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PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG SMA AL 
HIKMAH SURABAYA DENGAN METODE SISTEM 
RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH 
 
Nama Mahasiswa I : Gayatri Inersia Siswono 
NRP   : 3112030019 
Nama Mahasiswa II : Adam Nurul Kamal 




Gedung SMA Al Hikmah Surabaya merupakan bangunan 
bertingkat yang terdiri dari 3 lantai dan 1 basement dengan panjang 
bangunan 47m, lebar 19m dan tinggi 10,75m. Gedung ini 
direncanakan menggunakan metode Sistem Rangka Pemikul 
Momen Menengah (SRPMM). Peraturan yang digunakan adalah 
standar desain yang berlaku di Indonesia yaitu PBI 1971, SNI 
2847-2013, SNI 1729-2002, SNI 1726-2012, Aplikasi SNI Gempa 
1726-2012, PPIUG 1983. Pada atap menggunakan struktur rangka 
baja (rangka kaku) dengan model atap perisai dan sebagian 
menggunakan pelat beton bertulang. Struktur primer gedung 
(balok, sloof dan kolom) dan struktur sekunder (pelat dan tangga) 
menggunakan struktur beton bertulang. Struktur bawah 
menggunakan basement dan pondasi tiang pancang. Hasil 
perencanaan struktur yang diperoleh berupa dimensi tangga, 
dimensi struktur pelat, balok, kolom dan penulangannya. Pelat 
tangga, pelat atap tebal 120 mm menggunakan tulangan utama ø10 
dan pelat lantai tebal 120 mm menggunakan tulangan utama ø12. 
Dimensi balok induk B1 450/650, B2 350/500, B3 200/300 dan B4 
200/350 dengan penulangan torsi D16, penulangan lentur D28 dan 
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penulangan geser ø12. Dimensi balok anak B5 200/250 dan balok 
bordes 250/200 dengan penulangan torsi ø10, penulangan lentur 
D22 dan penulangan geser ø10. Dimensi kolom K1 500/500, K2 
400/400  dan K3 300/300 dengan penulangan lentur D28 dan 
penulangan geser ø10. Untuk pondasi, pile cap menggunakan 
tulangan pokok D19. 




STRUCTURE PLANNING OF AL HIKMAH SURABAYA 
SENIOR HIGH SCHOOL BY USING INTERMEDIATE 
MOMENT RESISTANT FRAME SYSTEM 
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NRP   : 3112030019 
Name Of Student II : Adam Nurul Kamal 




 Al Hikmah Surabaya high school building is a multi-
storey building consisting of three floors and one basement with 
building length 47m, width of 19m and height of 10,75m. It is 
planned using Intermediate Moment Frame System bearers 
(SRPMM). Regulations used is applicable design standards in 
Indonesia, PBI 1971, SNI 2847-2013, SNI 1729-2002, SNI 1726-
2012, SNI Applications Earthquake 1726-2012, PPIUG 1983. On 
the roof using a steel frame structure (rigid frame) with roofing 
models and partly shield using reinforced concrete slab. The 
primary structure of the building (beams, sloof and columns) and 
secondary structures (plates and stairs) using reinforced concrete 
structures. Bottom structure using the basement and foundation 
piles. Results obtained in the form of structural design dimensions 
stairs, dimension plate structures, beams, columns and 
penulangannya. Plates stairs, roof plate 120 mm thick using the 
main reinforcement Ø10 and 120 mm thick slab using Ø12 main 
reinforcement. Dimensional beam B1 450/650, B2 350/500, B3 
200/300 and B4 200/350 with torque reinforcement D16, D28 
bending reinforcement and shear reinforcement Ø12. Dimensional 
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joists 250/200 and beams B5 200/250 landing with reinforcement 
torque Ø10, flexible reinforcement D22 and shear reinforcement 
Ø10. Column dimensions K1 500/500, K2 400/400  and K3 
300/300 with D28 bending reinforcement and shear reinforcement 
Ø10. For the foundation, pile cap using a staple reinforcement D19. 
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𝑏𝑤  = lebar badan (web), mm. 
𝐷 = pengaruh dari beban mati. 
𝐹𝑎  = koefisien situs untuk perioda pendek (pada perioda 0,2 
detik). 
𝐹𝑣  = koefisien situs untuk perioda panjang (pada perioda 1 
detik). 
𝑓𝑐
′ = kekuatan tekan beton yang disyaratkan, Mpa. 
𝑓𝑦 = kekuatan leleh tulangan yang disyaratkan, Mpa. 
ℎ = tebal atau tinggi keseluruhan komponen struktur, mm. 
ℎ𝑤 = tinggi bersih segmen yang ditinjau, mm.   
𝐼 = momen inersia penampang terhadap sumbu pusat, mm4. 
𝐼𝑏 = momen inersia penampang bruto balok terhadap sumbu 
pusat, mm4. 
𝑙𝑛 = panjang bentang bersih yang diukur muka ke muka 
tumpuan, mm. 
𝑙 = panjang bentang balok atau slab satu arah, mm. 
𝐿  = beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, 
termasuk kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan 
seperti angin, hujan, dan lain-lain. 
𝐿𝑟 = beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan 
oleh pekerja, peralatan, dan material, atau selama 
penggunaan biasa oleh orang dan benda bergerak. 






𝑆𝑠 = parameter percapatan respons spektral MCE dari peta 
gempa pada perioda pendek, redaman 5 persen. 
𝑆1 = parameter percapatan respons spektral MCE dari peta 
gempa pada perioda 1 detik, redaman 5 persen. 
𝑆𝐷𝑆 = parameter percepatan respons spektral pada perioda 
pendek, redaman 5 persen. 
𝑆𝐷1 = parameter percepatan respons spektral pada perioda 1 
detik, redaman 5 persen. 
𝑆𝑀𝑆 = parameter percepatan respons spektral MCE pada 
perioda pendek yang sudah disesuaikan terhadap pengaruh 
kelas situs. 
𝑆𝑀1 = parameter percepatan respons spektral MCE pada 
perioda 1 detik yang sudah disesuaikan terhadap pengaruh 
kelas situs. 
𝑆𝑛 = kekuatan lentur, geser atau aksial nominal sambungan. 
𝑇  = perioda fundamental bangunan (seperti yang ditentukan 
dalam SNI 1726:2012 Pasal 7.8.2) 








𝑊 = beban angin. 
α1 = rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap 
kekakuan lentur lebar plat yang dibatasi secara lateral oleh 
garis  pusat panel yang disebelahnya(jika ada) pada setiap 
sisi balok.  
ф𝑏 = faktor reduksi (0,9). 
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𝑑𝑏 = diameter nominal batang tulangan, kawat, atau strand 
prategang, mm. 
𝑙𝑑 = panjang penyaluran tarik batang tulangan ulir, kawat ulir, 
tulangan kawat las polos dan ulir, atau strand pratarik, mm. 
𝑙𝑑𝑐 = panjang penyaluran tekan batang tulangan ulir dan kawat 
ulir, mm. 
𝑙𝑑ℎ = panjang penyaluran tarik batang tulangan ulir atau kawat 
ulir dengan kait standar, yang diukur dari penampang kritis 
ujung luar kait ( panjang penanaman lurus antara 
penampang kritis dan awal kait[titik tangen] ditambah jari-
jari dalam bengkokan dan satu diameter batang tulangan), 
mm. 
𝑉𝑢1  : gaya geser pada muka perletakan. 
𝑀𝑛𝑙  : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kiri). 
𝑀𝑛𝑟  : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kanan) 
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pada tugas akhir ini objek perencanaan struktur yang 
akan digunakan berupa gedung sekolah, yaitu SMA Al 
Hikmah Surabaya. Gedung ini tersusun dari 3 lantai dan 
sebuah basement. Lokasi dari gedung ini terletak didaerah 
Kebonsari Surabaya. Pondasi direncanakan berupa tiang 
pancang dengan kedalaman 25m, berdasarkan hasil Standart 
Penetrasi Test (SPT) diketahui berjenis tanah sedang (lihat 
N-value pada kedalaman 25m pada lampiran data tanah). 
Bangunan gedung SMA Al Hikmah Surabaya dalam tugas 
akhir ini direncanakan kolom, balok, sloof, pelat lantai, 
tangga menggunakan konstruksi beton bertulang, sedangkan 
pada struktur atapnya sebagian menggunakan atap rangka 
baja dan sebagian lagi menggunakan pelat atap beton 
bertulang. Menurut SNI 1726:2012 tentang kategori resiko 
gedung untuk beban gempa, bangunan sekolah termasuk 
dalam kategori resiko gempa IV. Untuk menentukan kategori 
sistem rangka pemikul momen yang akan digunakan pada 
tugas akhir ini sebelumnya dimisalkan beban gempa rencana 
dengan periode ulang gempa 500 tahun. Selanjutnya dihitung 
nilai Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons 
percepatan pada perioda pendek (SDS) sesuai kedalaman 
ujung pondasi tiang pancang yang direncanakan, didapatkan 
nilai SDS=0,3 sehingga perencanaan gedung sekolah ini akan 
menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 6). 
Dalam perencanaan struktur gedung sekolah ini 
teori-teori yang digunakan sesuai dengan Peraturan Beton 
Bertulang Indonesia (PBI 1971), Persyaratan Beton 
Struktural untuk Bangunan Gedung (SNI 2847-2013), Tata 
Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung 
(SNI 1729-2002), Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 
untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 
2 
1726-2012), Aplikasi SNI Gempa 1726-2012, Peraturan 
Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPIUG 1983). 
Perencanaan gedung dengan SRPMM diharapkan 
aman ketika menahan beban gempa di daerah kategori desain 
seismik C. 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang ditinjau dalam perencanaan Gedung 
SMA Al Hikmah Surabaya antara lain: 
1. Bagaimana perencanaan dan perhitungan penulangan 
kolom, balok, dan pelat gedung dengan menggunakan 
metode SRPMM. 
2. Bagaimana aplikasi perhitungan pada gambar teknik. 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini antara lain: 
1. Dapat merencanakan gedung 3 lantai dan sebuah 
basement dengan Sistem Rangka Pemikul Momen 
Menengah sesuai dengan ketentuan SNI 1726-2012. 
2. Mengaplikasikan hasil perhitungan struktur pada 
gambar teknik. 
1.4 Batasan Masalah 
Didalam penyusunan Tugas Akhir ini yang menjadi batasan 
masalah antara lain: 
1. Perencanaan ini tidak meninjau analisa biaya, 
menejemen kostruksi dan sisi arsitektural. 
2. Perencanaan bangunan atas meliputi: 
a. Kolom, balok, pelat lantai dan tangga menggunakan 
struktur beton bertulang, 
b. Struktur atap menggunakan pelat beton bertulang 
dan rangka baja. 








Adapun beberapa manfaat yang didapat dari penyusunan 
Tugas Akhir ini antara lain: 
1. Dapat mendesain suatu bangunan gedung yang mampu 
menahan gempa, khususnya pada wilayah gempa 
kategori desain seismik C. 
























BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Data Bangunan 
Berikut ini adalah data bangunan yang akan direncanakan: 
2.1.1 Data Umum Bangunan 
Adapun data umum bangunan adalah sebagai berikut: 
1. Nama Gedung : SMA Al-Hikmah Surabaya 
2. Lokasi  : Jl. Kebonsari Elveka Surabaya 
3. Tinggi Bangunan : 15,1 m 
4. Jumlah Lantai : 4 
2.1.2 Data Bahan 
Berikut ini data bahan yang akan digunakan dalam 
perencanaan bangunan: 
1. fc’  : 30 Mpa 
2. fy  : 420 Mpa (untuk tulangan utama) 
3. fy  : 320 Mpa (untuk tulangan sengkang) 
4. mutu baja : BJ 37 
2.1.3 Data Tanah 
Data tanah berupa data SPT yang didapatkan dari 
laboratorium mekanika tanah Jurusan Teknik Sipil FTSP 
ITS yang akan digunakan dalam perencanaan struktur 
pondasi yang mendekati daerah tersebut. 
2.2 Peraturan yang Dipakai 
Dalam menyelesaikan perhitungan struktur bangunan 
ini agar memenuhi kriteria kekuatan dan kelayakan yang 
dibutuhkan oleh sebuah gedung dalam perencanaan struktur 
dengan SRPMM maka, tinjauan pustaka ini akan menjelaskan 
secara garis besar mengenai teori dan studi pustaka. 
Perhitungan struktur Gedung SMA Al Hikmah Surabaya ini 
mengacu pada : 
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1. Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung 
(SNI 2847- 2013); 
2. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan 
Gedung (SNI 1729- 2002); 
3. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur 
Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726- 2012); 
4. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Bangunan 
Gedung (PPIUG 1983); 
5. Disain Beton Bertulang Oleh Chu-Kia Wang dan Charles 
G. Salmon; 
6. Perencanaan Struktur Baja dengan metode LRFD Oleh 
Agus Setiawan; 
7. Dan buku-buku penunjang lain. 
2.3 Sistem Rangka Pemikul Momen 
SRPM adalah singkatan dari Sistem Rangka Pemikul 
Momen, atau Moment Resisting Frame. Istilah ini sering kita 
dengar pada pembahasan mengenai struktur gedung tahan 
gempa. SRPM merupakan salah satu "pilihan" sewaktu 
merencanakan sebuah bangunan tahan gempa. Ciri-ciri SRPM 
antara lain: Beban lateral khususnya gempa, ditransfer melalui 
mekanisme lentur antara balok dan kolom. Jadi, peranan 
balok, kolom, dan sambungan balok kolom di sini sangat 
penting; Tidak menggunakan dinding geser. Kalaupun ada 
dinding, dinding tersebut tidak didesain untuk menahan beban 
lateral; Tidak menggunakan bresing (bracing). Untuk struktur 
baja, penggunaan bresing kadang sangat diperlukan terutama 
pada arah sumbu lemah kolom. Dalam hal ini, bangunan 
tersebut dapat dianalisis sebagai SRPM pada arah sumbu kuat 
kolom, dan sistem bresing pada arah lainnya. 
SRPM dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 
1. Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB), 
untuk daerah yang berada di wilayah gempa dengan 





2. Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
(SRPMM), untuk daerah yang berada di wilayah 
gempa dengan kategori disain seismik (KDS) A, B , 
dan C. 
3. Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK), 
untuk daerah yang berada di wilayah gempa dengan 
kategori disain seismik (KDS) A, B, D, E, dan F. 
2.3.1 Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa 
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
perhitungan Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa adalah 
sebagai berikut: 
1. Balok harus mempunyai paling sedikit dua batang 
tulangan longitudinal yang menerus sepanjang kedua 
muka atas dan bawah. Tulangan ini harus disalurkan 
pada muka tumpuan. 
(SNI 2847: 2013 Pasal 21.2.2) 
2. Kolom yang mempunyai tinggi bersih kurang dari 
atau sama dengan lima kali dimensi c1 harus didesain 
untuk geser sesuai dengan 21.3.3.2.  
(SNI 2847: 2013 Pasal 21.2.3) 
2.3.2 Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
perhitungan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
adalah sebagai berikut: 
1. Detail tulangan pada komponen struktur rangka 
harus memenuhi  SNI 2847:2013 Pasal 21.3.4 bila 
gaya tekan maksimal terfaktor (Pu) untuk komponen 
struktur yang tidak melebihi persamaan Ag fc’/10, 
dengan Ag=luas bruto penampang beton dan 
fc’=kuat tekan beton yang disyaratkan. Bila Pu lebih 
besar detail tulangan rangka harus memenuhi SNI 
2847:2013 Pasal 21.3.5. bila sistem slab dua arah 
tanpa balok membentuk sebagian dari sistem 
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penahan gaya gempa, detail tulangan pada sebarang 
bentang yang menahan momen yang diakibatkan oleh 
pengaruh gempa (E) harus memenuhi SNI 2847:2013 
Pasal 21.3.6. 
(Sumber: SNI 2847: 2013 Pasal 21.3.2) 
2.3.3 Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 
Merupakan sistem rangka pemikul momen yang mana 
komponen-komponen struktur dan joint-jointnya menahan 
gaya yang bekerja melalui aksi lentur, geser dan aksial, 
sistem ini pada dasarnya memiliki daktilitas penuh dan wajib 
digunakan di zona resiko gempa tinggi. Struktur harus 
direncanakan menggunakan sistem penahan beban lateral 
yang memenuhi persyaratan detailing yang khusus dan 
mempunyai daktilitas penuh. Komponen struktur rangka ini 
juga harus memenuhi kondisi berikut : 
1. Gaya tekan aksial pada komponen struktur, Pu > 
0,1Agfc’/10. 
2. Bentang bersih untuk komponen struktur, ln > empat 
kali tinggi efektif 
3. Lebar kompoen, bw > 0,3h dan 250 mm 
4. Bw < lebar komponen penumpu. 
(Sumber: SNI 2847:2013 Pasal 21.6.2.2) 
2.4 Struktur Beton 
Beton sebagai bahan konstruksi atau struktur 
bangunan, sudah dikenal bahkan digunakan sejak ratusan 
tahun bahkan ribuan tahun lalu. Menurut SNI 2847:2013, 
beton adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis 
lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau 
tanpa bahan campuran tambahan (admixture). Ada pula 
macam-macam beton adalah sebagai berikut: 
a. Beton bertulang 
Merupakan gabungan dari dua jenis bahan, yaitu 





tetapi kekuatan tarik yang rendah, dan batangan baja yang 
ditanamkan didalam beton agar dapat memberikan 
kekuatan tarik yang diperlukan. (sumber. Disain Beton 
Bertulang; Chu-Kia Wang dan Charles G. Salmon) 
b. Beton normal 
 Merupakan beton yang mengandung hanya 
agregat yang memenuhi ASTM C33M. 
c. Beton polos 
Merupakan beton struktur tanpa tulangan atau 
dengan tulangan kurang dari jumlah minimum yang 
ditetapkan untung beton bertulang. 
d. Beton prategang 
Merupakan beton struktural dimana tegangan 
dalam diberikan untuk mereduksi tegangan tarik potensial 
dalam beton yang dihasilkan dari beban. 
e. Beton pracetak 
Merupakan elemen beton struktur yang dicetak 
ditempat lain dari posisi akhirnya dalam struktur.  
f. Beton pasir ringan 
Merupakan beton ringan yang mengandung hanya 
agregat halus berat normal yang memenuhi ASTM C33M 
dan hanya agregat ringan yang memenuhi ASTM C330M. 
g. Beton ringan 
 Merupakan beton yang mengandung agregat 
ringan dan berat volume seimbang (equilibrium density), 
sebagaimana ditetapkan oleh ASTM C567, antara 1140 
dan 1840 kg/m3.  
h. Beton ringan semuanya 
Merupakan beton ringan yang mengandung hanya 
agregat kasar dan halus ringan yang memenuhi ASTM 
C330M. 
  Dari beberapa macam beton diatas, bangunan 
gedung SMA Al Hikmah Surabaya direncanakan 
menggunakan beton bertulang.   
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2.4.1 Beton Bertulang 
Beton bertulang telah lama digunakan dalam struktur 
sebuah bangunan sebagai bahan penyusun struktur utama 
maupun struktur sekunder. Struktur yang seringkali 
menggunakan beton bertulang antara lain balok, kolom, 
sloof, pelat dan tangga. 
2.4.1.1 Kelebihan Beton Bertulang 
1. Beton memiliki kuat tekan yang relatif tinggi 
dibandingkan dengan bahan lain. 
2. Beton bertulang mempunyai ketahanan yang tinggi 
terhadap api dan air. 
3. Struktur beton bertulang sangat kokoh.Beton 
bertulang tidak perlu biaya pemliharaan yang tinggi. 
4. Dibandiingkan bahan lain, beton bertulang memiliki 
usia layan yang sangat panjang. Dalam kondisi 
normal, struktur beton bertulang dapat diigunakan 
sampai kapanpun tanpa kehilangan kemampuannya 
untuk menahan beban. 
5. Beton biasanya merupakan satu-satunya bahan yang 
ekonomis untuk pondasi tapak, dinding basement, 
tiang tumpuan jembatan, dan bangunan-bangunan 
semacam itu. 
6. Salah satu ciri khas beton adalah kemampuannya 
untuk dicetak menjadi bentuk sangat beragam, mulai 
dari plat, balok, dan kolomyang sederhana sampai 
atap kubah dan cangkang besar. 
2.4.1.2 Kelemahan Beton Bertulang 
1. Beton mempunyai kuat tarik yang sangat rendah, 
sehingga membutuhkan tulangan tarik. 
2. Beton bertulang memerlukan bekisting untuk 
menahan beton tetap di tempatnya sampai beton 
tersebut mengeras. Selain itu, bekisting juga 






3. Beton bertulang memiliki beban sendiri yang sangat 
berat, sehingga sangat berpengaruh pada struktur-
struktur bentang panjang dimana beban mati beton 
yang sangat besar akn sangat mempengaruhi momen 
lentur. 
4. Akibat beban mati yang sangat besar, beton bertulang  
akan berukuran relatif besar pada bangunan-bangunan 
tinggi dan bentang panjang. 
5. Sifat-sifat beton sangat bervariasi karena 
bervariasinya proporsi campuran dan pengadukan. 
2.4.1.3 Kekuatan Beton  
1. Kekuatan beton terhadap gaya tekan 
 Kekuatan tekan beton ditentukan oleh pengaturan 
dari perbandingan semen agregatkasar dan halus, air, 
dan berbagai jenis campuran. Semakin rendah 
perbandingan air-semen, semakin tinggi. Karena 
beton mempunyai nilai tarik yang relatif rendah, maka 
hanya diperhitungkan di daerah tekan pada 
penampang saja. 
 Didalam perencanaan beton bertulang yang 
umum, kekuatan beton ditetapkan sekitar 20 Mpa 
samapi 30 Mpa digunakan untuk struktur tanpa 
prategang, dan sekitar 35 Mpa sampai 42 Mpa untuk 
beton prategang, sekitar 42 Mpa sampai 69 MPa 
untuk keadaan khusus. (sumber. disain Beton 
Bertulang; Chu-Kia Wang dan Charles G. Salmon) 
2. Kekuatan beton terhadap gaya tarik 
 Besi tulangan pada beton bertulang berfungsi 
sebagai penahan tegangan tarik. Kekuatan beton 
didalam tarik adalah suatu sifat yang mempengaruhi 
perambatan dan ukuran dari retak di dalam struktur. 
Retak – retak ini tidak berpengaruh besar bila beton 
menerima beban tekan karena beban tekan 
menyebabkan retak menutup sehingga 
memungkinkan terjadinya penyaluran tekanan.  
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 Kuat tarik beton bervariasi 8% sampai 15% dari 
kuat tekannya. Meskipun biasanya diabaikan dalam 
perhitungan desain, kuat tarik tetap merupakan sifat 
penting yang mempengaruhi ukuran beton dan 
seberapa besar retak yang terjadi. Selain itu, kuat tarik 
dari batang beton diketahui selalu akan mengurangi 
jumlah lendutan.  
2.4.1.4 Modulus Elastisitas 
 Berbeda dengan baja, modulus elastisitas beton 
berubah-ubah menurut kekuatannya. Modulus elastisitas 
juga tergantung pada umur beton, sifat-sifat dari agregat 
dan semen, dan jenis pembebanan. Menurut SNI 2847, Ec 
(modulus elastisitas) untuk beton diizinkan diambil 
sebesar Wc1,5 0,043√fc’ (dalam MPa) untuk nilai Wc 
sebesar anatar 1440 dan 2560 kg/m3. Untuk beton normal, 
nilai Ec boleh diambil sebesar 4700√fc’. 
2.4.1.5 Baja tulangan 
 Tulangan yang digunakan pada sruktur beton 
bertulang terdapat dalam bentuk batang atau anyaman 
kawat yang dilas. Baja tulangan mangacu pada tulangan 
polos atau tulangan ulir. Tulangan ulir merupakan tulangan 
yang diberi ulir melalui proses rol pada permukaannya 
untuk mendapat ikatan yang lebih baik anatara beton dan 
tulangan. 
2.5 Struktur Baja 
Baja merupakan salah satu struktur yang paling banyak 
digunakan ataupun diaplikasikan manusia untuk desain struktur 
baja selain struktur beton. 
2.5.1 Material Baja 
Baja yang digunakan dalam struktur dapat 
diklasifikasikan menjadi baja karbon, baja paduan rendah 
mutu tinggi, dan baja paduan. Sifat-sifat mekanik dari baja, 
seperti tegangan leleh dan tegangan putusnya diatur diatur 





a. Baja karbon  
 Baja karbon dibagi menjadi 3 kategori tergantung 
dari presentase kandungan karbonnya, yaiitu baja karbon 
rendah (C = 0,03-0,35%), baja karbon sedang (C = 0,35-
0,55%), baja karbon tinggi (C = 0,55-1,7%). Baja yang 
sering digunakan dalam struktur adalah baja karbon 
medium, misalnya BJ 37. Baja karbon umumnya 
memiliki tegangan leleh (fy) antara 210-250 MPa. 
 
b. Baja paduan rendah mutu tinggi 
 Memiliki tegangan leleh berkisar 290-550 MPa 
dengan tegangan ptutus antara 415-700 MPa. 
 
c. Baja paduan 
Baja paduan dapat didefinisikan sebagai suat baja 
yang dicampur dengan satu atau lebih campuran, seperti 
nikel, kromium, molibden, vanadium, mangan dan 
wolfarm yang berguna untuk memperoleh sifat-sifat baja 
yang dikehendaki (keras, kuat dan liat), tetapi unsur 
karbon tidak dianggap sebagai salah satu campuran. 
(http://www.academia.edu/8433775/Struktur_Baja_-
_Baja_Paduan) 
Baja paduan rendah dapat ditempa dan dipanaskan 
untuk memperoleh tegangan leleh antara 550-570 MPa. 
Tegangan leleh dari baja paduan biasanya ditentukan 
sebagai tegangan yang terjadi saat timbul regangan 
permanen sebesar 0,2%, atau dapat ditentukan pula 
dengan tengangan pada saat regangan mencapai 0,5%. 
 
2.5.2 Sifat-Sifat Mekanik Baja 
Didalam perencanaan struktur baja, sifat mekanis baja 
yang digunakan dalam perencanaan harus memenuhi 
persyaratan minimum yang diberikan  pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Sifat Mekanis Baja Struktural 
 
(SNI 03-1729-2002, Tabel 5.3) 
Sifat-sifat mekanis lainnya baja struktural untuk 
perencanaan ditetapkan sebagai berikut : 
1. Modulus elastisitas  : E = 200000 MPa 
2. Modulus geser  : G = 80000 MPa 
3. Nisbah poisson  : µ = 0,3 
4. Koefisien pemuaian : α = 12 x 10-6 /oC 
Dari beberapa macam baja diatas, bangunan ini 







BAB III METODOLOGI PERENCANAAN 
3.1 Langkah Perencanaan 
Langkah-langkah yang digunakan dalam perencanaan 
struktur gedung SMA Al Hikmah Surabaya ini dengan 
menggunakan metode Struktur Rangka Pemikul Momen 
Menengah. 
3.1.1 Pengumpulan Data 
Data-data yang digunakan pada perencanaan struktur 
gedung SMA Al Hikmah Surabaya yaitu: 
1. Gambar Arsitektur Bangunan 
Gambar arsitektur bangunan yang didapatkan 
berupa gambar denah lantai, gambar tampak, dan gambar 
potongan melintang. Namun pada tugas akhir ini ada 
sedikit perubahan pada denah asli, yaitu posisi kolom 
yang awalnya tidak terletak  pada AS bangunan 
diletakkan tepat pada AS bangunan untuk kemudahan 
pada proses permodelan di SAP2000. 
2. Data Tanah 
Data tanah berupa data SPT yang didapatkan dari 
laboratorium mekanika tanah Jurusan Teknik Sipil FTSP 
ITS yang akan digunakan dalam perencanaan. 
3. Peraturan-Peraturan Dan Buku Penunjang Lain Sebagai 
Dasar Teori 
3.1.2 Preliminary Design 
Penentuan dimensi elemen struktur dikerjakan 
dengan mengacu pada SNI 2847-2013 maupun ketentuan 
lain sesuai literatur yang dipakai. Elemen struktur yang perlu 
direncanakan meliputi struktur primer dan struktur sekuder. 
 3.1.2.1 Struktur Primer 
Preliminary design struktur primer ini 
meliputi penentuan dimensi balok, penentuan 




1.) Perencanaan Dimensi Balok 
Untuk menentukan tinggi balok, dapat 
menggunakan komponen struktur balok tumpuan 




 dan komponen struktur balok dua 
tumpuan sederhana untuk perencanaan tebal 




lebarnya dapat di ambil dari nilai 2/3 dari tinggi 
balok yang telah di dapat. 
 (Sumber: SNI 2847-2013, Tabel 2.11) 
2.) Perencanaan Dimensi Kolom 
Kolom harus dirancang untuk menahan 
gaya aksial dari beban terfaktor pada semua lantai. 
Untuk itu perencanaan dimensi kolom 
direncanakan strong coloumn weak beam, 








Ikolom = inersia kolom (1/12 x b x h³) 
Ikolom = tinggi bersih kolom 
Ibalok = inersia balok (1/12 x b x h³) 
Ibalok = tinggi bersih balok 
 
bk dan dk ≥ 250 mm 
hk
bkatau dk
≤ 25  
Dimana: 
bk = inersia kolom (1/12 x b x h³) 
dk = tinggi bersih kolom 
hk = inersia balok (1/12 x b x h³) 





3.) Perencanaan Dimensi Sloof 
Dalam hal ini sloof bekerja sebagai 
pengikat antar kolom sehingga mengalami gaya 
aksial sama halnya dengan kolom, untuk itu dalam 
perhitungan dimensinya menggunakan rumusan 
yang sama dengan kolom. 
3.1.2.2  Struktur Sekunder 
Struktur sekunder meliputi plat, tangga dan 
rangka atap baja. Untuk perhitungan penentuan 
dimensinya akan dihitung sesuai dengan aturan yang 
ada dibawah ini. 
1. Penentuan Dimensi Plat 
Dalam penentuan dimensi plat ini akan 
dibedakan menjadi dua, yaitu plat satu arah dan 
plat dua arah. 
Komponen struktur beton bertulang yang 
mengalami lentur harus direncanakan agar 
mempunyai kekakuan yang cukup untuk 
membatasi defleksi atau deformasi apapun yang 
dapat memperlemah kekuatan ataupun 
mengurangi kemampuan layan struktur pada 
beban kerja. 
(Sumber: SNI 2847- 2013 Pasal 9.5) 
1.) Perencanaan Pelat Satu Arah (One Way Slab) 
Pelat satu arah terjadi apabila Ly/Lx > 2; 






Tebal minimum yang di tentukan dalam 
tabel 9.5(a) SNI 2847:2013 berlaku untuk 
konstruksi satu arah yang tidak menumpu atau 
tidak di satukan dengan partisi atau konstruksi 
lain yang mungkin akan rusak akibat lendutan 
yang besar, kecuali bila perhitungan lendutan 
menunjukkan bahwa ketebalan yang lebih kecil 
dapat di gunakan tanpa menimbulkan pengaruh 
yang merugikan.  
(Sumber: SNI 2847-2013, Pasal 9.5.2.1) 
Tabel 3.1Tebal Minimum Balok Non Prategang Atau 
Pelat Satu Arah Bila Lendutan Tidak Dihitung 
 
(Sumber: SNI 2847-2013, Tabel 9.5(a)) 
2.) Perencanaan Pelat Dua Arah (Two Way Slab) 
Pelat dua arah terjadi apabila ly/lx < 2; 







Tebal pelat minimumnya harus memenuhi 
ketentuan tabel 1.4 dan tidak boleh kurang dari 
nilai berikut: 
a. Tanpa penebalan > 125 mm 
b. Dengan penebalan > 100 mm 
 
2. Penentuan Dimensi Tangga 
Untuk ukuran anak tangga digunakan 
persamaan: 
 





2. 𝑡 + 𝑖 = (61 − 65)𝑐𝑚 
Dengan: 
𝑡 = tinggi bidang ijakan (optrede) 
𝑖  = lebar bidang ijakan (aantrede) 
𝑇 = ∑ 𝑡  
𝐼 = ∑ 𝑖  
(Sumber: Ali Asroni, Balok dan Plat Beton Bertulang) 
3. Penentuan Profil Rangka Atap 
Untuk profil baja yang akan digunakan akan 
dihitung sesuai Perencanaan Struktur Baja dengan 
Metode LRFD. 




1.) Perhitungan Gording 
a. Cek Kelangsingan Penampang 










Untuk penampang kompak: 
Flens, 𝜆𝑓 < 𝜆𝑝 










(Sumber: SNI 03-1729-2002 Tabel 7.5-1) 
 
b. Cek Kekakuan Penampang 
𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 
Dimana: 
 
𝑀𝑛 = kekuatan lentur nominal 
pada penampang 
𝑀𝑝 = kekuatan momen 
plastis perlu penampang 
kepala-geser 











Dimana: ∆𝑖𝑗𝑖𝑛 = lendutan ijin 
𝐿       = lebar penampang 
 (Sumber: SNI 03-1729-2002 Tabel 6.4-1) 
2.) Perhitungan Penggantung Gording 
 
Berat yang dipikul tiap gording (w) 
𝑤 = 𝑞 + 𝑃 
 
Keseimbangan gaya vertikal (N) 
𝑁 = 𝑤 × 𝑛  
 




















Kontrol diameter penggantung gording 





𝑞 = beban merata 
𝑃  = beban terpusat 
𝑛  = jumlah gording yang dipikul 
𝑑𝑚𝑖𝑛 = diameter minimum 
𝐿 = bentang antar gording 
(PPBBI 1984 Pasal 3.3.(4)) 



































→ 𝐿𝑘 = 𝑘𝑐 × 𝐿  












(SNI 03-1729-2002, Pasal 7.6.1) 
Sehingga didapatkan koefisien faktor tekuk 




 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0,25 < 𝜆𝑐 < 1,2  
𝜔 = 1,25𝜆𝑐
2 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝜆𝑐 ≥ 1,2  
(SNI 03-1729-2002, Pasal 7.6.2) 





















→ 𝐿𝑘 = 𝑘𝑐 × 𝐿  








(SNI 03-1729-2002, Pasal 7.6.1) 
Sehingga didapatkan koefisien faktor tekuk 




 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0,25 < 𝜆𝑐 < 1,2  
𝜔 = 1,25𝜆𝑐
2 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝜆𝑐 ≥ 1,2  
(SNI 03-1729-2002, Pasal 7.6.2) 
6.) Perhitungan Pelat Landas 
Gaya dalam pelat landas didapatkan dari 
SAP2000. Perhitungan pelat landas meliputi: 










































7.) Perhitungan Sambungan 
Sambungan pada kuda-kuda terdiri dari 
sambungan baut dan sambungan las dan baut. 
3.1.3 Pembebanan 
Pembebanan struktur gedung SMA Al-Hikmah 
Surabaya mengacu pada Peraturan Pembebanan Indonesia 
untuk Gedung 1983 (PPIUG 1983) dan Tata cara 
perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan 
gedung dan non gedung (SNI 1726-2012). Berikut adalah 
beban yang bekerja pada gedung : 
1. Beban mati 
Terdiri dari:  
1.) Spesi tebal 2 cm 
2.) Keramik 
3.) Dinding (setengah bata) 
4.) Genting, usuk, reng 
5.) Plafond dan penggantung 





2. Beban hidup 
Terdiri dari:  
1.) Beban hidup pada gording adalah beban pekerja 
sebesar 100 kg 
2.) Beban hidup gedung sekolah ditentukan sebesar 
250 kg/m2 (PPIUG 1983 tabel 3.1) 
3.) Beban hidup tangga ditentukan sebesar  300 kg/m2  
(PPIUG 1983 tabel 3.1) 
4.) Beban Angin ditentukan 25 kg/m2  (PPIUG 1983 
pasal 4.2. 1) 
5.) Air hujan 
6.) Angin. 
3. Beban gempa  
Beban geser dasar nominal (V) yang sesuai dengan SNI 
1726- 2012. 
3.1.4 Analisa Struktur 
Model struktur dibuat mendekati dengan kondisi 
asli yaitu menyatukan struktur utama dengan struktur 
sekunder. Semua komponen struktur baik primer dan 
sekunder dimodelkan dalam SAP2000. Direncanakan sloof 
sejajar dengan pile cap, sehingga dalam permodelan ini sloof 
tidak ikut dimodelkan melainkan dihitung secara terpisah 
dengan manual. Untuk perletakan, pile cap direncanakan  
menggunakan perletakan jepit, pelat direncanakan 
menggunakan jepit elastis, balok  dan kolom direncanakan 





Gambar 3-0-2 Tampak Barat Laut 
 
Gambar 3-0-3 Tampak Tenggara 
 
Gambar 3-0-4 Tampak Samping 
 





3.1.5 Analisa Gaya Dalam 
Nilai gaya dalam diperoleh dari program bantuan 
SAP 2000 dengan kombinasi pembebanan sesuai dengan 
SNI 03-2847-2013 pasal 9.2 sebagai berikut : 
1,4DL 
1,2DL + 1,6LL 
1,2DL + 1LL + 1EX + 0,3EY 
1,2DL + 1LL + 0,3EX + 1EY 
0,9DL + 1EX + 0,3EY 
0,9DL + 0,3EX + 1EY 
Keterangan : 
DL : Beban Mati (Dead Load) 
LL : Beban Hidup (Life Load) 
EX : Beban gempa searah sumbu X (Earthquake – X) 
EY : Beban gempa searah sumbu Y (Earthquake – Y) 
3.1.6 Perhitungan Tulangan Struktur 
Penulangan dihitung berdasarkan SNI 03 – 2847 – 
2013 dengan memperhatikan standar penulangan-penulangan 
pada pelat, balok, kolom dan pondasi, serta menggunakan 
data-data yang diperoleh dari output SAP 2000. 
a. Dari output SAP 2000 diperoleh gaya geser (V), 
Momen (M), Torsi (T) dan gaya aksial (P). 
b. Perhitungan kebutuhan penulangan geser lentur dan 
puntir pada semua komponen struktur utama. 
c. Kontrol kemampuan dan cek persyaratan. 
d. Penggambaran detail penulangan. 
3.1.7 Gambar Rencana 
Hasil penggambaran dari perhitungan struktur gedung 
SMA Al- Hikmah adalah sebagai berikut: 
1. Gambar Arsitektur 
a. Denah 
1.) Denah Lantai Basement 
2.) Denah Lantai 1 




4.) Denah Atap 
b. Tampak 
1.) Tampak Barat Laut 
2.) Tampak Tenggara 
2. Gambar Potongan 
a. Potongan A-A’ 
b. Potongan B-B’ 
3. Gambar Penulangan 
a. Penulangan balok 
b. Penulangan kolom 
c. Penulangan pelat lantai 
d. Penulangan pelat atap 
e. Penulangan tangga 
f. Penulangan sloof 
g. Penulangan pelat basement 
h. Penulangan pondasi 
4. Gambar Detail 
a. Detail sambungan kuda-kuda 
b. Detail pondasi 
5. Gambar Struktur 
a. Balok dan Kolom 
1.) Denah Balok dan Kolom Lantai 1 
2.) Denah Balok dan Kolom Lantai 2,3 
3.) Denah Balok Atap 
4.) Denah Kolom Pendek 
b. Basement, Sloof dan Pondasi 
1.) Denah Sloof 
2.) Denah Pelat Basement 
3.) Denah Pondasi 








































































































“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Perencanaan Awal Struktur 
Perencanaan dimensi berikut bertujuan untuk mencari 
dimensi struktur balok, kolom dan sloof rencana. 
Skema perencanaan dimensi struktur adalah sebagai 
berikut: 
 
4.1.1 Perencanaan Dimensi Balok 
Rencana struktur: 
𝑓𝑐′ =   30 𝑀𝑝𝑎 = 30 𝑁/𝑚𝑚2 = 300𝑘𝑔/𝑐𝑚2  
𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑝𝑎 = 420 𝑁/𝑚𝑚2 = 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2  
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1. Balok Induk 
Sesuai SNI 03-2847-2013 tabel 2.11 komponen 
struktur balok dua tumpuan sederhana untuk 





Tipe Balok   : B1 














× 65 cm  
= 41,67 cm ≈ 45 cm  
(SNI 03-2847-2013 tabel 2.11) 
Jadi, balok induk B1 direncanakan dengan dimensi 
45/65 cm. 
Dari hasil perhitungan perencanaan diatas maka 
dapat disimpulkan gedung tersebut menggunakan 
struktur dengan dimensi sebagai berikut:  












1000 65 45 
Balok induk B2 
A(2-3); A(3-4); G(2-
3); G(3-4); 4(G-K); 
4(K-L); 4(L-M); 4(M-
N); 4(N-O); 4(O-Q); 
15(J-K); 15(K-L); 
15(L-M); 15(M-N); 





4); T(1-2); T(2-3); 
T(3-4)  
Balok induk B3 
2(A-G); 2(G-J); 3(A-
G); 3(G-J); 4(A-G); 
J(2-3); J(3-7); J(7-
15); P(2-3); P(3-7); 
P(7-15); 1(P-Q); 1(Q-
T);  2(P-Q); 2(Q-T); 
3(P-Q); 3(Q-T); 4(Q-
T)     
450 30 20 
Balok induk B4 
(4-6); (6-9); (11-14); 
(9-11); (9-5); (12-13); 
(13-J); (G-J); (F-I); 
(I-E); (E-G); (I-J); (P-
Q); (P-9) 




400 25 20 
 
2.  Balok Anak 
Sesuai SNI 03-2847-2013 tabel 2.11 komponen 
struktur balok dua tumpuan sederhana untuk 




Berikut ini adalah gambar denah balok: 













×  25 cm  
 = 16,67 cm ≈ 20 cm  
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≈ 25 cm  
(SNI 03-2847-2013 tabel 2.11) 
Jadi, balok anak B5 direncanakan dengan dimensi 
20/25 cm. 
4.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom 
Kolom direncanakan strong coloumn weak beam, 
sehingga direncanakan sebagai berikut:  
Data-data perencanaan :  
Tipe kolom   : K1 
Tinggi kolom (H
kolom
)   : 410 cm  
Bentang sloof ( L
sloof
)  : 750 cm  
Dimensi sloof (b
sloof
)  :   35 cm  
Dimensi sloof (h
sloof



























ℎ ≥ √16608,7963 𝑐𝑚4
4   
ℎ ≥ 39,32 𝑐𝑚  
Dipakai ℎ = 40 𝑐𝑚  
Diasumsikan ℎ = 𝑏, sehingga 𝑏 = 40 𝑐𝑚  
Jadi, kolom K1 di rencanakan dengan dimensi 40/40 cm.  
 
Dari hasil perhitungan perencanaan diatas maka 
dapat disimpulkan gedung tersebut menggunakan struktur 
dengan dimensi sebagai berikut:  



















































410 420 30 20 45000 43928,6 30 30 
4.1.3 Perencanaan Dimensi Sloof 
Dalam hal ini karena sloof menerima tekan, maka untuk 
perencanaan dimensinya dihitung menggunakan persamaan 
seperti mencari kolom. 
Data-data perencanaan :  
Tipe sloof  : S1 
AS : 4(J-K); 4(K-L); 4(L-M); 4(M-N); 4(N-O); 
4(O-P); 15(J-K); 15(K-L); 15(L-M); 15(M-
N); 15(N-O); 15(O-P); K(4-15); L(4-15); 
M(4-15); N(4-15); O(4-15). 
Bentang sloof (L
sloof
)  : 750 cm  
Bentang kolom (Lkolom) : 410 cm 





































h ≥ √213333,333 cm4
4
  
h ≥ 51,48 cm  
    = 36.667 cm  
Dipakai b =  40 cm 
Jadi, sloof di rencanakan dengan dimensi 40/55 cm. 
 Dari hasil perhitungan perencanaan diatas maka dapat 
disimpulkan gedung tersebut menggunakan struktur dengan 
dimensi sebagai berikut:  


















Sloof S1 1000 410 50 520833,3 1270325,2 70 50 
Sloof S2 750 410 40 213333,3 390243,9 55 40 
Sloof S3 420 410 30 67500 69146,3 35 25 
4.2 Perencanaan Struktur Sekunder 
Adapun pada perhitungan pelat ini akan dihitung 
dimensi pelat, pembebanan pada pelat dan perhitungan 
tulangan pelat untuk pelat atap dan pelat lantai. 
4.2.1 Perhitungan Pelat 
1.  Perhitungan Pelat Atap 
Dimensi dari preliminary design digunakan dalam 
tahap perhitungan berat sendiri (self weight) dalam tahap 
pembebanan sehingga didapatkan gaya-gaya dalam untuk 
design penulangan.  
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a.  Perencanaan Dimensi Pelat Atap 
Berikut ini adalah perhitungan tebal plat lantai sesuai 
SNI 2847- 2013 Pasal 9.5.  
Data-data perencanaan :  
Tipe pelat         : P2 
Kuat tekan beton (fc’)  : 30 Mpa = 300 kg/𝑐𝑚2   
Kuat leleh tulangan (fy): 420 Mpa = 4200 kg/𝑐𝑚2   
Rencana tebal pelat   : 12 cm   
Bentang pelat sb. panjang (L
y
)  : 450 cm   
Bentang pelat sb. pendek (L
x
)  : 300 cm  
Balok B5     : 20/25 cm  
Balok B3     : 20/30 cm  
Balok B1     : 45/65 cm   
Balok B1    : 45/65 cm  
 
Bentang bersih pelat sumbu panjang :  














𝐿𝑛 = 450 𝑐𝑚  (SNI 2847:2013 Pasal 9.5.3.3) 
Bentang bersih pelat sumbu pendek :  














𝑆𝑛 = 300 𝑐𝑚  
Rasio antara bentang bersih sumbu panjang terhadap 







= 1,5 < 2            Two way slab 
(pelat dua arah) 
Balok B5 AS 7[L-M] (20/25)  
Menentukan lebar efektif sayap balok-T  
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+ 2(h – t)  
    = 20 cm + 2(25 cm – 12 cm)  





+ (8 ×t)  
= 20 cm+ (8 × 12 cm)  
= 116 cm  
 (SNI 03-2847-2013 psl. 13.2.4)  







= 46 c 

































































𝐾 = 1,455  
Momen inersia penampang – T  
Ib 
=  K × 𝑏𝑤 × (
ℎ
𝑡
) ³   
Ib 





) ³   
Ib 
=  37902,66 cm⁴  
Momen inersia lajur pelat  
Ip 




   
Ip 









=  3240 cm⁴  








= 11,698  
(Desain Beton Bertulang CHU-KIA WANG CHARLES 
G.SALMON 16.4.2.b) 
Balok B3 AS 4[L-M] (20/30)  
Menentukan lebar efektif sayap balok-T  














+ 2(h – t)  
   = 20 cm + 2(30 cm – 12 cm)  





+ (8 × t)  
= 20 cm + (8 × 12 cm)  
= 116 cm  
 (SNI 03-2847-2013 psl. 13.2.4)  







= 56 cm 


































































𝐾 = 1,567  
Momen inersia penampang – T  
Ib 
=  k × 𝑏𝑤 × (
ℎ
𝑡
) ³   
Ib 





) ³   
Ib 
= 70528,186 cm⁴   
Momen inersia lajur pelat  
Ip 




   
Ip 





   
Ip 
=  3600 cm⁴  








= 23,68  
(Desain Beton Bertulang CHU-KIA WANG CHARLES 
G.SALMON 16.4.2.b) 
 
Balok B1 AS L [4-7]=Balok B1 AS M[4-7] (45/65)  
Menentukan lebar efektif sayap balok-T  














+ 2(h – t)  
    = 45cm+ 2(65cm – 12cm)  





+ (8 × t)  
= 45cm + (8×12cm)  
= 141 cm  
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 (SNI 03-2847-2013 psl. 13.2.4)  







= 141 cm 
 

































































𝐾 = 1,58  
 
Momen inersia penampang – T  
Ib 




) ³   
Ib 





) ³   
Ib 
=  1624070,399 cm⁴   
Momen inersia lajur pelat  
Ip 




   
Ip 





   
Ip 
= 7920 cm⁴  
 








(Desain Beton Bertulang CHU-KIA WANG CHARLES 
G.SALMON 16.4.2.b) 





= 110,35  > 2 
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= 109,02 𝑚𝑚 ≥  90 mm  
 
Maka digunakan t=120 mm 
b.  Pembebanan Pelat Atap 
1.) Beban Mati 
Berat sendiri pelat = 288 kg/m2 
Aspal 3 cm  =   14 kg/m2 
Plafon + penggantung =   18 kg/m2 
Plumbing  =   25 kg/m2 
Instalasi listrik  =   40 kg/m2 
𝑞𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   = 385 kg/m
2 
2.) Beban Hidup  
Beban Hidup Pekerja = 100 kg/m2 
3.) Beban ultimate rencana 
𝑞𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 = 1,2 𝑞𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 1,6 𝑞𝐿  
= (1,2 . 385 𝑘𝑔/𝑚2) + (1,6 . 100 𝑘𝑔/𝑚2)  
= 622 kg/m2 
 
c.  Perhitungan Tulangan Pelat Atap 
Data Perencanaan: 
Tipe Pelat = P3 
𝐿𝑥  = 3 m 
𝐿𝑦  = 4,5 m 
𝑓𝑐′  = 30 Mpa = 300 kg/𝑐𝑚2 
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𝑓𝑦   = 420 Mpa = 4200 kg/𝑐𝑚
2 
𝛽1   = 0,85 ( SNI 2847, pasal 10.2.7.3) 
𝑏   = 1000 mm= 1m 
ℎ   = 120 mm= 0,12 m 
𝜌𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡  = 0,0018 (SNI 2847, Pasal 7.12.2.1) 
𝑑𝑥  = 95 mm= 0,095 m 
𝑑𝑦  = 85 mm= 0,085 m 
∅𝑡𝑢𝑙. 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 = 10 mm= 0,01m 
∅𝑡𝑢𝑙. 𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 8 mm= 0,008 m 
𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔  = 20 mm= 0,02 m 
(SNI 2847:2013, Pasal 7.7.1(c) 





< 2  
4,5m
3m
< 2  
1,5 < 2  
 
sehingga termasuk dalam 
pelat 2 arah 
 
 (SNI 2847:2013 Pasal 9.5.3) 
Momen- momen pada pelat atap: 
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𝑀𝑇𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑌 = −0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
= −0,001 × (622𝑘𝑔/𝑚2)2 × 37  
= −207,13 𝑘𝑔𝑚  
𝑀𝐿𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑌 = 0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
= 0,001 × (622𝑘𝑔/𝑚2)2 × 37  
= 207,126 𝑘𝑔𝑚  
𝑀𝑇𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑋 = − 0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
= −0,001 × (622𝑘𝑔/𝑚2)2 × 56  
= −313,49 𝑘𝑔𝑚  
𝑀𝐿𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑋 =  0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
= 0,001 × (622𝑘𝑔/𝑚2)2 × 56  
= 313,49 𝑘𝑔𝑚  




























) = 0,030  
(SNI 2847:2013 B.8.42) 
𝜌𝑚𝑎𝑥  = 0,75 × 𝜌𝑏 = 0,75 × 0,030 = 0,0228  
Penulangan pada pelat 
1.) Arah X 
a. Tumpuan X 




































= 0,001  
 
Cek persyaratan: 
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 > 0,001 < 0,0228  (Tidak Memenuhi) 
Karena 𝜌𝑚𝑖𝑛 > 𝜌, maka 𝜌 =  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033  
Sehingga 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
= 0,0033 × 1000𝑚𝑚 × 95𝑚𝑚  
= 316,67𝑚𝑚2  
 
Kontrol jarak spasi tulangan: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ  
≤ 2 × 120𝑚𝑚  
≤ 240𝑚𝑚  













= 247,895 𝑚𝑚  
Karena 𝑆 > 𝑆𝑚𝑎𝑥 maka digunakan 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 < 𝑆𝑚𝑎𝑥. 
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚. 
Dengan 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 316,67 𝑚𝑚
2, dipakai tulangan ∅10 
𝑆𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎, 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = ∅10 − 200  
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 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎 = 392,7 𝑚𝑚
2  
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 < 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎  
316,67 𝑚𝑚2 < 392,7 𝑚𝑚2   (Oke) 
b. Lapangan X 


































= 0,001  
Cek persyaratan: 
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 > 0,001 < 0,0228 (Tidak Memenuhi) 
Karena 𝜌𝑚𝑖𝑛 > 𝜌, maka 𝜌 =  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033  
Sehingga 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
= 0,0033 × 1000𝑚𝑚× 95𝑚𝑚  
= 316,67𝑚𝑚2  
Kontrol jarak spasi tulangan: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ  
≤ 2 × 120𝑚𝑚  
≤ 240𝑚𝑚  
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= 247,895 𝑚𝑚  
Karena 𝑆 > 𝑆𝑚𝑎𝑥 maka digunakan 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 < 𝑆𝑚𝑎𝑥. 
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚. 
Dengan 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 316,67 𝑚𝑚
2, dipakai tulangan ∅10 
𝑆𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎, 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = ∅10 − 200   
𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎 = 392,7 𝑚𝑚
2  
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 < 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎  
316,67 𝑚𝑚2 < 392,7 𝑚𝑚2   (Oke) 
 
2.) Arah Y 
a. Tumpuan Y= Lapangan Y 


































= 0,0007  
Cek persyaratan: 
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
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0,0033 > 0,0007 < 0,0228  (Tidak Memenuhi) 
Karena 𝜌𝑚𝑖𝑛 > 𝜌, maka 𝜌 =  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033  
Sehingga 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
= 0,0033 × 1000𝑚𝑚× 95𝑚𝑚  
= 316,67𝑚𝑚2  
 
Kontrol jarak spasi tulangan: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ  
≤ 2 × 120𝑚𝑚  
≤ 240𝑚𝑚  













= 247,895 𝑚𝑚   
Karena 𝑆 > 𝑆𝑚𝑎𝑥 maka digunakan 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 < 𝑆𝑚𝑎𝑥 . 
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚. 
Dengan 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 316,67 𝑚𝑚
2, dipakai tulangan ∅10 
∴ 𝑠𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎, 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = ∅10 − 200  
 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑠 = 392,7 𝑚𝑚
2  
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 < 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎  
316,67 𝑚𝑚2 < 392,7 𝑚𝑚2   (Oke) 
Tulangan Susut 
Pelat yang menggunakan batang tulangan ulir atau 
tulangan kawat las mutu 420 dipakai 𝜌𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,0018. 
𝐴𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 × ℎ × 𝑏  
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= 0,0018 × 120 𝑚𝑚 × 1000 𝑚𝑚  
= 216 𝑚𝑚2  
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 5ℎ atau 𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 450 𝑚𝑚  
(SNI 2847 Pasal 7.12.2.2) 
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 5 × 120 𝑚𝑚 = 600 𝑚𝑚  













= 232,59 𝑚𝑚   
 𝑆 = 232,59 𝑚𝑚 < 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 450 𝑚𝑚 → 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚  

















Gambar 4-0-1 Tulangan Pelat P3 
2.  Perhitungan Pelat Lantai 
Dimensi dari preliminary design digunakan dalam 
tahap perhitungan berat sendiri (self weight) dalam tahap 
pembebanan sehingga didapatkan gaya-gaya dalam 
untuk design penulangan.  
a.  Perencanaan Dimensi Pelat Lantai 
Berikut ini adalah perhitungan tebal plat lantai 
sesuai SNI 2847- 2013 Pasal 9.5.  
Data-data perencanaan :  
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Tipe pelat    : P1 
Kuat tekan beton (fc’)   : 30 Mpa  
Kuat leleh tulangan (fy)   : 420 Mpa  
Rencana tebal pelat   : 12 cm  
Bentang pelat sumbu panjang (L
y
) : 450 cm  
Bentang pelat sumbu pendek (L
x
)  : 350 cm  
Balok B5    : 20/25 cm 
Balok B3    : 20/25 cm 
Balok B1    : 45/65 cm 
Balok B1    : 45/65 cm 
 
Bentang bersih pelat sumbu panjang :  














𝐿𝑛 = 450 𝑐𝑚  (SNI 2847:2013 Pasal 9.5.3.3) 
Bentang bersih pelat sumbu pendek :  














𝑆𝑛 = 350 𝑐𝑚 
 
Rasio antara bentang bersih sumbu panjang terhadap 







= 1,3 < 2            Two way slab 
(pelat dua arah) 
 
 
Balok B5 AS 7[L-M]=Balok B5 AS 4[L-M] (20/25)  
Menentukan lebar efektif sayap balok-T  
67 
 














+ 2(h – t)  
= 20cm + 2(25cm – 12cm)  





+ (8 ×t)  
= 20cm + (8 × 12cm)  
= 116 cm  
 (SNI 03-2847-2013 psl. 13.2.4)  







= 46 cm 
 

































































𝐾 = 1,455  
Momen inersia penampang – T  
Ib 
=  K × 𝑏𝑤 × (
ℎ
𝑡
) ³   
Ib 





) ³   
Ib 
=  37902,66 cm⁴  
Momen inersia lajur pelat  
Ip 
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Ip 





   
Ip 
=  3240 cm⁴  
 









(Desain Beton Bertulang CHU-KIA WANG CHARLES 
G.SALMON 16.4.2.b) 
 
Balok B1 AS L [4-7]=Balok B1 AS M[4-7] (45/65)  
Menentukan lebar efektif sayap balok-T  














+ 2(h – t)  
= 45cm + 2(65cm – 12cm)  





+ (8 × t)  
= 45cm + (8×12)cm  
= 141 cm  
 (SNI 03-2847-2013 psl. 13.2.4)  













































































𝐾 = 1,58  
Momen inersia penampang – T  
Ib 




) ³   
Ib 





) ³   
Ib 
=  1624070,399 cm⁴   
Momen inersia lajur pelat  
Ip 











   
Ip 
= 7920 cm⁴  
 







= 205,06  
(Desain Beton Bertulang CHU-KIA WANG CHARLES 
G.SALMON 16.4.2.b) 





= 108,38  > 2 















= 109,02 𝑚𝑚 ≥  90 mm  
 
Maka digunakan t=120 mm 
b. Pembebanan Pelat Lantai 
1.) Beban Mati 
Berat sendiri pelat = 288 kg/m2 
Spesi t=2 cm  =   42 kg/m2 
Keramik t= 1 cm  =   24 kg/m2 
Plafon + penggantung =   18 kg/m2 
Plumbing  =   25 kg/m2 
Instalasi listrik  =   40 kg/m2 
𝑞𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   = 437 kg/m
2 
2.) Beban Hidup  
Beban Hidup Sekolah = 250 kg/m2 
3.) Beban ultimate rencana 
𝑞𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 = 1,2 𝑞𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 1,6 𝑞𝐿  
= (1,2 . 437kg/m2) + (1,6 . 250kg/m2)  
= 924,4 kg/m2 
 
c. Perhitungan Tulangan Pelat Lantai 
Data Perencanaan: 
Tipe Pelat = P1 
𝐿𝑥  = 3,5 m 
𝐿𝑦  = 4,5 m 
𝑓𝑐′  = 30 Mpa 
𝑓𝑦   = 420 Mpa 
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𝛽1   = 0,85 ( SNI 2847, pasal 10.2.7.3) 
𝑏   = 1000 mm= 1m 
ℎ   = 120 mm= 0,12 m 
𝜌𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡  = 0,0018 (SNI 2847, Pasal 7.12.2.1) 
𝑑𝑥   = 95 mm= 0,095 m 
𝑑𝑦  = 85 mm= 0,085 m 
∅𝑡𝑢𝑙. 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 = 12 mm= 0,012m 
∅𝑡𝑢𝑙. 𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 8 mm= 0,008 m 
𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔  = 20 mm= 0,02 m 
 





< 2  
4,5m
3,5m
< 2  
1,3 < 2  
 
sehingga termasuk 
dalam pelat 2 arah 
(SNI 2847:2013 Pasal 9.5.3) 
Momen- momen pada pelat: 
𝑀𝐿𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑋 = 0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
=  0,001 × (924,4 𝑘𝑔/𝑚2)2 × 50  
= 566,195 𝑘𝑔𝑚  
𝑀𝑇𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑋 = − 0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
= −0,001 × (924,4 𝑘𝑔/𝑚2)2 × 50   
= −566,195 𝑘𝑔𝑚  
𝑀𝑇𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑌 = −0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
= 0,001 × (924,4kg/m2)2 × 38  
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= 430,308 𝑘𝑔𝑚  
𝑀𝐿𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑌 = 0,001 × 𝑞𝑙𝑥
2 × 𝑋  
= 0,001 × (924,4kg/m2)2 × 38  
= 430,308 𝑘𝑔𝑚  




























) = 0,030  
(SNI 2847:2013 B.8.42) 
𝜌𝑚𝑎𝑥  = 0,75 × 𝜌𝑏 = 0,75 × 0,030 = 0,0228  
 
Penulangan pada pelat 
1.) Arah X 
a. Tumpuan X 



































= 0,0018  
 
Cek persyaratan: 
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
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0,0033 > 0,0018 < 0,0228  (Tidak Memenuhi) 
Karena 𝜌𝑚𝑖𝑛 > 𝜌, maka 𝜌 =  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033  
Sehingga 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
= 0,0033 × 1000𝑚𝑚× 95𝑚𝑚  
= 316,67𝑚𝑚2  
Kontrol jarak spasi tulangan: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ  
≤ 2 × 120𝑚𝑚  
≤ 240𝑚𝑚  













= 357,15 𝑚𝑚  
Karena 𝑆 > 𝑆𝑚𝑎𝑥 maka digunakan 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 < 𝑆𝑚𝑎𝑥. 
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚. 
Dengan 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 316,67 𝑚𝑚
2, dipakai tulangan ∅12 
𝑆𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎, 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = ∅12 − 200   
𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎 = 565,49 𝑚𝑚
2  
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 < 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎  
316,67 𝑚𝑚2 < 565,49 𝑚𝑚2   (Oke) 
b. Lapangan X 




































= 0,0018  
Cek persyaratan: 
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 > 0,0018 < 0,0228  (Tidak Memenuhi) 
Karena 𝜌𝑚𝑖𝑛 > 𝜌, maka 𝜌 =  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033  
Sehingga 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
= 0,0033 × 1000𝑚𝑚 × 95𝑚𝑚  
= 316,67𝑚𝑚2  
Kontrol jarak spasi tulangan: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ  
≤ 2 × 120𝑚𝑚  
≤ 240𝑚𝑚  













= 357,15 𝑚𝑚  
Karena 𝑆 > 𝑆𝑚𝑎𝑥 maka digunakan 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 < 𝑆𝑚𝑎𝑥 . 
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚. 
Dengan 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 316,67 𝑚𝑚
2, dipakai tulangan ∅12 
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𝑆𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎, 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = ∅12 − 200  
 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎 = 565,49𝑚𝑚
2  
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 < 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎  
316,67 𝑚𝑚2 < 565,49 𝑚𝑚2   (Oke) 
2.) Arah Y 
a. Tumpuan Y 








= −537,8853 𝑘𝑔𝑚  



























= 0,0014  
Cek persyaratan: 
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 > 0,0014 < 0,0228  (Tidak Memenuhi) 
Karena 𝜌𝑚𝑖𝑛 > 𝜌, maka 𝜌 =  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033  
Sehingga 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
= 0,0033 × 1000𝑚𝑚× 95𝑚𝑚  
= 316,67𝑚𝑚2  
Kontrol jarak spasi tulangan: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ  
≤ 2 × 120𝑚𝑚  
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≤ 240𝑚𝑚  













= 357,15𝑚𝑚  
Karena 𝑆 > 𝑆𝑚𝑎𝑥 maka digunakan 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 < 𝑆𝑚𝑎𝑥 . 
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚. 
Dengan 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 316,67 𝑚𝑚
2, dipakai tulangan ∅12 
𝑆𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎, 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = ∅12 − 200  
 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎 = 565,49𝑚𝑚
2  
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 < 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎  
316,67 𝑚𝑚2 < 565,49 𝑚𝑚2   (Oke) 
b. Lapangan Y 


































= 0,0014  
Cek persyaratan: 
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 > 0,0014 < 0,0228  (Tidak Memenuhi) 
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Karena 𝜌𝑚𝑖𝑛 > 𝜌, maka 𝜌 =  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033  
Sehingga 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
= 0,0033 × 1000𝑚𝑚 × 95𝑚𝑚  
= 316,67𝑚𝑚2  
Kontrol jarak spasi tulangan: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ  
≤ 2 × 120𝑚𝑚  
≤ 240𝑚𝑚  













= 357,15 𝑚𝑚  
Karena 𝑆 > 𝑆𝑚𝑎𝑥 maka digunakan 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 < 𝑆𝑚𝑎𝑥. 
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚. 
Dengan 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 316,67 𝑚𝑚
2, dipakai tulangan ∅12 
𝑆𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎, 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = ∅12 − 200  
 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎 = 565,49 𝑚𝑚
2  
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 < 𝐴𝑠 𝑎𝑑𝑎  
316,67 𝑚𝑚2 < 565,49 𝑚𝑚2   (Oke) 
Tulangan Susut 
Pelat yang menggunakan batang tulangan ulir atau tulangan 
kawat las mutu 420 dipakai 𝜌𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,0018. 
𝐴𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 × ℎ × 𝑏  
= 0,0018 × 120 𝑚𝑚 × 1000 𝑚𝑚  
= 216 𝑚𝑚2  
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 5ℎ atau 𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 450 𝑚𝑚 (SNI 2847 Pasal 7.12.2.2) 
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 5 × 120 𝑚𝑚 = 600 𝑚𝑚  
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= 232,59 𝑚𝑚   
 𝑆 = 232,59 𝑚𝑚 < 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 450 𝑚𝑚  
→ 𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 200 𝑚𝑚  





















4.2.2 Perhitungan Tangga 
4.2.2.1 Perncanaan Dimensi Tangga 
Permodelan struktur tangga ini menggunakan. 
Adapun data-data yang di input adalah sebagai berikut:  
Perletakan = jepit –sendi – jepit    
 
 
Gambar 4.2.2.1 Mekanika Perencanaan Tangga  
Data perencanaan 
1. Mutu Beton = 30 Mpa 
2. Baja tul. Lentur = 420 Mpa 
3. tebal rencana plat tangga = 12 cm 
4. tebal rencana plat bordes = 12 cm 
5. tinggi tangga = 410 cm 
6. tinggi bordes (T) = 205 cm 
7. Panjang datar Tangga (I) = 300 cm 
8. Panjang bordes = 120 cm 




Berikut ini adalah gambar denah rencana tangga: 
Gambar 4.2.2.2 Denah Rencana Tangga 
Direncanakan jumlah injakan (n) = 11 
 tinggi anak tangga (t) = T/n 
  = 205 cm/11 
    = 18,63636 cm 
    = 19 cm 
 panjang anak tangga (i) = I/n 
  = 300 cm/11 
    = 27,27273 cm 
    = 27 cm 
Sudut kemiringan tangga 
α  = tan¯¹ (t/i) 
 = 34,3461 
Syarat sudut kemiringan tangga 
30° ≤ ɑ ≤ 40°  30° ≤ 34,3461 ≤ 35°  
(memenuhi) 
Ali Asroni 2010 hal. 235 
Syarat jarak satu langkah orang berjalan 






























60° ≤ 2t + i ≤ 65°  60°≤64,54545≤65°       
(memenuhi) 
Ali Asroni 2010 hal.237 
4.2.2.2 Pembebanan Tangga 
Pembebanan tangga diantaranya meliputi:  
1.) Beban Mati 
- untuk badan tangga 
 plat tangga (12cm) = 0,12 m x 2400 Kg/m³  
  = 288 kg/m² 
 anak tangga = 0,0932 m x 2400 Kg/m³  
  = 223,6364 kg/m² 
spesi 1 cm = 2 x 21 Kg/m²  
 = 42 kg/m² 
keramik = 24 kg/m² 
railling = 10 kg/m² 
total = 587,6364 kg/m² 
 = 0,587636 ton/m² 
- untuk bordes 
plat bordes (12cm) = 0,12 x 2400 Kg/m³  
 = 288 kg/m² 
spesi 1 cm    = 2 x 21 Kg/m²  
 = 42 kg/m² 
keramik   = 24 kg/m² 
railling = 10 kg/m² 
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total = 364 kg/m² 
 = 0,364 ton/m² 
2.) Beban Hidup  
Beban Hidup Tangga = 300 kg/m2 
3.) Kombinasi Pembebanan 
Pada badan tangga  : 1,2D + 1,6L = 2281,44 kg/m 
Pada bordes  : 1,2D + 1,6L = 3667,2 kg/m 
4.2.2.3 Perhitungan Tulangan Pelat Tangga 
Data perencanaan : 
Mutu beton (fc’) : 30 Mpa 
Mutu baja (fy)  : 420 Mpa 
Ø tulangan lentur : 10 mm 
Decking  : 20 mm 
 β1   : 0,8  
(SNI 2847-2013 pasal 10.2.7.3) 
 Faktor reduksi (ø) : 0,75  
(SNI 2847-2013 pasal 9.3.2.7(a))  
Tebal plat tangga (t) : 120 mm  
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 Perhitungan gaya dalam pada tangga 
Gambar 4.2.2.3 Perencanaan Tangga 
μ BA : μ BC =  KBA : KBC : KBD =  3EI/1,2  :  
4EI/3,6335 : 4EI/3,6335 = 2,5EI  :  1,1EI : 1,1EI  
μ BA = 0,532        μ BC = 0,234  μ BD = 0,234 
 Momen primair 
 MF BA = 1/8 q L2 = 660,10 kgm 
 MF BC = 1/12 q L2 = 2510,06 kgm 
 MF CB = - 1/12 q L2 = -2510,06 kgm 
 MF BD = 1/12 q L2 = 2510,06 kgm 












Free body diagram 
 
Titik B C D 
Batang BA BC BD CB DB 
FD -0,53 -0,23 -0,234 0,00 0,00 
MF 660,10 2510,06 2510,06 -2510,06 -2510,06 
MD -3020,29 -1329,96 -1329,96 0,00 0,00 
MI 0,00 0,00 0,00 -664,98 -664,98 
MD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















 ƩMB = 0 misal VA   
 VA . L – ½ . q . L2 + MB(BA) = 0 
 VA . 1,2m – ½ . 3667,2 kg/m. (1,2m)2 + 2360,19 kgm = 0 
 VA  = 233,49 kg 
 VB  = 4167,15 kg 
 Batang BD    
 ƩMB = 0 misal VB   
 VB L – ½ q L2 + MD(DB) – MB(BD) – 4167,15 L = 0 
VB 3m – ½ 2281,44kg/m 3m 3,6335m + 2360,19kgm – 
1180,095kgm – 4167,15m 3m = 0 
 VB  = 7647 kg 
 VD = 4809,82 kg 
Batang BC    
 ƩMB = 0 misal VB   
 VB . L – ½ . q . L2 + MC(CB) – MB(BC) – 4167,15 . L = 0 
VB 3m – ½ 2281,44kg/m 3m 3,6335m + 2360,19kgm – 
1180,095kgm – 4167,15m 3m = 0 
 VB  = 7647 kg 
 VD = 4809,82 kg 
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N CB  = - 4809,82 kg Sin α = - 4809,82 kg . 2,05/3,6335 
= - 2713,7 kg 
D CB  = - 4809,82 kg Cos α = - 3028 kg . 3/3,6335  
= - 3971,23 kg 
N BC  = 7647 kg Sin α – 4167,15 Cos α 
= 7647 kg . 2,05/3,6335 – 4167,15 . 3/3,6335  
= 873,8 kg 
D BC  = 7647 kg cos α – 4167,15 Sin α 
= 7647 kg . 3/3,6335 – 4167,15 . 2,05/3,6335  













SIN α = 2,05/36335 
COS α = 3/36335 
VB 
VB cos α 
VB Sin α 
VB Sin α 




N DB  = - 4809,82 kg Sin α = - 4809,82 kg . 2,05/3,6335 
= - 2713,7 kg 
D DB  = - 4809,82 kg Cos α = - 3028 kg . 3/3,6335  
= - 3971,23 kg 
N BD  = 7647 kg Sin α – 4167,15 Cos α 
= 7647 kg . 2,05/3,6335 – 4167,15 . 3/3,6335  
= 873,8 kg 
D BD  = 7647 kg cos α – 4167,15 Sin α 
= 7647 kg . 3/3,6335 – 4167,15 . 2,05/3,6335 








BSIN α = 2,05/36335 
COS α = 3/36335 
VD 
VD sin α VD cos α 
VB 
VB Sin α VB cos α 
VB cos α 
VB Sin α VB 
88 
Gambar 4.2.2.4 Gaya Lintang 
 















Momen Max di AB 
DX = 0    
VA – q . x = 0 
233,49 kgm – 3667,2 kg . x = 0   
x = 0,1 m 
Mmax  = VA . x – ½ q x2 
= 233,49 kgm . 0,1 m – ½ 3667,2  kg (0,1m)2 
= 7,433 kgm 
 Momen max di BC 
 DX = 0    
N BC – q . x = 0 
 3962,7 kgm – 2281,44 kg . x = 0   
x = 1,7 m 
Mmax  = N BC . x – ½ q x2 
= 3962,7 kgm . 1,7 m – ½ 2281,44 kg (1,7m)2 
= 2261,312 kgm 
 Momen max di BD 
 DX = 0    
N BD – q . x = 0 
 3962,7 kgm – 2281,44 kg . x = 0   
x = 1,7 m 
Mmax  = N BD . x – ½ q x2 
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= 3962,7 kgm . 1,7 m – ½ 2281,44 kg (1,7m)2 
= 2261,312 kgm 
 Jadi,  Momen tumpuan B = 2360,19 kgm 
  Momen tumpuan C = 3175,04 kgm 
  Momen tumpuan D = 3175,04 kgm 
  Momen lapangan bordes =7,433 kgm 
  Momen lapangan tangga BC-BD = 2261,31 kgm 
 Maka diambil momen yang terbesar, yaitu 3175,04 kgm 
 Perhitungan tulangan plat 
dx = t – decking – ½ Øtulangan 
= 120 mm – 20 mm – ½ 10mm 
  = 95 mm 
 dy = t – decking – Øtulangan – ½ Øtulangan  
  = 120 mm – 20 mm – 10 mm – ½ 10 mm 
  = 85 mm 
Asmin = 
1,4 ×𝑏𝑤 × 𝑑
𝑓𝑦
= 
1,4 ×1000 𝑚𝑚 × 95 𝑚𝑚
420
 = 316,667 mm2 













] = 0,0286   
(SNI 2847-2013 pasal B.8.4.3) 
ρmaks = 0,05 ρb = 0,0143    
(SNI 2847-2013 pasal B.8.4.3) 
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- Penulangan plat tangga 













1000 𝑚𝑚 .  (95 𝑚𝑚)2















= 0,0124 < ρmaks = 0,0143 
Asperlu  = ρ . b . d  
= 0,0124 . 1000 mm . 95 mm = 1182,23 mm2 > 
Asmin = 316,667 mm2 
Jadi, digunakan Asperlu = 1182,23 mm2 
 Kontrol jarak spasi tulangan 
 Smax ≤ 3 . h 
  ≤ 3 . 120 mm 
  ≤ 360 mm   
SNI 2847-2013 pasal 7.6.4 
 Dipakai tulangan Ø 10, sehingga jarak antar tulangan  
 S  = 




0,25 .  𝜋 .  (95 𝑚𝑚)2 .  1000 𝑚𝑚
1182,23𝑚𝑚2
  
 = 66,40 mm < Smax = 360 mm 
Dengan pembulatan kebawah, maka Spakai = 60 mm 
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Tulangan yang dipakai Ø 10 – 60 mm 
  Aspakai   = 
0,25 .  𝜋 .  𝑑2 .  𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
   = 
0,25 .  𝜋 .  (10𝑚𝑚)2 .  1000𝑚𝑚
60 𝑚𝑚2
  
= 1308,33 mm2 > Asperlu = 1182,23 mm2 
   (memenuhi) 
Tulangan Pembagi 
Asb = 0,0018 . b. t  
= 0,0018 . 1000 mm . 120 mm  
= 462 mm2 
    SNI 2847-2013 pasal 7.12.2.1 
Kontrol jarak spasi tulangan 
 Smax ≤ 5 . h 
  ≤ 5 . 120 mm 
  ≤ 600 mm 
SNI 2847-2013 pasal 7.6.4 
Dipakai tulangan Ø 8 ,  sehingga jarak antar tulangan 
  S =  
0,25 .  𝜋 .  𝑑2 .  𝑏
𝐴𝑠𝑏𝑎𝑔𝑖
 
     = 
0,25 .  𝜋 .  (8𝑚𝑚)2 .  1000𝑚𝑚
462 𝑚𝑚2
 = 169,91 mm 
S = 160 mm < Smax = 600 mm 
 Dengan pembulatan kebawah, maka Spakai = 160 mm 
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Jadi tulangan yang dipakai Ø 8 – 160 mm 
  Asbpakai  = 
0,25 .  𝜋 .  𝑑2 .  𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
   = 
0,25 .  𝜋 .  (10𝑚𝑚)2 .  1000𝑚𝑚
160 𝑚𝑚2
  
= 490,63 mm2 > Asbperlu = 462 mm2 
   (memenuhi) 
 















4.2.3 Perhitungan Struktur Rangka Atap 
Atap sebagai bagian dari struktur bangunan yang berada 
pada posisi atas harus mampu melindungi komponen struktur 
lain yang ada dibawahnya dari pengaruh lingkungan yang 
dapat merusak ketahanan komponen struktur. Bangunan ini 
akan menggunakan atap dari genteng, profil-profil bahan dari 
baja dan sambungan-sambungan yang digunakan adalah 
sambungan baut dan sambungan las. 
Untuk perencanaan, perhitungan dan analisa rangka atap 
akan menggunakan program bantu SAP2000 versi 14.2. 
Gedung SMA Al Hikmah Surabaya ini akan menggunakan 
struktur rangka kaku baja. 
Data Perencanaan: 
Bahan penutup atap = Genteng 
Berat penutup atap = 50 kg/m2 
(PPUIG 1983 Tabel 2.1) 
Jenis atap  = Pelana 
Profil kuda-kuda  = Baja WF  
Profil gording   = Baja LLC 150.50.20.3,2 
Mutu baja  = BJ 37 (𝜎𝑖𝑗𝑖𝑛 = 1600 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2) 
Tegangan leleh baja (𝑓𝑦) = 240 Mpa 
Tegangan putus baja (𝑓𝑢) = 370 Mpa 
(SNI 03-1729-2002 Tabel 5.3) 
Tegangan baja  = 1600 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
Bentang kuda-kuda = 7 meter 
Jarak antar gording = 1,25 meter 
Penggantung gording = 2 buah 
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Sudut atap  = 35° 
4.2.3.1 Perhitungan Profil Gording 
Gording adalah balok atap yang berfungsi sebagai 
pengikat yang menghubungkan antar kuda-kuda. Gording 
yang akan digunakan adalah profil baja Light Lip Channels 
(LLC). 
Penentuan dimensi gording diambil dari tabel profil 
konstruksi baja. Perhitungan perencanaan gording 
menggunakan profil LLC 150.75.20.4,5. 
 
Gambar 4.2.3.1 Profil LLC 150.75.20.4,5 
Data profil gording 
Tinggi profil (h)  : 150 𝑚𝑚 
Lebar profil (b)   : 75 𝑚𝑚 
Cekungan    : 20 𝑚𝑚 
Tebal profil (tb)   : 4,5 𝑚𝑚 
Berat sendiri   : 11 𝑘𝑔/𝑚 
Momen inersia  (𝐼𝑥)  : 489 𝑐𝑚
4 
Momen inersia (𝐼𝑦)  : 99,2 𝑐𝑚
4 
Section modulus (𝑍𝑥)  : 65,2 𝑐𝑚
3 
Section modulus (𝑍𝑦)  : 19,8 𝑐𝑚
3 
Section area   : 13,97 𝑐𝑚2 
Radius of gyration (𝑖𝑥)  : 5,92 𝑐𝑚 
Radius of gyration (𝑖𝑦)  : 2,66 𝑐𝑚 
Jarak antar kuda – kuda (s) : 4,5 m 




Gambar 4.2.3.2 Proyeksi Gaya yang Bekerja pada Gording 
1. Beban Mati 
Berat Gording  = 11    kg/m 
Berat Atap  = 62,5 kg/m 
 𝑞𝑑 = 73,5 kg/m 
Berat lain-lain (10%) =   7,35kg/m 
𝑞𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 80,9  kg/m 
 
Akibat beban mati 
𝑞 = 80,9 kg/m 
𝑞𝑥 = 𝑞 × sin𝛼  
= 80,9𝑘𝑔/𝑚 × sin35°  




× 46,37 𝑘𝑔/𝑚 × (4,5𝑚)2  
 
= 168 𝑘𝑔𝑚   
𝑞𝑦 = 𝑞 × cos𝛼  
= 80,9𝑘𝑔/𝑚 × sin35°  




× 66,2 𝑘𝑔/𝑚 × (2,25𝑚)2  
=  29,3 𝑘𝑔𝑚  
 
2. Beban Hidup 
Pekerja 
P = 100 kg 
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Akibat beban hidup 
𝑃 = 100𝑘𝑔  
𝑃𝑥 = 100 𝑘𝑔 × sin𝛼  
= 100 𝑘𝑔 × sin35°  




× 57,4 𝑘𝑔 × 4,5𝑚  
= 64,5 𝑘𝑔𝑚  
𝑃𝑦 = 100 𝑘𝑔 × cos𝛼  
= 100 𝑘𝑔 × cos 35°  




× 81,9𝑘𝑔 × 2,25𝑚  
= 46,1 𝑘𝑔𝑚  
(PPIUG 1983 PASAL 3.2.(2)b) 
Hujan 
W  = 40 - 0,8α < 20 kg/m2 
W  = 40 - 0,8x35 < 20 kg/m2 
= 12 kg/m2 
Jadi digunakan W = 12 kg/m2 
qL = W x dg = 15 kg/m 
qx = qL sin α = 5,13 kg/m  Px = qx x s = 23,1 kg 
qy = qL cos α = 14,1 kg/m  Py = qy x s = 63,4 kg 
(PPIUG 1938 PASAL 3.2.(2)a) 
Jadi beban hidup yang digunakan beban pekerja. 
 
3. Beban Angin 
Tekanan angin = 25 𝑘𝑔 𝑚2⁄  
 
Arah X : 𝑞𝑤 𝑥 = 0 𝑘𝑔 
Arah Y : 
Koefisien angin tekan= 0,02𝛼 − 0,4 = 0,3 
Koefisien angin hisap= −0,4 
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𝑞𝑤 𝑦 = −1,2 ×
25𝑘𝑔
𝑚2





𝑞𝑤 𝑦 = −0,4 ×
25𝑘𝑔
𝑚2
× 1,25𝑚  
= −12,5 𝑘𝑔/𝑚 (ℎ𝑖𝑠𝑎𝑝)  
Momen yang terjadi: 
Arah Y : 𝑀𝑦 =
1
8





× 0 × (4,5 𝑚)2 = 0 𝑘𝑔𝑚  
Arah X : 𝑀𝑥 =
1
8








× (2,25 𝑚)2 = 5,93 𝑘𝑔𝑚  
Mencari momen pada gording 
 Pada arah sumbu lemah dipasang 1 penggantung 




× 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑘𝑢𝑑𝑎 − 𝑘𝑢𝑑𝑎 = 2,25 𝑚  
 
Kombinasi Beban 
Tabel 4.0.4 Kombinasi Pembebanan Gording 
Kombinasi Beban Arah X Arah Y 
1. U = 1,4D 
   𝑀𝑥 =  1,4 × MDx 






2. U = 1,2D + 1,6L 
   𝑀𝑥 = 1,2 × MDx + 1,6 × MLx 






3. U = 1,2D + 1,3W + 0,5L 









    𝑀𝑦 = 1,2 × MDy + 1,3 × MWy +
0,5MLy 
MMax 108,939 kgm 304,413 kgm 
 
Dipilih yang terbesar, sehingga  
𝑀𝑢𝑥 = 108,939 𝑘𝑔𝑚 = 1089386,782 𝑁𝑚𝑚  
𝑀𝑢𝑦 = 304,413 𝑘𝑔𝑚 = 3044126,535 𝑁𝑚𝑚  
Cek Kelangsingan Penampang 
Cek kelangsingan profil LLC 150.75.20.4,5 






























(SNI 03-1729-2002 Tabel 7.5-1) 
Cek persyaratan: 
𝜆𝑓 < 𝜆𝑝 → 8,33 < 10,973 (memenuhi) 
𝜆𝑤 < 𝜆𝑝 → 33,33 < 108,444 (memenuhi) 
Sehingga dapat disimpulkan penampang LLC 
150.50.20.3,2 termasuk dalam penampang kompak. 
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Cek Kekuatan Penampang 
 Tahanan nominal untuk balok terkekang lateral 
dengan penampang kompak adalah: 
𝑀𝑛 = 𝑀𝑝  
 (SNI 03-1729-2002 Pasal 8.2.3) 
𝑀𝑝 = 𝑍 × 𝑓𝑦  
(SNI 03-1729-2002 Pasal 8.2.1) 
Momen nominal penampang 
Momen Arah X 
𝑀𝑛𝑥 = 𝑍𝑥 × 𝑓𝑦  




= 18225000 𝑁𝑚𝑚  
Momen Arah Y 
𝑀𝑛𝑦 = 𝑍𝑦 × 𝑓𝑦  




= 4752000 𝑁𝑚𝑚  
Tahanan balok lentur harus memenuhi persyaratan: 
 ф𝑏 .𝑀𝑛 > 𝑀𝑢  
(SNI 03-1729-2002 Pasal 8.1.1) 
Cek momen penampang: 
Momen Arah X 
ф𝑏 .𝑀𝑛𝑥 > 𝑀𝑢𝑥  
0,9 × 18225000𝑁𝑚𝑚 > 500656,9𝑁𝑚𝑚  
16402500𝑁𝑚𝑚 > 904356,7563𝑁𝑚𝑚 (memenuhi) 
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Momen Arah Y 
ф𝑏 .𝑀𝑛𝑦 > 𝑀𝑢𝑦  
0,9 × 47520000𝑁𝑚𝑚 > 3486160𝑁𝑚𝑚   
42768000𝑚𝑚 > 3486160𝑁𝑚𝑚  (memenuhi) 
 
Cek Lendutan 
Cek lendutan digunakan untuk mengecek apakah 
lendutan maksimum yang terjadi  melebihi batas 
lendutan maksimum yang diijinkan atau tidak. Batas- 
batas lendutan untuk keadaan kemampuan layan batas 
harus sesuai dengan struktur, fungsi penggunaan, sifat 
pembebanan, serta elemen-elemen yang didukung oleh 
struktur tersebut. 
(SNI 03-1729-2002 Pasal 6.4.3) 
 
Tabel 4.0.5 Batas Lendutan Maksimal 
 
.(SNI 03-1729-2002 Tabel 6.4-1) 







= 1,875 𝑐𝑚  
 



























































= 0,412 𝑐𝑚  
 















≤ 1  
0,03 + 0,08 ≤ 1  
0,11 ≤ 1     (𝑂𝐾)  
(Sumber: Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD) 
4.2.3.2 Perhitungan Penggantung Gording 
Penggantung gording dipasang sebagai penguat 
sumbu lemah. Dalam hal ini sumbu lemah gording adalah 
sumbu y. Maka dipasang penggantung gording tegak lurus 
dengan sumbu y. 
Pembebanan 
Beban Mati 
Berat sendiri gording   = 11     kg/m 
Berat penutup atap (50 kg/m2.1,25m) = 62,5  kg/m 
    qd = 73,5  kg/m 
Berat lain-lain (10%. qd)  =   7,35kg/m 
    qd total = 80,85kg/m 
 Arah X,  qdx  = qd total. Sin α. Jarak antar penggantung 
gording 
  = 80,85 kg/m . sin 35° . 2,25 m 
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  = 104,341 kg 
Beban Hidup 
Beban pekerja terpusat P = 100 kg  
(PPUIG 1983 Pasal 3.2.(1)) 
 Arah X, PLx = P . sin α 
  = 100 kg . sin 35° 
  = 57,36 kg 
Maka beban total tiap 1 gording (w) adalah: 
 w = qdx + PLx 
 = 69,56 kg + 57,36 kg 
 = 161,698 kg 
Jumlah gording yang menjadi beban penggantung gording 
(n) = 3 buah. Maka beban total seluruhnya (w total) adalah: 
w total = w. n 
 = 161,698 . 3 
 = 485,095 kg 
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 tan 0,56  
𝜃 = 29,05°  
Perhitungan Gaya Penggantung Gording (T) 
∑𝑉 = 0   










































(PPBBI 1984 Pasal 3.3.(4)) 
𝑑𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 > 𝑑𝑚𝑖𝑛  









. 𝜋. (1 𝑐𝑚)2  
=  0,785 𝑐𝑚2  
𝐴𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 > 𝐴𝑚𝑖𝑛  
106 
0,785𝑐𝑚2 > 0,6244𝑐𝑚2  (memenuhi) 
Maka dalam perencanaan struktur atap gedung SMA Al 
Hikmah Surabaya digunakan penggantung gording dengan 
dimensi ∅10 𝑚𝑚. 
4.2.3.3 Perhitungan Ikatan Angin 
Ikatan angin pada atap berfungsi sebagai 
penahan beban angin yang sekaligus bertujuan untuk 
menjaga untuk menjaga kestabilan kuda-kuda. Didalam 
perhitungan ini ikatan angin akan dihitung 
kelangsingannya saja karena ikatan angin hanya dianggap 
sebagai pengaku. 
 
Gambar 4.2.3.4 Bidang Kerja Ikatan Angin 
Tinggi Bidang Tinjauan 
𝐻1 = 0,5 𝑚 (𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘)  
𝐻2 = 0,5 𝑚 + (0,875 𝑚 × tan35°) = 1,113 𝑚  
𝐻3 = 1,113 𝑚 + (1,75 𝑚 × tan35°) = 2,338 𝑚  

















× 0,875𝑚 = 2,314 𝑚2  
 
Gambar 4.2.3.5 Gaya-Gaya pada Ikatan Angin 
Perhitungan Pembebanan 
𝑃 = 𝐴 × 𝑞 × 𝑐  
Dimana: 
𝐴 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑗𝑎𝑢𝑎𝑛 
𝑞 = 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛 25 𝑘𝑔/𝑚2 
𝑐 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛 0,4 
 
𝑃1 = 0,706 𝑚2 × 25
𝑘𝑔
𝑚2
× 0,4 = 7,055 𝑘𝑔 
𝑃2 = 3,019 𝑚2 × 25
𝑘𝑔
𝑚2
× 0,4 = 30,194 𝑘𝑔 
𝑃3 = 2,314 𝑚2 × 25
𝑘𝑔
𝑚2
× 0,4 = 23,138 𝑘𝑔 
108 
Perhitungan Reaksi Gaya Batang 









= 48,819𝑘𝑔  
 










α = 21,256°  
 
Gaya-Gaya Batang pada Ikatan Angin 
 
Karena struktur simetris sehingga yang dihitung hanya S6, 






- Mencari S6 
∑V = 0  







38,922kg (Tarik)  
- Mencari S14 
∑MB = 0  
0 = S14 × 4,5m −






S14 = −16,24kg  
S14 =
16,24kg(Tekan)  
- Mencari S1  
∑MF = 0  






∑V = 0  
0 = S5 + Ra  
S5 = −48,82kg  
S5 =






- Mencari S8 
∑V = 0  





S8 = 12,414kg (Tekan)  
- Mencari S15 
∑MC = 0  
0 = S15 × 4,5m − P1 ×






S15 = −20,74kg  
S15 = 20,74kg (Tekan)  
- Mencari S2 
∑MG = 0  
0 = −S2 × 4,5m − P1 ×










- Mencari S7 
β = 90° − α = 90° − 21,256°  
= 68,744°  
∑V = 0  
0 = S7 + S6 𝑠𝑖𝑛 68,744°  
S7 = −38,922kg 𝑠𝑖𝑛 68,744°  
S7 = −36,27kg  




∑V = 0  
0 = −P3 − S9  
S9 = −23,138𝑘𝑔  
S9 = 23,138𝑘𝑔 (𝑇𝑒𝑘𝑎𝑛)  
 
Tabel 4.0.6Gaya Batang Ikatan Angin 
Batang Tarik Tekan 
S1 0 0 
S2 16,241  
S3 16,241  
S4 0 0 
S5  48,819 
S6 38,922  
S7  36,274 
S8 12,414  
S9  23,138 
S10 12,414  
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S11  36,274 
S12 38,922  
S13  48,819 
S14  16,241 
S15  20,74 
S16  20,74 
S17  16,241 
Digunakan gaya tarik batang maksimum terletak pada S6 
dan S12 yaitu 38,922 kg. 




















= 0,176𝑐𝑚 = 1,76 𝑚𝑚  








L = √(4,5m)2 + (1,75m)2  









= 0,917cm  
= 9,17  
≈ 10mm  
drencana > dminimum  
1,76 mm > 10mm (tidak memenuhi)  
 
Maka dalam perencanaan struktur atap SMA Al 
Hikmah Surabaya digunakan ikatan angin dengan 
dimensi minimum sesuai persyaratan, yakni ∅10𝑚𝑚 
4.2.3.4 Perhitungan Kuda-Kuda 
Kuda – kuda direncanakan mengunakan rangka 
kaku dengan profil WF 250.125.9.6, berikut merupakan 
data perencanaan : 
Mutu baja = BJ 37 (fu = 370 MPa , fy = 240 MPa) 
Berat (w)  = 29,6 kg/m 
Tinggi (d) = 250 mm 
Lebar (b)  = 125 mm 
Tebal badan (tw) = 6 mm 
Tebal sayap (tf) = 9 mm 
Momen inersia Ix = 4050 cm4. 
Momen inersia Iy = 294 cm4 
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Section area (A) = 37,66 cm2 
Modulus section Zx= 324 cm3 
Modulus section Zy= 47 cm3 
Jari-jari girasi rx = 10,4 cm 
Jari-jari girasi ry = 2,79 cm 
 
Cek kelangsingan profil 





2 .  9mm
= 6,944 






= 10,97  
(SNI 03-1729-2002 tabel 7.5-1) 
λ < λp (kompak)  
(SNI 03-1729-2002 pasal 8.2.3) 














(SNI 03-1729-2002 tabel 7.5-1) 
  λ < λp (kompak)  
(SNI 03-1729-2002 pasal 8.2.3) 
Cek Kelangsingan Lateral 










= 1417,51 mm <    L = 4272,7 mm 
(SNI 03-1729-2002 tabel8.3-2) 















 . (125 𝑚𝑚)3.  9 𝑚𝑚 .  (250 𝑚𝑚 −9 𝑚𝑚)2 
2
 
= 4,254 x 1010 mm6 
J = Ʃ 1/3 b t3 
= 1/3(2 . 125mm.(9mm)3 +(250mm – 9mm).(6mm)3) 
= 78102 mm4 










324 .  103 𝑚𝑚3
√
200000𝑀𝑃𝑎.80000𝑀𝑃𝑎 .78102𝑚𝑚4.3766𝑚𝑚2  
2
 
= 14873,77 Mpa 








324 .  103 𝑚𝑚3
80000𝑀𝑃𝑎 .  78102𝑚𝑚4
)
2
4,254 .  1010 𝑚𝑚6
294 .104 𝑚𝑚4 
 
=1,56 . 10-5 mm4/N2 
Lr = 𝑟𝑦 (
𝑋1
𝑓𝐿









= 3624,37 mm < L = 4272,7 mm  (Bentang panjang) 
(SNI 03-1729-2002 tabel8.3-2) 
Dari pemodelan SAP2000 didapat gaya sebagai berikut : 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa momen 
terbesar terdapat pada frame 1103 dengan kombinasi 1,4D. 




 Momen akibat beban kombinasi1,4D :   
 Gambar 4.2.3.6 momen akibat beban kombinasi 1,4D 
 Momen ¼ bentang = 29,98 kgm 
 Momen ½ bentang = 543,95 kgm 
  Momen ¾ bentang = 633,31 kgm 
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 Momen maksimum = 831,61 kgm 
    
- MA = 29,98 kgm  (1/4 bentang) 
- MB = 543,95 kgm  (1/2 bentang) 
- MC = 633,31 kgm  (3/4 bentang) 
- Mmax = 831,61 kgm 
- Cb  = 
12,5 𝑀𝑚𝑎𝑥
2,5 𝑀𝑚𝑎𝑥+3𝑀𝐴+ 4𝑀𝐵+ 3𝑀𝐶
 ≤ 2,3 
= 
12,5 .  831,61𝑘𝑔𝑚
(2,5 .831,61 𝑘𝑔𝑚 + 3 .  29,98 𝑘𝑔𝑚 +
 4 .  543,95 𝑘𝑔𝑚+3 .  633,31 𝑘𝑔𝑚)




        ≤ 2,3 
= 1,7 < 2,3        diambil Cb = 1,7 
(SNI 03-1729-2002 pasal 8.3.1) 
Bentang Panjang 
 Mp   = Zx . fy 
= 324000 mm3 . 240 MPa = 77760000 Nmm 
 
 Mn  = Mcr ≤ Mp 



















 2 . 105𝑀𝑃𝑎 . 294 . 104 𝑚𝑚4.







 .  4,254 . 1010 𝑚𝑚6
 
  = 99818836,44 Nmm > Mp = 77760000 Nmm 
 Maka digunakan Mn = Mp 
    SNI 03-1729-2002 tabel 8.3-1 
   
Kontrol momen 
 øMn ≥ Mu 
 0,9 . 77760000 Nmm ≥ 8316100Nmm 
 69984000 Nmm > 8316100 Nmm  (Memenuhi) 
(SNI 03-1729-2002 pasal 8.1.3) 
 
Momen untuk struktur bergoyang 
- Momen ujung terkecil (M1) = 348,58 kgm 
- Momen ujung terbesar (M2) = 831,61 kgm 
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- Gaya aksial ultimate (Nu) = 2371,44 kg 
- Momen akibat beban kombinasi yang tidak menimbulkan 
goyangan 
Mntu = 1D + 1H = 659,80 kgm 
- Momen akibat beban kombinasi yang dapat menimbulkan 
goyangan (angin) 
Mltu = 63,86 kgm 













 = 0,716  













= 1763053,588 N 
 Nn = Ag fy/ω 
= 3766mm2 240MPa / 1,28 = 706125 N 
 Cm = 0,6 – 0,4(M1/M2)  
= 0,6 – 0,4(348,58 kgm/831,61 kgm) = 0,432 
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= 0,44     ≥ 1 
maka, diambil δb = 1 











Mu  = δb Mntu + δs Mltu 
  = 1 . 659,8 kgm + 1,02 . 63,86kgm  
  = 724,9372 kgm = 7249372 Nmm 




  = 
23714,4 𝑁
0,85 706125𝑁
 = 0,04 < 2  

















] = 0,18 < 1 
(memenuhi) 
    SNI 03-1729-2002 pasal 7.4.3.3 
Kontrol lendutan 
 Momen akibat 1D + 1H = 659,80 kgm 
∆ = (5 Mu L2)/(48E Ix) 
= (5 6598000 Nmm (4272,7 mm)2)/(48 200000 MPa 
. 40500000 mm) 
 = 1,55 mm < ∆ijin = 4272,7/240 = 17,8 mm 
      (memenuhi) 
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4.2.3.5 Perhitungan Kolom Pendek 
Kolom pendek pada atap direncanakan 
mengunakan profil WF 250.125.9.6, berikut merupakan 
data perencanaan : 
- Mutu baja = BJ 37 
(fu = 370 MPa, fy = 240 MPa) 
- Berat (w) = 29,6 kg/m 
- Tinggi (d) = 250 mm 
- Lebar (b) = 125 mm 
- Tebal badan (tw) = 6 mm 
- Tebal sayap (tf) = 9 mm 
- Momen inersia Ix = 4050 cm4 
- Momen inersia Iy = 294 cm4 
- Section area (A) = 37,66 cm2 
- Modulus section Zx = 324 cm3 
- Modulus section Zy = 47 cm3 
- Jari-jari girasi rx = 10,4 cm 
- Jari-jari girasi ry = 2,79 cm 
 
Cek kelangsingan profil 





2 .  9mm
= 6,944 






= 10,97   
   SNI 03-1729-2002 tabel 7.5-1 
 λ < λp (kompak)    
   SNI 03-1729-2002 pasal 8.2.3 















= 108,44  
   SNI 03-1729-2002 tabel 7.5-1 
 λ < λp (kompak)    
   SNI 03-1729-2002 pasal 8.2.3 
 Cek kelangsingan lateral 








= 1417,51 mm >    L = 500 mm 
 Maka, kolom termasuk bentang pendek 
        
    SNI 03-1729-2002 tabel8.3-2 
 Dari pemodelan SAP2000 didapat gaya sebagai berikut : 
124 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa momen 
terbesar terdapat pada frame 106 dengan kombinasi 1,4D. 
Sehingga pada perhitungan kolom pendek ini ditinjau 
pada frame 106. 
Perhitungan Momen      
- Momen maksimum (Mu) = 1184,73 kgm = 11847300 
Nmm 
 Bentang Pendek 
Mn = Mp = Zx . fy  
= 324000 mm3 . 240 MPa = 77760000 Nmm  
    SNI 03-1729-2002 pasal 8.3.3 
 Kontrol momen 
 øMn ≥ Mu 
 0,9 . 77760000 Nmm ≥ 11847300 Nmm 
 69984000 Nmm > 11847300 Nmm  (Memenuhi) 
    SNI 03-1729-2002 pasal 8.1.3 
Momen untuk struktur bergoyang 
- Momen ujung terkecil (M1) = 376,43 kgm 
125 
 
- Momen ujung terbesar (M2) = 1184,73 kgm 
- Gaya aksial ultimate (Nu) = 1837,95 kg 
- Momen akibat beban kombinasi 1D+1H = 
870,52kgm 














 = 0,0265  







= 1287063012 N 
Nn = Ag fy/ω = 3766mm2 240MPa / 1= 903840 N 
Cm= 0,6 – 0,4(M1/M2)  
= 0,6 – 0,4(376,43 kgm/1184,73 kgm) = 0,473 










= 0,473     ≥ 1 
maka, diambil δb = 1 
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Mu  = δb Mntu + δs Mltu 
   = 1 . 870,52kgm + 1 . 113,98kgm  
   = 984.5 kgm = 9845000 Nmm 
    SNI 03-1729-2002 pasal 7.4.3.2 
𝑁𝑢
∅𝑁𝑛
  = 
18379,5 𝑁
0,85 903840 𝑁
 = 0,024 < 2  









] < 1 
6235,1 N




] = 0,19 < 1 
(memenuhi) 
    SNI 03-1729-2002 pasal 7.4.3.3 
Kontrol lendutan 
Momen akibat 1D + 1H = 870,52 kgm 
∆ = (5 Mu L2)/(48E Ix) 
= (5 8705200Nmm (500 mm)2)/(48 200000MPa 
40500000mm) 
  = 0,028 mm < 500/240 = 2 mm (memenuhi) 
 
4.2.3.6 Perhitungan Angker dan Pelat Landas 
Direncanakan :  
- B plat = 150 mm 
127 
 
- H plat = 300 mm 
- N baut = 4 buah 
- D baut = 25 mm 
- tp  = 4 mm 
- fc’  = 30 MPa 
- fy  = 240 MPa 
- fu  = 370 MPa 
- σijin baut = 1600 kg/cm2 
  
Gaya dalam yang terjadi  
Gambar 4.2.3.7 Gaya yang terjadi pada plat landas 
 
- Pu = 1916,30 kg 
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- Vu = 1696,80 kg 
- Mu = 1077,78 kgm 
Menghitung besaran m dan x : 






= 81,25 mm 
















= 33 mm 
    Agus Setiawan, 2013. Hal 330 







 = 0,56243 m =562,43 mm 
N
6
  = 
400 𝑚𝑚
6
 = 66,6667 mm < e = 562,43 mm 
(termasuk kategori D) 
    Agus Setiawan, 2013. Hal 333 
Menghitung tegangan tumpu pada beton 





















 = 325 mm 
𝑓 +  𝑒 = 
250 𝑚𝑚
2
+  562,43 𝑚𝑚 = 687,43 mm 
Y = (𝑓 + 
𝑁
2









  = (325 𝑚𝑚) − √
[−(325 𝑚𝑚)]2
− 
2 19163 𝑁 (687,43 𝑚𝑚)
6120 𝑁/𝑚𝑚
 
  = 6,69 mm 





200 𝑚𝑚 𝑥 400 𝑚𝑚
200 𝑚𝑚 𝑥 6,69 𝑚𝑚
  








Tu = q . Y – Pu  
= 6120 N/mm . 6,69 mm – 19163 N = 21779,8 N 
 
Pemeriksaan angkur terhdap gaya geser dan tarik 
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Digunakan 4 buah angkur berdiameter 16 dengan tipe 
angkur A307 







 = 4242 N 
ϕ Fv Ab = 0,75 166 MPa (¼ π (10mm)2)  
= 9778,21 N >  Vub = 4242 N  
(memenuhi) 
    Agus Setiawan, 2013. Hal 335 
Ft  = 407 – 1,9fv  













 = 10889,95 N 
ϕ Ft Ab = 0,75 304,38 MPa ¼ π (10mm)2  
= 17929,46 N > Tub = 10889,95 N 
      (memenuhi) 
    Agus Setiawan, 2013. Hal 335 





Y = 6,69 mm < m = 81,25 mm 
tp perlu 1 ≥ 2,11 √
𝑇𝑢 𝑥
𝐵 𝑓𝑦




= 8,16 mm  
maka, tp perlu 1 = 8,16 mm  9 mm 













 = 11,77 mm 
maka, tp perlu 2 = 11,77 mm  12 mm 
    Agus Setiawan, 2013. Hal 337 
  
jadi tebal pelat landas yang digunakan, tp = 12 mm 
Sehingga ukuran pelat Landas adalah 200 mm x 400 
mm x 12 mm 
Gambar 4.2.3.9 Detail pemasangan angker 
Perhitungan sambungan las 






Sambungan menggunakan las sudut 
Tebal plat baja : 12 mm 
fuw  : 490 MPa 
tw  : 3 mm     
   (SNI 03-1729-2002 tabel 13.5-1) 
te  : 0,707tw  
: 0,707 . 3mm  
: 2,121mm → 3mm 
Mutu baja : BJ 37 
fy  : 240 MPa 
fu  : 370 MPa 
 
Gambar 4.2.3.10 Panjang Pengelasan 
Ltotal = (2 . 232mm)+(2 . (126mm – 6)) 
 = 704 mm 
Kuat las sudut : 
- Tahanan terhadap las 
ϕf Rnw = 0,75 te 0,6 fuw 
   = 0,75 3mm 0,6 490MPa 
   = 661,5 N/mm 
  SNI 03-1729-2002 pasal 13.5.3.10 
- Tahanan terhadap bahan dasar baja 
ϕf Rnw = 0,75 te 0,6 fu 
  = 0,75 3mm 0,6 370MPa 
  = 499,5 N/mm 





  ϕf Rnw las > ϕf Rnw bahan dasar baja  
661,5 N/mm > 499,5 N/mm 
Maka dipakai ϕf Rnw adalah ϕf Rnw bahan dasar baja 
= 499,5 N/mm 







 = 2,41 N/mm 
 
Cek syarat : 
Ru    ≤  ϕf Rnw 
2,41 N/mm  <  499,5 N/mm 
  
(memenuhi) 
Gambar 4.2.3.11 Detail Sambungan Las Geser Sentris 
 Akibat Geser Lentur 
Gambar modulus penmpang las 
 







S = bd1 + d12/3 
 = 231mm . 126mm + (126mm)2/3 







 = 0,03 N/mm 
 
Cek syarat : 
Ru    ≤  ϕf Rnw 
0,03 N/mm  <  499,5 N/mm 
(memenuhi) 
Gambar 4.2.3.12 Detail Sambungan Las Geser Lentur 















4.2.3.7 Perhitungan Sambungan 










Gambar 4.2.3.14 Rencana Sambungan Kuda – kuda dengan 
Kolom Pendek 
Gaya terjadi pada sambungan kuda-kuda dengan 
kolom pendek : 
Didapat dari SAP 2000 
- Pu = 2371,48 kg = 23714,8 N 
- Mu = 348,5 kgm = 3485000 Nmm 






Penguraian gaya pada sambungan yang ditinjau : 
Gambar 4.2.3.15 Penguraian Gaya Dalam 
Vu Sin α = 5636,8 N Sin 35°  
= 3233,14 N                 
Vu Cos α = 5636,8 N Cos 35°  
= 4617,4 N 
Pu Sin α = 23714,8 N Sin 35°  
= 13602,25 N 
Pu Cos α = 23714,8 N Cos 35°  
= 19426,03 N 
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PuH = Pu Cos α – Vu sin α 
 = 19426,03 N – 3233,14 N = 16192,89 N 
PuV = Pu Sin α + Vu Cos α 
 = 13602,25 N + 4617,4 N = 18219,65 N 
Mu = 3485000 Nmm 
 
 Sambungan plat sambung dengan kolom pendek 
Data perencanaan sambungan : 
Direncanakan menggunakan sambungan baut 
db (diameter baut)  : 13 mm 
tipe baut   : A325 
fub (tegangan putus baut) : 825 MPa 
n (jumlah baut)   : 8 baut 
  
Tahanan nominal satu baut : 
- Tahanan Geser : 
 Vd = ϕf r1 fub Ab  
= 0,75 0,5 825 MPa  ¼ π (13mm)2 
 =  41043,23 N 
    SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.1 
- Tahanan Tumpu : 
Rd = 2,4 ϕf db tp fu 
= 2,4 0,75 13mm 6mm 370MPa 
= 51948 N 
  SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.4 
- Tahanan Tarik : 
Td = ϕf 0,75 fub Ab 
 = 0,75 . 0,75 . 825 MPa . ¼ π (13mm)2 
 = 61564,85 N 
   SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.2 
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Akibat Geser Lentur : 
Gambar 4.2.3.16 Gaya pada Sambungan Geser Lentur 
Cara pendekatan titik putar 
Gambar 4.2.3.17 Gaya Tarik Akibat Lentur 
Tu max = 




3485000 Nmm .  170 mm 
2.((85mm)2+(170mm)2)
 = 8200 N 














     (memenuhi) 








= 2277,46  N/baut < Vd = 41043,23 N  
(memenuhi) 
Cek jarak baut 
Jarak minimum : 
- Antar baut = 3 db 
 = 3 . 13mm = 39mm 
SNI 03-1729-2002 pasal 13.4.1 
- Dari baut ke tepi = 1,25 db  
= 1,25 . 13mm  
= 16,25mm 
SNI 03-1729-2002 pasal 13.4.2 
Jarak maksimum : 
- Antar baut = 15 tp  
= 15 . 6mm = 90mm 
SNI 03-1729-2002 pasal 13.4.3 
- Dari baut ke tepi = 12 tp 
= 12 . 6mm = 72mm 




 Gambar 4.2.3.18 Detail Pemasangan Baut 
 Sambungan plat sambung dengan kuda – kuda 
Data perencanaan sambungan : 
Sambungan menggunakan las sudut 
Tebal plat baja : 6 mm 
fuw  : 490 MPa 
tw  : 3 mm     
   (SNI 03-1729-2002 tabel 13.5-1) 
te  : 0,707tw  
: 0,707 . 3mm  
: 2,121mm → 3mm 
Mutu baja : BJ 37 
fy  : 240 MPa 


















Gambar 4.2.3.19 Panjang Pengelasan 
Ltotal = (2 . 283mm)+(2 . (125mm – 6)) 
 = 804 mm 
Kuat las sudut : 
- Tahanan terhadap las 
ϕf Rnw = 0,75 te 0,6 fuw 
   = 0,75 3mm 0,6 490MPa 
   = 661,5 N/mm 
  SNI 03-1729-2002 pasal 13.5.3.10 
- Tahanan terhadap bahan dasar baja 
ϕf Rnw = 0,75 te 0,6 fu 
  = 0,75 3mm 0,6 370MPa 
  = 499,5 N/mm 
 SNI 03-1729-2002 pasal 13.5.3.10 
  ϕf Rnw las > ϕf Rnw bahan dasar baja  
661,5 N/mm > 499,5 N/mm 
Maka dipakai ϕf Rnw adalah ϕf Rnw bahan dasar baja 
= 499,5 N/mm 







 = 22,66 N/mm 
 




Ru    ≤  ϕf Rnw 
22,66 N/mm  <  499,5 N/mm 
(memenuhi) 
Gambar 4.2.3.20 Detail Sambungan Las Geser Sentris 
 Akibat Geser Lentur 
Gambar 4.2.3.21 Modulus Penampang Las 
Menghitung modulus penampang (S) : 
S = bd1 + d12/3 
 = 125mm . 283mm + (283mm)2/3 







 = 56,14 N/mm 
 
Cek syarat : 
Ru    ≤  ϕf Rnw 












Gambar 4.2.3.22 Detail Samungan Las Geser Lentur 
Tinjauan Plat 
- Kondisi leleh : 
ϕNn = ϕ Ag fy 
= 0,9 . (tp . b) . 240 MPa 
= 0,9 . (6mm . 125mm) . 240MPa 
= 162000 N 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.1 
- Kondisi fraktur : 







Gambar 4.2.3.23 Arah Robekan pada Kondisi Fraktur 1 
Ant = Ag – n d t 
= (6mm. 125mm) – (2 .(13mm. 2). 6mm) 
= 438 mm2 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.1 
l  ≥ 2w 
822 mm > 2 . 125mm = 250mm 
Maka, U = 1,0 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.4 
Ae = Ant . U 
  = 438 mm2 . 1,0 = 438 mm2 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2 
ϕNn = 0,75 . Ae . fu 
  = 0,75 . 438mm2 . 370MPa 
  = 121545 N 








Kondisi fraktur 2 
Gambar 4.2.3.24 Arah Robekan pada Kondisi Fraktur 2 




= (6mm . 125mm) – (2 . (13mm . 2) . 
6mm) + (
(85mm)2 .  6𝑚𝑚
4 .  55mm
) 
= 635,045 mm2 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.1 
l  ≥ 2w 
822mm > 2 . 125mm = 250mm 
Maka, U = 1,0 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.4 
Ae = Ant . U 
= 635,045 mm2 . 1,0 = 635,045 mm2 
SNI 03-1729-2002 pasal 10.2 
ϕNn = 0,75 . Ae . fu 







  = 176224,98 N 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.1 
ϕNn fraktur 1  <  ϕNn fraktur 2  
121545 N  < 176224,98 N 
maka dipakai ϕNn fraktur 2 = 171533,85 N 
Cek syarat : 
PuV   ≤ ϕNn 
18219,65 N  < 171533,85 N 
(memenuhi) 



















Potongan B - B'
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b. Sambungan antar kuda-kuda 
Gambar 4.2.3.26 Gaya yang terjadi pada sambungan 
Gaya terjadi pada sambungan kuda-kuda dengan 
kolom pendek : 
Didapat dari SAP 2000 
- Pu = 1298,01 kg = 12980,1 N 





- Vu = 1015,60 kg = 10156,0 N 
 
Penguraian gaya pada sambungan yang ditinjau : 
Gambar 4.2.3.27 Penguraian Gaya Dalam 
Vu Sin α = 10156,0 N Sin 35°  
= 5825,24 N                 
Vu Cos α = 10156,0 N Cos 35°  
= 8319,31 N 
Pu Sin α = 12980,1 N Sin 35°  
= 7445,08 N 
Pu Cos α = 12980,1 N Cos 35°  
= 10632,67 N 
PuH = Pu Cos α + Vu cos α 
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 = 19426,03 N – 3233,14 N  
= 16192,89 N 
PuV = Pu Sin α – Vu sin α 
 = 7445,08 N – 5825,24 N  
= 1619,84 N 
Mu = 8316700 Nmm 
 Sambungan antar kuda-kuda 
Data perencanaan sambungan : 
Direncanakan menggunakan sambungan baut 
db (diameter baut)  : 13 mm 
tipe baut   : A325 
fub (tegangan putus baut) : 825 MPa 
n (jumlah baut)   : 6 baut 
 
Tahanan nominal satu baut : 
- Tahanan Geser : 
 Vd  = ϕf r1 fub Ab  
 = 0,75 . 0,5 . 825 MPa . ¼ π (13mm)2 
 =  41043,23 N 
    SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.1 
- Tahanan Tumpu : 
Rd = 2,4 ϕf db tp fu 
= 2,4 0,75 13mm 6mm 370MPa 
= 51948 N 
  SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.4 
- Tahanan Tarik : 
Td = ϕf 0,75 fub Ab 
 = 0,75 . 0,75 . 825 MPa . ¼ π (13mm)2 
 = 61564,85 N 
   SNI 03-1729-2002 pasal 13.2.2.2 
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Akibat Geser Lentur :  
Gambar 4.2.3.28 Gaya pada Sambungan Geser Lentur 
Cara pendekatan titik putar  
Gambar 4.2.3.29 Gaya Tarik Akibat Lentur 
Tu max = 




8316700 Nmm .   170mm 
2.((85mm)2+(170mm)2)
 = 19568,70 N 














     (memenuhi) 
Cek Kontrol Geser 







= 269,97  N/baut < Vd = 2034,72 N 
(memenuhi) 
Cek jarak baut 
Jarak minimum : 
- Antar baut = 3 db 
 = 3 . 13mm = 39mm 
SNI 03-1729-2002 pasal 13.4.1 
- Dari baut ke tepi = 1,25 db  
= 1,25 . 13mm  
= 16,25mm 
SNI 03-1729-2002 pasal 13.4.2 
Jarak maksimum : 
- Antar baut = 15 tp  
= 15 . 6mm = 90mm 
SNI 03-1729-2002 pasal 13.4.3 
- Dari baut ke tepi = 12 tp 
= 12 . 6mm = 72mm 
SNI 03-1729-2002 pasal 13.4.4 
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Gambar 4.2.3.30 Detail Pemasangan Baut 
 Sambungan plat sambung dengan kuda 
Data perencanaan sambungan : 
Sambungan menggunakan las sudut 
Tebal plat baja : 6 mm 
fuw  : 490 MPa 
tw  : 3 mm    
(SNI 03-1729-2002 tabel 13.5-1) 
te  : 0,707tw  
: 0,707 . 3mm  
: 2,121mm → 3mm 
Mutu baja : BJ 37 
fy  : 240 MPa 
fu  : 370 MPa  
Gambar 4.2.3.31 Panjang Pengelasan 
Baut Ø13 Wf 250.125.9.6
Wf 250.125.6.9












Ltotal = (2 . 280mm) + (2 . (125mm – 6)) 
   = 798 mm 
 Kuat las sudut : 
- Tahanan terhadap las 
ϕf Rnw = 0,75 te 0,6 fuw 
   = 0,75 3mm 0,6 490MPa 
   = 661,5 N/mm 
  SNI 03-1729-2002 pasal 13.5.3.10 
- Tahanan terhadap bahan dasar baja 
ϕf Rnw = 0,75 te 0,6 fu 
  = 0,75 3mm 0,6 370MPa 
  = 499,5 N/mm 
 SNI 03-1729-2002 pasal 13.5.3.10 
  ϕf Rnw las > ϕf Rnw bahan dasar baja  
661,5 N/mm > 499,5 N/mm 
Maka dipakai ϕf Rnw adalah ϕf Rnw bahan dasar baja 
= 499,5 N/mm 
 Akibat Geser Sentris 






 = 2,02 N/mm 
Cek syarat : 
Ru    ≤  ϕf Rnw 




Gambar 4.2.3.32 Detail Smbungan Las Geser Sentris 
 Akibat Lentur 
Gambar 4.2.3.33 Modulus Penampang Las 
Menghitung modulus penampang (S) : 
S = (bd1 + (d12/3)) 
 = (125mm . 280mm + (280mm)2/3) 







 = 136,04 N/mm 
 
Cek syarat : 
Ru    ≤  ϕf Rnw 
136,04 N/mm  <  499,5 N/mm  










Gambar 4.2.3.34 Detail Smabungan Las Geser Lentur 
Tinjauan Plat 
- Kondisi leleh : 
ϕNn = ϕ Ag fy 
= 0,9 . (tp . b) . 240 MPa 
= 0,9 . (6mm . 125mm) . 240MPa 
= 162000 N 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.1 
- Kondisi fraktur : 
Kondisi fraktur 1 
Gambar 4.2.3.35 Arah Robekan pada Kondisi Fraktur 1 












= (6mm . 125mm) – (2 . (13mm . 2) . 
6mm) 
 = 438 mm2 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.1 
l  ≥ 2w 
798 mm > 2 . 125mm = 250mm 
Maka, U = 1,0 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.4 
Ae = Ant . U 
  = 438 mm2 . 1,0 = 438 mm2 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2 
ϕNn = 0,75 . Ae . fu 
  = 0,75 . 438mm2 . 370MPa 
  = 121545 N 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.1 
Kondisi fraktur 2 












= (6mm . 125mm) – (2 . (13mm . 2) . 
6mm) + (
(85mm)2 .  6𝑚𝑚
4 .  55mm
) 
= 635,045 mm2 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.1 
l  ≥ 2w 
798 mm > 2 . 125mm = 250mm 
Maka, U = 1,0 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.2.4 
Ae = Ant . U 
= 635,045 mm2 . 1,0 = 635,045 mm2 
SNI 03-1729-2002 pasal 10.2 
ϕNn = 0,75 . Ae . fu 
  = 0,75 . 635,045 mm2 . 370MPa 
  = 176224,98 N 
 SNI 03-1729-2002 pasal 10.1 
ϕNn fraktur 1  <  ϕNn fraktur 2  
121545 N  < 176224,98 N 
maka dipakai ϕNn fraktur 2 = 171533,85 N 
Cek syarat : 
PuV   ≤ ϕNn 
158 
18219,65 N  < 167060,55 N 
(memenuhi) 
 
Gambar 4.2.3.37 Detail Sambungan antar kuda - kuda 
4.3 Perencanaan Struktur Primer 
4.3.1 Perhitungan Beban 
1.) Pembebanan Balok dan Sloof 
Berikut adalah beban dinding yang bekerja pada balok dan 
sloof : 
1. Dinding pada sloof (250 kg/m2) 
a. H : 1,8 m , A : 100% = 250 kg/m2 x 1,8 m  
= 450 kg/m 
b. H : 1,8 m , A : 40% = 250 kg/m2 x 1,8 m x 0,4  
= 180 kg/m 
2. Dinding pada balok lantai 1 dan 2 (250 kg/m2) 
1. H : 3,6 m , A : 100% = 250 kg/m2 x 3,6 m  
= 900 kg/m 
2. H : 3,6 m , A : 60% = 250 kg/m2 x 3,6 m 
 = 540 kg/m 
3. Dinding pada balok lantai 3 (250 kg/m2) 









Baut Ø13 Wf 250.125.9.6
Wf 250.125.6.9





 = 887,5 kg/m 
2. H : 3,55 m , A : 60% = 250 kg/m2 x 3,55 m  
= 532,5 kg/m 
2.)  Pembebanan Kolom 
Berikut adalah beban angin yang bekerja pada kolom : 
1. Beban Angin = 25 kg/m2 (PPIUG 1983 Pasal 4.2) 
 
Koefisien angin : 
1. Bidang atap di 
pihak angin = 
+0,9 
2. Bidang atap 
lain = -0,4 
(PPIUG 1983 Tabel 4.1) 
Jadi beban angin : 
1. Di pihak angin = 0,9 x 25 kg/m2 = 22,5 
kg/m2 (tekan) 
2. Bidang atap lain = -0,4 x 25 kg/m2 = -10 
kg/m2 (hisap) 
3.)  Pembebanan Gempa 
Ketidak Beraturan Sudut Dalam didefinisikan ada 
jika kedua proyeksi denah struktur dari sudut dalam 
lebih besar dari 15 persen dimensi denah struktur dalam 
arah yang ditentukan sehingga diperoleh: 
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Gambar 4.3.1.1 ketidakberaturan horizontal 
 
Lx = 1900 cm 
Px = 900 cm 
Px > 0,15Lx    900 cm > 285 cm; sehingga termasuk 
bangunan tidak beraturan. Maka untuk beban gempa 
digunakan metode Respon Spektrum. 
(Aplikasi SNI Gempa 1726:2012 Tabel 10, Tipe 2) 
 
Direncanakan kedalaman ujung pondasi pada 
kedalaman 25meter dari permukaan tanah. Sehingga 




   






?̅?  = harga N rata-rata untuk perencanaan tanah 
pondasi pada ujung tiang. 
𝑁1 = harga N pada ujung tiang 
𝑁2̅̅̅̅  = harga rata-rata N pada jarak 4D dari ujung tiang 
 










= 15,25  
Karena nilai ?̅? diantara 15-50, maka termasuk dalam 
tanah sedang (SD). 
(SNI 1726:2012 Tabel 3) 
 
Direncanakan bangunan berumur 10% dalam 50 tahun 
(Gempa 500 tahun). 
Diketahui dari lokasi bangunan: 
𝑆𝑠 = 0,3 𝑔  
(Peta Hazard Gempa Indonesia 2010, Gambar 2) 
 
Karena 𝑆𝑠 = 0,3 𝑔 berada diantara 𝑆𝑠 < 0,25 dengan 
𝑆𝑠 = 0,5 maka dilakukan interpolasi linier. 
(SNI 1726:2012 Tabel 4) 
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x = 1,56 
𝑆𝑖 = 0,1 𝑔  
(Peta Hazard Gempa Indonesia 2010, Gambar 3) 
𝐹𝑣 = 3,5  
(SNI 1726:2012 Tabel 5) 
 
Koefisien situs 
𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎 × 𝑆𝑠 = 1,56 × 0,3 = 0,4 𝑔  
(SNI 1726:2012 Pasal 6.2) 
𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣 × 𝑆1 = 3,5 × 0,1 = 0,350 𝑔  
(SNI 1726:2012 Pasal 6.2) 
 




× 𝑆𝑀𝑆  






× 0,4  




× 𝑆𝑀1  




× 0,350  
= 0,2 𝑔  














= 0,748 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘  
𝑇 = 𝐶𝑡 . ℎ𝑛
𝑥  
(SNI 1726:2012 Pasal 7.8.2.1) 
 
𝑇 = 0,047. 15,10,9  
(SNI 1726:2012 Tabel 15) 
𝑇 = 0,541 detik  
 
Dari perhitungan diatas, maka termasuk kedalam 
persamaan: 
 𝑇0 < 𝑇 < 𝑇𝑠 → 𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆   (SNI 1726:2012 Pasal 6.4) 
Sehingga didapatkan nilai 𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆 = 0,3 𝑔  
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Tabel 4.0.8 Input Gempa ke-SAP 
T T Sa 
(detik) (detik) (g) 
0 0 0,125 
To 0,150 0,312 
Ts 0,748 0,312 
Ts+0,1 0,848 0,275 
Ts+0,2 0,948 0,246 
Ts+0,3 1,048 0,223 
Ts+0,4 1,148 0,203 
Ts+0,5 1,248 0,187 
Ts+0,6 1,348 0,173 
Ts+0,7 1,448 0,161 
Ts+0,8 1,548 0,151 
Ts+0,9 1,648 0,142 
Ts+1,0 1,748 0,133 
Ts+1,1 1,848 0,126 
Ts+1,2 1,948 0,120 
Ts+1,3 2,048 0,114 
Ts+1,4 2,148 0,109 
Ts+1,5 2,248 0,104 
Ts+1,6 2,348 0,099 
Ts+1,7 2,448 0,095 
Ts+1,8 2,548 0,092 
Ts+1,9 2,648 0,088 
Ts+2,0 2,748 0,085 
Ts+2,1 2,848 0,082 
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Ts+2,2 2,948 0,079 
Ts+2,3 3,048 0,077 
Ts+2,4 3,148 0,074 
Ts+2,5 3,248 0,072 
Ts+2,6 3,348 0,070 
Ts+2,7 3,448 0,068 
Ts+2,8 3,548 0,066 
Ts+2,9 3,648 0,064 




4.3.2 Perhitungan Tulangan Balok 
Perhitungan tulangan balok B1 (45×65)cm AS 
elevasi ± 3,6 m. Berikut ini adalah data perencanaan balok 
berdasarkan gambar denah pembalokan, hasil output dan 
diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya 












Respon Spektrum 10% 50 tahun 
(500 Tahun) 
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Data Perencanaan Balok : 
 Tipe balok   : B1 
 AS balok yang di tinjau  : L[3-14] 
 Bentang balok   : 10000 mm 
 Dimensi Balok (b balok) : 450 mm 
 Dimensi Balok (h balok) : 650 mm 
 Kuat Tekan Beton (fc’)  : 30 𝑁/𝑚𝑚² 
 Kuat Leleh Tul. Lentur (fy) : 420 𝑁/𝑚𝑚² 
 Kuat Leleh Tul. Geser (fyv) : 320 𝑁/𝑚𝑚² 
 Kuat Leleh Tul. Puntir (fyt) : 420 𝑁/𝑚𝑚² 
 Diameter Tulangan Lentur : D 28 
 Diameter Tulangan Geser  : ø 12 
Diameter Tulangan Puntir : ø 16 
Jarak Spasi Tul. Sejajar  : 25 mm 
Tebal selimut beton (t decking) : 40 mm 
(SNI 2847:2013, Pasal 7.7.1 (c)) 
Faktor β1   : 0,85 
Faktor reduksi kekuatan lentur : 0,8 
Faktor reduksi kekuatan geser : 0,75 
Faktor reduksi kekuatan puntir : 0,75 
Maka, tinggi efektif balok: 
𝑑 = ℎ − 𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑡𝑢𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 − 1
2
∅𝑡𝑢𝑙. 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 




= 584 𝑚𝑚  







28𝑚𝑚 = 66 𝑚𝑚  
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Hasil output dan diagram dari analisa SAP 2000 
  Untuk perhitungan tulangan puntir dicari frame 
pada SAP 2000 dengan momen paling besar. Sehingga 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
Hasil Output Torsi 
Kombinasi : 1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 
 
Momen Puntir : 13193000 Nmm 
Hasil Output Diagram Momen Lentur 




Momen Tumpuan Kiri  : -765586000 Nmm 
Momen Lapangan : 371610600 Nmm 
Momen Rumpuan Kanan : -749779300 Nmm 
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Hasil Output Diagram Gaya Geser 
Berdasarkan hasil output dan diagram gaya dalam akibat 
beban kombinasi 1,2D+1L+1Ey+0,3Ex didapatkan gaya 
geser terfaktor  
 
Vu= -352539 N (Vu diambil tepat pada muka kolom) 
Ketentuan perhitungan tulangan balok menggunakan 




Gambar 4-0-3 Gaya Lintang Balok pada SRPMM 
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Periksa kecukupan dimensi penampang terhadap geser, 
lentur dan puntir. Ukuran balok yang dipakai = 45/65 
Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan penampang 
beton 
𝐴𝑐𝑝 = 𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  
= 450𝑚𝑚 × 650𝑚𝑚 = 292500 𝑚𝑚2  
Parimeter luar irisan penampang beton 𝐴𝑐𝑝 
𝑃𝑐𝑝 = 2 × (𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 + ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘)  
= 2 × (450𝑚𝑚 + 650𝑚𝑚) = 2200 𝑚𝑚  
Luas penampang dibatasi AS tulangan sengkang 
𝐴𝑜ℎ = (𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 × 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) × (ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ×
𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)  
= (450𝑚𝑚− 2 × 40𝑚𝑚) × (650𝑚𝑚− 2 ×
40𝑚𝑚− 12𝑚𝑚)  
= 199764 𝑚𝑚2  
Keliling penampang dibatasi AS tulangan sengkang 
𝑃𝑜ℎ = 2 × [(𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 × 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) + (ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 −
2 × 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)]  
= 2 × [(450 − 2 × 40𝑚𝑚− 12𝑚𝑚) + (650𝑚𝑚 −
2 × 40𝑚𝑚− 12𝑚𝑚)  
= 1832 𝑚𝑚  
 
1. Perhitungan Tulangan Puntir 
Berdasarkan output SAP 2000 diperoleh momen puntir. 
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Momen Puntir Ultimate 
Akibat kombinasi: 1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 
𝑇𝑢 = 13193000𝑁𝑚𝑚  








= 17590666,7𝑁𝑚𝑚  
 
Geser Ultimate 
Akibat kombinasi: 1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 
Pengaruh puntir dapat diabaikan bila momen puntir 


















= 13259557,9 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Pengaruh Momen Puntir 
𝑇𝑢 < 𝑇𝑢𝑚𝑖𝑛 maka tulangan puntir diabaikan 
𝑇𝑢 > 𝑇𝑢𝑚𝑖𝑛 maka memerlukan tulangan puntir  
 
𝑇𝑢 = 13193000 𝑁𝑚𝑚 < 𝑇𝑢𝑚𝑖𝑛 = 13259557,9  𝑁𝑚𝑚  
(tidak memerlukan tulangan puntir) 
Dari perhitungan pengaruh momen puntir tidak 
memerlukan tulangan puntir, namun karena h balok lebih 
dari 30 cm dipasang tulangan puntir dengan jumlah 
minimum. 
2. Perhitungan Tulangan Lentur 










× 584𝑚𝑚 = 343,5 𝑚𝑚  
Garis Netral Maksimum 
𝑋𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝑋𝑏  
= 0,75 × 343,5 𝑚𝑚  
= 257,65𝑚𝑚  
Garis Netral Minimum 
𝑋𝑚𝑖𝑛 = 𝑑
′  
= 66 𝑚𝑚  
Garis Netral Rencana  
𝑋𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 = 0,65 × 𝑋𝑏  
= 0,65 × 343,5 𝑚𝑚  
= 224 𝑚𝑚  
Komponen Beton Tertekan 
𝐶𝑐′ = 0,85 × 𝑓𝑐′ × 𝑏 × 𝛽1 × 𝑋𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎  
= 0,85 × 30
𝑁
𝑚𝑚2
× 450 𝑚𝑚 × 0,85 × 224 𝑚𝑚  
= 2184840 𝑁  
















= 5202 𝑚𝑚2  
 Momen Nominal Tulangan Lentur Tunggal 











= 1067949792 𝑁𝑚𝑚  
a. Daerah Tumpuan Kiri 
Diambil momen terbesar, akibat dari kombinasi: 
1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 
𝑀𝑢 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 = 765586000 𝑁𝑚𝑚  
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= 956982500 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Momen Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
𝑀𝑛𝑠 ≥ 0  maka perlu tulangan lentur tekan  
𝑀𝑛𝑠 ≤ 0  maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
 
𝑀𝑛𝑠 = 𝑀𝑛 −𝑀𝑛𝑐  
= 956982500 𝑁𝑚𝑚 − 1067949792 𝑁𝑚𝑚  
= −110967292 𝑁𝑚𝑚  
 
𝑀𝑛𝑠 = −110967292 𝑁𝑚𝑚 < 0  
(tidak perlu tul. lentur tekan) 
Sehingga untuk analisis selanjutnya digunakan 
perencanaan tulangan tunggal. 
 






















) = 0,03  
𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝜌𝑏   (SNI 2847:2013, 
Lampiran B.10.3.3) 







= 0,0033  
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= 16,47  
𝜌       =
1
𝑚













= 0,017  
  
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 < 0,017 < 0,022 (memenuhi) 
 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑏 × 𝑑  
= 0,017 × 450𝑚𝑚 × 584𝑚𝑚  
= 4550,48 𝑚𝑚²  








= 615,75 𝑚𝑚2  
Jumlah Tulangan Pasang 
Luasan tulangan perlu tarik+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi atas balok (top) 




= 4550,48  𝑚𝑚2 + 0  









= 7,4 𝑏𝑢𝑎ℎ  
≈ 8 𝑏𝑢𝑎ℎ  
 
174 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝑛 × 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟  
= 8 × 615,75 𝑚𝑚2  
= 4926,02 𝑚𝑚²  
Kontrol 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 4926,02 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
4550,48 𝑚𝑚²   (memenuhi) 
 
Luasan tulangan perlu tekan+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi bawah balok (bottom). Karena tidak 
memerlukan tulangan puntir, sehingga luasan tulangan 
lentur tekan bagian sisi bawah balok = 0. Dipasang 
tulangan 2D28, dengan As’ pasang= 1231,5 mm². 
Kontrol 
𝐴𝑠′ 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 1231,5 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠′ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0 𝑚𝑚²  
(memenuhi) 
 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun lebih dari satu 
lapis 
 
Direncanakan tulangan lentur tarik 1 lapis 4D28 dan 
tulangan tekan1 lapis 2D28. 
 









= 17,4 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 17,4 𝑚𝑚 < 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 
lebih dari 1 lapis 
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= 194 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 194 𝑚𝑚 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚   susun 
1 lapis 
 
Maka dipasang tulangan lentur balok B1 (45/65) As L[3-
14] untuk daerah tumpuan kiri: 
Tulangan Lentur Tarik susun lebih dari 1 lapis = 8D28 
Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2D28 
 
Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok  
 Kekuatan momen positif pada muka joint tidak 
boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif 
atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok 
tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen 




×𝑀𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛(−)  
(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1) 
Maka berdasarkan pengecekan ini dilakukan dengan 
meninjau tulangan pasang: 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 8𝐷28  
= 8 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  
= 4926,02 𝑚𝑚²  
𝐴𝑠′𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 2𝐷28  
= 2 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  









× 1231,5 𝑚𝑚²  
 4926,02 𝑚𝑚2 ≥ 410,5 𝑚𝑚² (memenuhi) 
 
Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan: 
Tulangan tarik : 8D28 
Tulangan tekan : 2D28 
Kontrol kemampuan penampang 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 8D28 = 4926,02 𝑚𝑚² 








= 180,299 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 450 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 180,299 𝑚𝑚   
= 2068931 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 4926,02 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 2068928 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(2068928 𝑁 × (584𝑚𝑚 − 66𝑚𝑚))  





𝜃𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  
0,8 × 2093447313 𝑁𝑚𝑚 > 401728300 𝑁𝑚𝑚  
1674757850 Nmm >401728300 Nmm  
 (memenuhi) 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛 2D28 = 1231,5  𝑚𝑚² 





1231,5  𝑚𝑚2×420 𝑁/𝑚𝑚²
0,85×30 𝑁/𝑚𝑚2× 450𝑚𝑚
  
= 45,07 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 450 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 45,07 𝑚𝑚   
= 517178,25 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 1231,5 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 517178,25 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(517178,25 𝑁 × (589𝑚𝑚 − 61𝑚𝑚))  




𝜃𝑀𝑛𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 > 𝑀𝑢  
0,8 × 566033493,4 𝑁𝑚𝑚 > 58476840 𝑁𝑚𝑚  
452826794,7 Nmm >58476840 Nmm  
 (memenuhi) 
Jadi, penulangan lentur untuk balok B1 (45/65) As L[3-14] 
untuk daerah tumpuan kiri: 
Tulangan Lentur Tarik susun lebih dari 1 lapis = 8 D28 
Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2D28 
 
b. Daerah Tumpuan Kanan 
Diambil momen terbesar, akibat dari kombinasi: 
1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 
𝑀𝑢 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 = 749779300𝑁𝑚𝑚  
 









= 9372724125 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Momen Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
𝑀𝑛𝑠 ≥ 0  maka perlu tulangan lentur tekan  
𝑀𝑛𝑠 ≤ 0  maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
 
𝑀𝑛𝑠 = 𝑀𝑛 −𝑀𝑛𝑐  
= 9372724125 𝑁𝑚𝑚 − 1067949792 𝑁𝑚𝑚  
= −130725667 𝑁𝑚𝑚  
 
𝑀𝑛𝑠 = −130725667 𝑁𝑚𝑚 < 0  
179 
 
(tidak perlu tul. lentur tekan) 
Sehingga untuk analisis selanjutnya digunakan 
perencanaan tulangan tunggal. 
 






















) = 0,03  
𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝜌𝑏  
(SNI 2847:2013, Lampiran B.10.3.3) 







= 0,0033  







= 16,47  
𝜌       =
1
𝑚













= 0,017  
  
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 < 0,017 < 0,022 (memenuhi) 
 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑏 × 𝑑  
= 0,017 × 450𝑚𝑚 × 584𝑚𝑚  
= 4550,48 𝑚𝑚²  









= 615,75 𝑚𝑚2  
Jumlah Tulangan Pasang 
Luasan tulangan perlu tarik+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi atas balok (top) 




= 4550,48  𝑚𝑚2 + 0  









= 7,4 𝑏𝑢𝑎ℎ  
≈ 8 𝑏𝑢𝑎ℎ  
 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝑛 × 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟  
= 8 × 615,75 𝑚𝑚2  
= 4926,02 𝑚𝑚²  
Kontrol 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 4926,02 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
4550,48 𝑚𝑚²   (memenuhi) 
 
Luasan tulangan perlu tekan+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi bawah balok (bottom). Karena tidak 
memerlukan tulangan puntir, sehingga luasan tulangan 
lentur tekan bagian sisi bawah balok = 0. Dipasang 
tulangan 2D28, dengan As’ pasang= 1231,5 mm². 
Kontrol 







Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun lebih dari satu 
lapis 
 
Direncanakan tulangan lentur tarik 1 lapis 4D28 dan 
tulangan tekan1 lapis 2D28. 
 









= 17,4 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 17,4 𝑚𝑚 < 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 
lebih dari 1 lapis 
 









= 194 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 194 𝑚𝑚 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚   susun 
1 lapis 
 
Maka dipasang tulangan lentur balok B1 (45/65) As L[3-
14] untuk daerah tumpuan kiri: 
Tulangan Lentur Tarik susun lebih dari 1 lapis = 8D28 




Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok  
 Kekuatan momen positif pada muka joint tidak 
boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif 
atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok 
tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen 




×𝑀𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛(−)  
(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1) 
Maka berdasarkan pengecekan ini dilakukan dengan 
meninjau tulangan pasang: 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 8𝐷28  
= 8 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  
= 4926,02 𝑚𝑚²  
𝐴𝑠′𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 2𝐷28  
= 2 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  








× 1231,5 𝑚𝑚²  
 4926,02 𝑚𝑚2 ≥ 410,5 𝑚𝑚² (memenuhi) 
 
Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan: 
Tulangan tarik : 8D28 
Tulangan tekan : 2D28 
Kontrol kemampuan penampang 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 8D28 = 4926,02 𝑚𝑚² 








= 180,299 𝑚𝑚  
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𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 450 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 180,299 𝑚𝑚   
= 2068931 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 4926,02 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 2068928 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(2068928 𝑁 × (584𝑚𝑚 − 66𝑚𝑚))  
= 2093447313 𝑁𝑚𝑚  
Maka, 
𝜃𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  
0,8 × 2093447313 𝑁𝑚𝑚 > 401728300 𝑁𝑚𝑚  
1674757850 Nmm >401728300 Nmm  
 (memenuhi) 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛 2D28 = 1231,5  𝑚𝑚² 





1231,5  𝑚𝑚2×420 𝑁/𝑚𝑚²
0,85×30 𝑁/𝑚𝑚2× 450𝑚𝑚
  
= 45,07 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
184 
= 0,85 × 450 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 45,07 𝑚𝑚   
= 517178,25 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 1231,5 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 517178,25 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(517178,25 𝑁 × (589𝑚𝑚 − 61𝑚𝑚))  
= 566033493,4 𝑁𝑚𝑚  
Maka, 
𝜃𝑀𝑛𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 > 𝑀𝑢  
0,8 × 566033493,4 𝑁𝑚𝑚 > 58476840 𝑁𝑚𝑚  
452826794,7 Nmm >58476840 Nmm  
 (memenuhi) 
 
Jadi, penulangan lentur untuk balok B1 (45/65) As L[3-14] 
untuk daerah tumpuan kiri: 
Tulangan Lentur Tarik susun lebih dari 1 lapis = 8 D28 
Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2D28 
 
c. Daerah Lapangan 
Diambil momen terbesar, akibat dari kombinasi: 
1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 













= 464513250 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Momen Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
𝑀𝑛𝑠 ≥ 0  maka perlu tulangan lentur tekan  
𝑀𝑛𝑠 ≤ 0  maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
 
𝑀𝑛𝑠 = 𝑀𝑛 −𝑀𝑛𝑐  
= 464513250 𝑁𝑚𝑚− 5199162758790 𝑁𝑚𝑚  
= −63652313 𝑁𝑚𝑚  
 
𝑀𝑛𝑠 = −63652313 𝑁𝑚𝑚 ≤ 0 (tidak perlu tul. lentur 
tekan) 
Sehingga untuk analisis selanjutnya digunakan 
perencanaan tulangan tunggal. 
 






















) = 0,03  
𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝜌𝑏   (SNI 2847:2013, 
Lampiran B.10.3.3) 







= 0,0033  








= 16,47  
𝜌       =
1
𝑚













= 0,008  
  
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 < 0,008 < 0,022 (memenuhi) 
 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑏 × 𝑑  
= 0,008 × 450𝑚𝑚 × 589𝑚𝑚  
= 2021,92 𝑚𝑚²  








= 615,75 𝑚𝑚2  
Jumlah Tulangan Pasang 
Luasan tulangan perlu tarik+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi atas balok (top) 




= 2021,92  𝑚𝑚2 + 0  







= 3,3 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈
4 𝑏𝑢𝑎ℎ  
 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝑛 × 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟  
= 4 × 615,75 𝑚𝑚2  
= 2463 𝑚𝑚²  
Kontrol 




Luasan tulangan perlu tekan+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi bawah balok (bottom). Karena tidak 
memerlukan tulangan puntir, sehingga luasan tulangan 
lentur tekan bagian sisi bawah balok = 0. Dipasang 
tulangan 2D28, dengan As’ pasang= 1231,5 mm². 
Kontrol 
𝐴𝑠′ 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 1231,5 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠′ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0 𝑚𝑚²  
(memenuhi) 
 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun lebih dari satu 
lapis 
 
Direncanakan tulangan lentur tarik 1 lapis 4D28 dan 
tulangan tekan1 lapis 2D28. 
 









= 60,67 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 60,67 𝑚𝑚 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 
1 lapis 
 













𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 194 𝑚𝑚 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚   susun 
1 lapis 
 
Maka dipasang tulangan lentur balok B1 (45/65) As L[3-
14] untuk daerah lapangan: 
Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 4D28 
Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2D28 
 
Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok  
 Kekuatan momen positif pada muka joint tidak 
boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif 
atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok 
tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen 




×𝑀𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛(−)  
(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1) 
Maka berdasarkan pengecekan ini dilakukan dengan 
meninjau tulangan pasang: 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 4𝐷28  
= 4 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  
= 2463 𝑚𝑚²  
𝐴𝑠′𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 2𝐷28  
= 2 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  








× 1231,5 𝑚𝑚²  
 2463  𝑚𝑚2 ≥ 410,5 𝑚𝑚² (memenuhi) 
 
Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan: 
Tulangan tarik : 4D28 
Tulangan tekan : 2D28 
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Kontrol kemampuan penampang 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 4D28 = 2463 𝑚𝑚² 








= 90,149 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 450 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 90,149 𝑚𝑚   
= 1034463,629 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 2463 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 1034463,629 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(1034463,629 𝑁 × (589𝑚𝑚 − 61𝑚𝑚))  
= 1099557596 𝑁𝑚𝑚  
Maka, 
𝜃𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  
0,8 × 1099557596 𝑁𝑚𝑚 > 401728300 𝑁𝑚𝑚  
1684687187 Nmm >401728300 Nmm  
 (memenuhi) 
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𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛 2D28 = 1231,5  𝑚𝑚² 





1231,5  𝑚𝑚2×420 𝑁/𝑚𝑚²
0,85×30 𝑁/𝑚𝑚2× 450𝑚𝑚
  
= 45,07 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 450 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 45,07 𝑚𝑚   
= 517178,25 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 1231,5 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 517178,25 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(517178,25 𝑁 × (589𝑚𝑚 − 61𝑚𝑚))  
= 566033493,4 𝑁𝑚𝑚  
Maka, 
𝜃𝑀𝑛𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 > 𝑀𝑢  
0,8 × 566033493,4 𝑁𝑚𝑚 > 58476840 𝑁𝑚𝑚  
452826794,7 Nmm >58476840 Nmm  
 (memenuhi) 
Jadi, penulangan lentur untuk balok B1 (45/65) As L[3-14] 
untuk daerah lapngan: 
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Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 4D28 
Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2D28 
 
Perhitungan panjang penyaluran tulangan balok B1 
Tarik dan tekan yang dihitung pada tulangan 
disetiap penampang komponen struktur beton harus 
disalurkan pada masing-masing sisi penampang tersebut 
melalui panjang penanaman, kait, batang ulir berkepala 
(headed deformed bar) atau alat mekanis atau kombinasi 
darinya. Kait kepala (heads) tidak boleh digunakan untuk 
menyalurkan batang tulangan dalam kondisi tekan. 
(SNI 2847:2013, Pasal 12.1.1) 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
Panjang penyaluran untuk batang tulangan ulir dan 
kawat ulir dalam kondisi tarik, 𝑙𝑑 harus ditentukan sesuai 










tapi 𝑙𝑑 tidak boleh kurang dari 300 mm. 
(SNI 2847:2013, Pasal 12.2.1) 
 









𝜓𝑡 = 1,3 (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(a)) 
𝜓𝑒 = 1 (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(b)) 
𝜆 = 1 (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(d)) 













)28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑 = 1641,879𝑚𝑚  
Cek syarat: 
𝑙𝑑 ≥ 300 𝑚𝑚  
1641,879𝑚𝑚 ≥ 300𝑚𝑚  memenuhi 
 




× 𝑙𝑑  





= 1517,088 𝑚𝑚 ≈ 1600 𝑚𝑚  
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maka panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
1600 mm. 











) × 𝑑𝑏 
Dengan: 
𝜓𝑒 dan λ = 1 








)× 28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑ℎ = 515,297 𝑚𝑚  
 
Cek syarat: 
𝑙𝑑ℎ ≥ 8𝑑𝑏   (SNI 2847:2013, Pasal 12.5.1) 
515,297 𝑚𝑚 ≥ 8 × 28 𝑚𝑚   memenuhi 
𝑙𝑑ℎ ≥ 224 𝑚𝑚   (SNI 2847:2013, Pasal 12.5.1) 
515,297 𝑚𝑚 ≥ 150 𝑚𝑚   memenuhi 






𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 𝑓𝑦) × 𝑑𝑏  








) 28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑𝑐 = 515,297 𝑚𝑚  
 
𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 𝑓𝑦) × 𝑑𝑏  
𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 420
𝑁
𝑚𝑚2
) ×  28𝑚𝑚  
𝑙𝑑𝑐 = 505,68 𝑚𝑚  
 
Dipilih yang terbesar, sehingga 𝑙𝑑𝑐 = 515,297 𝑚𝑚 




× 𝑙𝑑𝑐  




× 515,297   𝑚𝑚 
= 476,13 𝑚𝑚 ≈ 500 𝑚𝑚  
maka panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan 
500mm. 
Cek syarat: 
𝑙𝑑𝑐 ≥ 200 𝑚𝑚  
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500 𝑚𝑚 ≥ 200 𝑚𝑚  memenuhi 
 
Gambar 0-4Penulangan Lentur Balok B1 
3. Perhitungan Tulangan Geser 
Data Perencanaan balok sebagai berikut: 
fc’  = 30 N/mm² 
fy  = 320 N/mm² 
β1  = 0,85 
Øreduksi = 0,75 
Lebar  = 450 mm 
Tinggi  = 650 mm 
Øsengkang = 12 mm 
 
Berdasarkan perhitungan tulangan lentur pada B1 (45/65) 




Gambar 4-0-52 Peerencanaan Geser untuk Balok 
SRPMM 
 
Gaya geser terfaktor = 352539 N 
 











+ 𝑉𝑢  
(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a)) 
Dimana: 
𝑉𝑢1  : gaya geser pada muka perletakan 
𝑀𝑛𝑙  : momen nominal aktual balok daerah tumpuan 
(kiri) 
𝑀𝑛𝑟  : momen nominal aktual balok daerah tumpuan 
(kanan) 
𝑙𝑛   : panjang balok bersih 
𝑀𝑛𝑙 = (𝐶𝑐
′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(2068928 𝑁 × (584𝑚𝑚 − 66𝑚𝑚))  





′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(517178,25 𝑁 × (589𝑚𝑚 − 61𝑚𝑚))  





+ 𝑉𝑢  
=
2 093 447 313𝑁𝑚𝑚+566 033 493,4𝑁𝑚𝑚
9600 𝑚𝑚
+ 352539N  
= 629568,25 𝑁  
 
Kuat Geser Beton 
𝑉𝑐 = 0,17 × 𝜆 × √𝑓𝑐′ × 𝑏 × 𝑑  
(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1) 
Dengan: 
λ  = 1 , untuk beton normal 
𝑉𝑐 = 0,17 × 𝜆 × √𝑓𝑐′ × 𝑏 × 𝑑  
= 0,17 × 1 × √30
𝑁
𝑚𝑚2
× 450𝑚𝑚 × 584𝑚𝑚  
= 244701 𝑁  
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× 450𝑚𝑚 × 584𝑚𝑚  








× √30𝑁/𝑚𝑚² × 450𝑚𝑚 × 584𝑚𝑚  








× √30𝑁/𝑚𝑚² × 450𝑚𝑚 × 584𝑚𝑚  
= 959609,9 𝑁  
 
Pembagian Wilayah Geser Balok 
Wilayah balok dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu: 
a.) Wilayah tumpuan seperempat bentang bersih balok 
dari muka kolom. 
b.) Wilayah lapangan dimulai dari akhir wilayah 
tumpuan sampai ketengah bentang balok. 
Penulangan Geser Balok 
a.) Wilayah Tumpuan 




Kondisi Geser 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 × ∅ × 𝑉𝑐  Tidak perlu tulangan geser 
629568,25 𝑁 ≤ 91762,87 𝑁 (Tidak 
memenuhi) 
Kondisi Geser 2 
0,5 × ∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅× 𝑉𝑐Tulangan geser 
minimum 
91762,87 𝑁 ≤ 629568,25𝑁 ≤ 183525,75𝑁(Tidak 
memenuhi) 
Kondisi Geser 3 
∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  Tulangan 
geser minimum 
183525,75𝑁 ≤ 629568,25 𝑁 ≤ 249225,75𝑁 
(Tidak memenuhi) 
Kondisi Geser 4 
∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥)  Perlu 
tulangan geser 
249225,75𝑁 ≤ 629568,25 𝑁 ≤ 543379,5 𝑁 (tidak 
memenuhi) 
Kondisi Geser 5 
∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥)  ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 2𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥)  Perlu 
tulangan geser 
543379,5 𝑁 ≤ 629568,25 𝑁 ≤ 903233,17 𝑁 
(memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 










= 491205 𝑁  
Direncanakan menggunakan tulangan geser Ø12mm, 
maka luasan tulangan geser: 
𝐴𝑣 = 2 ×
1
4




× 𝜋 × (12𝑚𝑚)2  
= 226,19 𝑚𝑚²  









= 86,06 𝑚𝑚, 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 85𝑚𝑚  
 










90𝑚𝑚 ≤ 146,5𝑚𝑚 (memenuhi) 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 300  
85𝑚𝑚 ≤ 300  (memenuhi) 
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Sehingga dipakai tulangan geser ∅12 − 85𝑚𝑚. 
















= 275965 𝑁  
Cek Kondisi: 
Kondisi Geser 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 × ∅ × 𝑉𝑐 Tidak perlu tulangan geser 
275965𝑁 ≤ 91762,87 𝑁 (tidak memenuhi) 
 
Kondisi Geser 2 
0,5 × ∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ × 𝑉𝑐  Tulangan 
geser minimum 
91762,87𝑁 ≤ 275965𝑁 ≤ 183525,75 𝑁
 (tidak memenuhi) 
Kondisi Geser 3 
∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  Tulangan 
geser minimum 
183525,75 𝑁 ≤ 275965𝑁 ≤ 249225,75𝑁  
(memenuhi) 
Kondisi Geser 4 
∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥)  Perlu 
tulangan geser 
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249225,75𝑁 ≤ 275965𝑁 ≤ 543379,5𝑁 (tidak 
memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 









= 123252 𝑁  
Direncanakan menggunakan tulangan geser 
Ø10mm, maka luasan tulangan geser: 
𝐴𝑣 = 2 ×
1
4




× 𝜋 × (12𝑚𝑚)2  
= 226,19 𝑚𝑚²  
 









= 342,97 𝑚𝑚 , 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 145 𝑚𝑚  
 












145 𝑚𝑚 ≤ 293 𝑚𝑚 (memenuhi) 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 300  
145 𝑚𝑚 ≤ 300  (memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser ∅12 − 145 𝑚𝑚. 












Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 8D28 2D28 
Tumpuan Kanan 8D28 2D28 





















Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 3D28 2D28 
Tumpuan Kanan 5D28 2D28 























T);  2(P-Q); 
2(Q-T); 3(P-
Q); 3(Q-T); 
4(Q-T)     
Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 2D28 2D28 
Tumpuan Kanan 2D28 2D28 
















Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 2D28 2D28 
Tumpuan Kanan 2D28 2D28 















Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 4D22 2D22 















Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 2D22 2D22 
Tumpuan Kanan 2D22 2D22 




Torsi - - 
 
4.3.3 Perhitungan Tulangan Kolom 
Perhitungan tulangan Kolom ditinjau berdasakan 
aksial tebesar, momen terbesar. Untuk kolom K1 
(50x50)cm2 pada as L-4 yang ditinjau akibat momen arah Y 
terbesar. Berikut ini adalah data perencanaan kolom 
berdasarkan gambar denah kolom, hasil output diagram gaya 
dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya akan dihitung 
dengan metode SRPMM. 
 Data Perencanaan : 
- Lebar (b)    : 500 mm 
- Tinggi kolom (h)   : 500 mm 
- Tebal selimut beton  : 40 mm 
- Kuat tekan beton (fc’)  : 30 MPa 
- Modulus elastisitas baja (Es) : 200000 MPa 
- Fy lentur    : 420 MPa 
- Fy geser    : 320 MPa 
- Ø lentur    : 28 mm 
- Ø geser    : 10 mm 
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- Jarak spasi tulangan sejajar  : 40 mm  
(SNI 2847-2013 pasal 7.6.3)  
- Faktor 𝛽1     : 0,8  
(SNI 2847-2013 pasal 10.2.7.(1))  
- Faktor reduksi kekuatan lentur (Ø)  : 0,65  
(SNI 2847-2013 pasal 9.3.2.1(b)) 
- Faktor reduksi kekuatan geser (Ø)  : 0,75  
(SNI 2847-2013 pasal 9.3.2.(3))  
 
Berdasarkan output SAP2000 pada frame 865 didapat 
gaya aksial berikut : 
 PD = 886261,31 N 
 PL = 123817,6 N 
 Pu = 1261621,74 N 
 
Momen pada penampang kolom ditinjau dari dua 
arah, yaitu momen arah X dan arah Y.  
 Untuk Momen arah X 
Momen akibat pengaruh gempa : 
M1s = momen akibat beban yang menimbulkan 
goyangan ke samping yang terkecil dalam 
Nmm (SNI 2847-2013) 
 
M2s = momen akibat beban yang menimbulkan 
goyangan ke samping yang terbesar dalam 
Nmm (SNI 2847-2013) 
 
Output SAP2000  
M1s = 75000516,32 Nmm 
M2s = 93871812,27 Nmm  
 
Momen akibat pengaruh beban gravitasi : 
M1ns = nilai yang lebih kecil dari momen-momen 
ujung terfaktor pada komponen struktur tekan 
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akibat beban yang tidak menimbulkan 
goyangan ke samping (SNI 2847-2013) 
 
M2ns = nilai yang lebih besar dari momen-momen 
ujung terfaktor pada komponen struktur tekan 
akibat beban yang tidak menimbulkan 
goyangan ke samping (SNI 2847-2013) 
 
Output SAP2000 : 
M1ns = 281069,2 Nmm  
M2ns = 569743,38 Nmm  
 
 Untuk Momen arah Y 
Momen akibat pengaruh gempa : 
Output SAP2000  
M1s = 143029542,5 Nmm  
M2s = 163371169,3 Nmm  
 
Momen akibat pengaruh beban gravitasi : 
Output SAP2000  
M1ns = 301921271,9 Nmm  
M2ns = 305066795 Nmm  
 
Kelangsingan kolom : 
- Kontrol kelangsingan kolom 
βd = rasio beban aksial tetap terfaktor maksimum 
terhadap rasio beban aksial total terfaktor maksimum. 
βd = 
1,2 x PDL
(1,2 x PDL)+ (1,6 x PLL)
 
= 
1,2 x 886261,31 N









(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.7.2) 
Untuk kolom (50/50) 
Elk =
0,4 x Ec x Ig
1 + βd
 
(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.6.1) 
Ig  = 0,7 x 1/12 x b x h3 
  = 0,7 x 1/12 x 500mm x (500mm)3 
  = 3645833333,3 mm4 
Ec = 4700√fc′ 
  = 4700√30 MPa 
= 25742,96 Nmm 
EIk = 




0,4 x 25742,96 Nmm x 3645833333,3  mm4
1 + 0,84
 
 = 2,037 . 1013 Nmm2 
Untuk balok (20/30) 
Elb =
0,4 x Ec x Ig
1 + βd
 
(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.6.1) 
Ig  = 0,7 x 1/12 x b x h3 
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  = 0,7 x 1/12 x 200mm x (300mm)3 
  = 157500000 mm4 
Ec = 4700√fc′ 
  = 4700√30 MPa 
= 25742,96 Nmm 
EIb = 




0,4 x 25742,96 Nmm x 157500000mm4
1 + 0,84
 
 = 8,799 . 1011 Nmm2 
 
Untuk balok (45/65) 
Elb =
0,4 x Ec x Ig
1 + βd
 
(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.6.1) 
Ig  = 0,7 x 1/12 x b x h3 
  = 0,7 x 1/12 x 450mm x (650mm)3 
  = 3604453125 mm4 
Ec = 4700√fc′ 
  = 4700√30 MPa 
= 25742,96 Nmm 
EIb = 





0,4 x 25742,96 Nmm x 3604453125 mm4
1 + 0,84
 
 = 2,0139 . 1013 Nmm2 
Untuk balok (40/55) 
Els =
0,4 x Ec x Ig
1 + βd
 
(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.6.1) 
Ig  = 0,7 x 1/12 x b x h3 
  = 0,7 x 1/12 x 400mm x (550mm)3 
  = 1941041667 mm4 
 
Ec = 4700√fc′ 
  = 4700√30 MPa 
= 25742,96 Nmm 
EIs = 




0,4 x 25742,96 Nmm x 1941041667 mm4
1 + 0,84
 
 = 1,0845 . 1013 Nmm2 
Kekakuan kolom atas 
ΨA = 
∑(𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑠
(𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝐵3 
+ (𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝐵3

















 = 4,706 
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Kekakuan kolom bawah 
ΨB = 
∑(𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ
(𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝐵1 
+ (𝐸𝐼 𝐿⁄ )𝐵4

















 = 7,202 
 
Gambar 4.3.3.1 Grafik aligment 
Dari grafik aligment didapatkan faktor panjang efektif 
(K) = 2,25 
Kontrol kelangsingan kolom : 
r = 0,3 x h 
 = 0,3 x 500 mm 
 = 150 mm 
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2,25 x 4100 mm
150 mm
≤ 22 
54 ≥ 22 maka kolom termasuk kolom langsing  
   (SNI 2847-2013 Pasal 10.10.1(a)) 






𝜋2 x 2,037 .1013𝑁𝑚𝑚2 
(2,25 x 4100𝑚𝑚)2
 = 3061156,105 N 
ƩPc  = n x Pc 
  = 10 x 3061156,105 N = 30611561,05 N 
ƩPu  = n x Pu 











0,75 x 30611561,05 N
≥ 1 
δs = 2,22 ≥ 1 
Maka dipakai δs= 2,22 dalam perhitungan perbesaran 
momen. 
Pembesaran momen X : 
Dari output SAP2000 diperoleh : 
M1ns  = 281069,2 Nmm  
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M2ns   = 569743,38 Nmm  
M1s  = 75000516,32 Nmm 
M2s = 93871812,27 Nmm  
M1 = M1ns + δsM1s 
 = 281069,2 Nmm + (3,894 x 75000516,32 Nmm) 
 = 166707788,6 Nmm 
M2 = M2ns + δsM2s 
 = 569743,38 Nmm + (3,894 x 93871812,27 Nmm) 
 = 208950864,7 Nmm 
Diambil momen terbesar yaitu  
M2 = 208950864,7 Nmm 
Pembesaran momen Y: 
Dari output SAP2000 diperoleh : 
M1ns = 301921271,9 Nmm  
M2ns  = 305066795 Nmm  
M1s  = 143029542,5 Nmm  
M2s  = 163371169,3 Nmm  
M1 = M1ns + δsM1s 
 = 301921271,9Nmm+(3,894x143029542,5Nmm) 
 = 619425064,8 Nmm 
M2 = M2ns + δsM2s 
 = 305066795Nmm+(3,894 x 163371169,3Nmm) 
 = 667725900,2 Nmm 
Diambil momen terbesar yaitu  
M2 = 667725900,2 Nmm 
 M2x < M2y 
 208950864,7 Nmm < 667725900,2 Nmm 
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 Maka Momen yang digunakan untuk menghitung kolom 
adalah M2y = 565521837,8 Nmm 
Penentuan Jumlah tulangan 
Dalam menentukan jumlah kebutuhan tulangan lentur 
kolom, digunakan Diagram Interaksi pada buku Tabel 
Grafik dan Diagram Interaksi untuk Perhitungan Struktur 
Beton berdasarkan SNI 1992. Keterangan yang 
dibutuhkan dalam penggunaan Diagram Interaksi adalah : 
μh  = h kolom – (2.decking) – (2.Øgeser) – Ølentur  
= 500 mm – (2 x 40mm)- (2 x 10mm) – 28 mm  
= 372 mm 
μ  =   
μh
h kolom




 Sumbu Vertikal  
φ Pn
Ag




   =
1261621,74 Nmm




 Sumbu Horizontal  
φ Mn
Ag. h




                =
667725900,2 Nmm
500mm x (500mm)²
= 5,34 N/mm2 
Kolom didisain dengan penulangan 4 sisi, sehingga 
digunakan diagram interaksi 4 sisi, berikut adalah 
diagram interaksi yang digunakan : 
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Gambar 4.3.3.2 Diagram Interaksi Penulangan 4sisi 
Maka didapatkan ρ
perlu 
= 4,7% = 0,047 
Luas tulangan lentur perlu  
As perlu  = ρ
perlu 
x b x h  





Luas tulangan lentur  
Luas tulangan D28  = ¼ x π x d
2 
 





Jumlah tulangan lentur pasang  








  = 19,09 ≈  20 buah  
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Luasan tulangan lentur pasang 
Aspasang = n x (1/4 . 𝜋 . d2) 
 = 20 x (1/4 . π . (28mm)2) 
 = 12308,8 mm2 
Maka digunakan tulangan 20D28 




 x 100% 
=
12308,8 mm2
500 mm x 500 mm
 x 100% 
= 4,92 % < 8% (ok) 
Cek kondisi balance  
d  = 500 – 40 – 10 – ½ 28 = 436 mm 
d’  = 40 + 10 + ½ 28 = 64 mm 








 436 mm 
 = 261,6 mm 
 
ab  = 0,85 . xb 
 = 222,36 mm 
 
Cs’ = As’ (fy – 0,85.fc’) 
 = 12308,8 mm2 (400MPa – 0,85 . 30MPa) 
 = 4609645,6 N 
 
T = As . fy 
 = 12308,8 mm2. 420 N/mm2 




Cc’ = 0,85 .  𝛽1 . fc’ . b . xb 
= 0,85 x 0,8 x 30MPa x 500mm x 261,6 mm 
 = 2668320 N 
 
Pb = Cc’ + Cs’ - T 
 = 2668320 N + 4609645,6 N – 4923520 N 
 = 2354445,6 N 
 
Mb = Pb x eb 
 = Cc′ (d − d" −
ab
2
) + Cs′(d − d" − d′) + T. d" 




4609645,6 N (436mm – 186mm – 64mm) + 
4923520 N . 186mm 
= 2,143 x 109 Nmm 
 
eb = Mb/Pb 
 = 2,143 x 109 Nmm / 2354445,6 N 






  = 1,027 . 109 Nmm 




 = 1,94 . 106 N 
eperlu = Mu/Pu 
  = 1,027 . 109 Nmm / 1,94 . 106 N 
 = 529,26 mm 
emin = (15,24 + 0,03h) 
= (15,24 + 0,03 . 500 mm) 
= 30,25 mm 
    (SNI 2847-2013 Pasal 10.10.1.2) 
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Kontrol kondisi 
emin< eperlu < eb 
30,25 mm < 529,26 mm < 910,44mm 
Maka kolom termasuk kondisi tekan menentukan 
 
Kontrol kondisi tekan menentukan 
emin< eperlu < eb 
30,25 mm < 529,26 mm < 910,44mm 
 
Cs’ = As’ (fy – 0,85.fc’) 
 = 12308,8 mm2 (400MPa – 0,85 . 30MPa) 
 = 4609645,6 N 
 
Cc’ = 0,85 .  𝛽1 . fc’ . b . X 
= 0,85 x 0,8 x 30MPa x 500mm x X 
 = 10200 N/mm . X 
 
Mencari nilai X : 
a  = 0,54d 
0,85X = 0,54 . 436 mm 
X = 276,99 mm 
(Desain Beton Bertulang CHU-KIA WANG CHARLES 
G.SALMON hal. 423) 
 
Maka, 
Cc’ = 10837,5 N/mm . 276,99 mm 
 = 2825280 N 
 
T = As . fs 
 = 12308,8 mm2 . ((439 – 275,55)/275,55) . 600 
 = 4239697,8 N 
 




ɛs  = (
𝑑
𝑥




− 1). 0,003 
 = 0,0017 
 
fs  = ɛs . Es 
 = 0,0017 . 200000 MPa 
 = 344  MPa 
 
ɛy = fy/Es 
 = 420  MPa / 200000MPa 
 = 0,0021 
 
ɛs < ɛy  
0,0017 <0,0021 (ok) 
P = Cc’ + Cs’ - T 
 = 2825280 N + 4609645,6 N - 4239697,8 N 
 = 3195227,82 N 
P > Pb 
3195227,82 N > 2354445,6 N (ok) 
a = 0,85 X 
 = 0,85 . 276,99 mm = 235,44 mm 
 
Mn = Cc′ (d − d" −
a
2
) + Cs′(d − d" − d′) + T. d" 




4609645,6 N (436mm – 186mm – 64mm) + 
4239697,8 N . 186mm 
= 2,0197 x 109 Nmm 
 
Cek syarat : 
Mn > Mu 
2,0197 x 109 Nmm > 1,027 . 109 Nmm (memenuhi) 
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Jadi dapat digunakan tulangan utama kolom sebesar 
20D28 
 
- Kontrol jarak spasi tulangan satu sisi 










→ perbesar penampang kolom 
𝑆𝑚𝑎𝑥 =




500 − (2 𝑥 40) − (2 𝑥 10) − (6 𝑥 28 ) 
6 − 1
 
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 46,40 𝑚𝑚 > 40 𝑚𝑚  (memenuhi) 
(maka tulangan lentur disusun 1 lapis) 
 
Cek dengan program pcaColumn 
Semua output mengenai perhitungan dimasukkan ke 
dalam analisis pcaColumn, sehingga diperoleh grafik 
momen sebagai berikut : 
Mutu beton (fc’)  = 30 N/mm2 
Mutu baja tulangan (fy)  = 400 N/mm2 
Modulus elastisitas  = 25743N/mm2 
𝛽1    = 0,8 
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Dimensi kolom   = 500mm x 500mm 
 
 Berdasarkan ooutput dari pcaColoumn 
Mu = 305 kNm < Mny = 384,6 kNm 
Jadi kolom dapat menahan gaya lentur dan aksial yang 
terjadi. 
Perhitungan tulangan geser 
Data Perencanaan 
h kolom   : 500 mm 
b kolom   : 500 mm 
Tebal selimut beton  : 40 mm 
Tinggi kolom   : 4100 mm 
Mutu beton (fc’ )  : 30 MPa  
Kuat leleh tulangan lentur(fy) : 420 MPa 
Kuat leleh tulangan geser(fyv) : 320 MPa 
DiameterTulangan lentur : D28 
Diameter Tulangan geser  : ø10 
Faktor Reduksi    : 0,75 
 (SNI 03-2847-2002 Pasal 11.3.2.(3)) 
Mu 
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Berdasarkan hasil out put progam SAP 2000, maka 
diperoleh hasil gaya pada kolom K1 as L-4 sebagai berikut: 
Pu  = (1,2D + 1,6L)  
= 1261621,74 N  
Gaya lintang rencana pada kolom untuk peninjauan 
SRPMM diambil dari hasil pcacol sebagai berikut : 
Gambar 4.3.3.3 Output Gaya PcAcol 
Mnt   = 384600000 Nmm 
Mnb = 384600000 Nmm 
Gambar 4.3.3.4 Lintang rencana untuk SRPMM 
Vu = 
Mnt + Mnb 
lu
 
(SNI 03-2847-2013, Pasal 21.3.5) 
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Dimana :  
Mnt = Momen nominal atas (top) kolom  
Mnb = Momen nominal bawah (bottom) kolom 






= 512800000 Nmm 






= 512800000 Nmm 
Vu =
Mnt + Mnb 
lu  








= 284888,889 N 
 
Syarat Kuat Tekan Beton (fc’): 
Nilai √fc' yang digunakan tidak boleh melebihi 25/3 MPa  
(SNI 2847-2013) 















Kekuatan geser pada beton : 
Vc = 0,17 [1 + 
Nu
14 x Ag





14 x 250000 mm2
] x 1 x √30 x 500x 436  
= 276154,987 N 
SNI 03-2847-2013, Pasal 11.2.1.2 
 Ø Vc  =  0,75 x 276154,987 N = 207116,24 N 
0,5 x Ø Vc  =  0,5x0,75x 276154,987 N = 103558,12 N 
 
 
Kuat geser tulangan geser : 
Vsmin =  0,33 x b x d  
=  0,33 x 500 x 436 
= 71940 N  
Vsmax =  0,33 x √𝑓𝑐′ x b x d  
 =  0,33 x √30 x 500 x 436 
 = 394031,608 N  
2Vsmax =  0,66  x √𝑓𝑐′ x b x d  
=  0,66 x √30 x 500 x 436  
= 788063,2157 N  
 
Cek kondisi penulangan geser : 
Kondisi 1 :  
Vu ≤ 0,5 . Ø . Vc  → (Tidak Perlu Tulangan Geser) 
284888,889  N ≥  103558,12 N ( tidak memenuhi) 
Kondisi 2 : 
0,5 . Ø . Vc ≤ Vu ≤ Ø . Vc → (Tulangan Geser 
Minimum) 
103558,12 N ≤ 284888,889 N ≥ 207116,24 N (tidak 
memenuhi) 
Kondisi 3 : 
Ø . Vc ≤ Vu ≤ Ø (Vc + Vsmin) → (Perlu Geser Minimum) 
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207116,24 N ≤ 284888,889 N ≥ 261071,24 N (tidak 
memenuhi) 
Kondisi 4 : 
Ø (Vc + Vsmin) ≤ Vu ≤ Ø (Vc + Vsmax) → (Tulangan 
Geser) 
261071,24 N ≤  284888,889 N ≤ 502639,946 N 
(memenuhi) 
 
Maka perencanaan penulangan geser kolom diambil 
berdasarkan Kondisi 4. 
Jarak Tulangan Geser Perlu (Sperlu) 
Vsperlu = 




284888,889 N −207116,24N 
0,75  
 
= 103696,86 N 
 Direncanakan menggunakan tulangan geser ø10 mm 
dengan 2 kaki, maka luasan tulangan geser : 
Av  = 0,25 . π . ø2. nkaki  
= 0,25 . π . 102 . 2  
= 157 mm2 
Jarak Tulangan Geser Perlu (Sperlu) 
Sperlu = 




157𝑚𝑚2 .  320MPa .  436mm
103696,86 N
 









=  211 mm 
 
 S maks  = 600 mm 
 S pakai = 150 mm 
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Kontrol Jarak Spasi Tulangan Geser Berdasarkan Kondisi 
4 
 Spakai < Smaks 
 150 mm < 211 mm (memenuhi) 
Spakai < 600 mm 
150 mm < 600 mm (memenuhi) 
 
Sehingga dipakai tulangan geser Ø10 – 150 mm 
Cek Persyaratan SPRMM Untuk Kekuatan Geser 
Kolom  
 
1). Berdasarkan SNI 2847-2013 pasal 21.3.5.2, Spasi 
maksimum sengkat ikat yang dipasang pada rentang Lo 
dari muka hubungan balok-kolom So. Spasi So tersebut 
tidak boleh melebihi :  
 
a) Delapan kali diameter tulangan longitudinal terkecil,  
So ≤ 8 x D lentur  
150 mm ≤ 8 x 28 mm  
150 mm ≤ 224 mm ( Memenuhi) 
b) 24 kali diameter sengkang ikat,  
So ≤ 24 x Øsengkang  
150 mm ≤ 24 x 10 mm  
150 mm ≤ 240 mm (Memenuhi) 
c) Setengah dimensi penampang terkecil komponen 
struktur,  
So ≤ 1/2 x bw  
150 mm ≤ 1/2 x 500 mm  
150 mm ≤ 250 mm (Memenuhi) 
d) So ≤ 300 mm  
150 mm ≤ 300 mm (memenuhi) 




Direncanakan Lo = 650 mm 
Panjang Lo tidak boleh kurang dari pada nilai terbesar 
berikut ini :  
a) Seperenam tinggi bersih kolom,  
Lo >   
1
6
 x (4100 − 500) 
Lo >   
1
6
 x 3600 
>  600 mm 
b) Dimensi terbesar penampang kolom  
Lo > 500 mm 
c) Lo > 450mm  
Maka dipakai Lo sebesar 650 mm 
Sehingga dipasang sengkang sebesar Ø10 –150 mm 
sejarak 650 mm dari muka hubungan balok kolom. 
2). Sengkang ikat pertama harus dipasang pada jarak tidak 
lebih daripada 0,5 x So = 0,5 x 150 mm = 75 mm dari 
muka hubungan balok kolom.  
 
3). Spasi sengkang ikat pada seberang penampang kolom 
tidak boleh melebihi 2 x So = 2 x 150 mm = 300 mm.  
Maka pada daerah setelah sejarak Lo = 650 mm dari 
muka hubungan balok kolom tetap dipasang 
sengkang sebesar Ø10 – 150 mm. 
 
a. Perhitungan sambungan lewatan tulangan vertikal 
kolom 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 12.16.1,  panjang 
lewatan minimum untuk sambungan lewatan tekan adalah 
0,071 x fy x db, untuk fy = 400 Mpa atau kurang, tetapi 
tidak kurang dari 300 mm.  
0,071 x fy x db   ≥ 300 mm  
0,071 x 400 N/mm
2 
x 28mm ≥ 300 mm  
795,2 mm    ≥ 300 mm (Memenuhi)  
228 
Maka panjang sambungan lewatan kolom sebesar 795,2 
mm 
b. Panjang penyaluran tulangan kolom 
 Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 12.2.3, panjang 
penyaluran untuk tulangan D28 harus diammbil sebesar : 
Ld
db
























𝑙𝑑 = 43,57 x 28 mm  
𝑙𝑑 = 1219,96 mm ≈ 1220 mm 
Gambar 4.3.3.5 Detail penulangan 
























3; T-4 ; J-2;J-3; 
J-7; J-15; P-2; P-









14; E-14; H-13; 




∅10 − 150 ∅10 − 150 
 
4.4 Perencanaan Struktur Bawah  
4.4.1 Perhitungan Basement 
4.4.1.1 Perhitungan Beban Basement  
Pada basement, selain beban mati dari plat beton dan 
beban hidup dari fungsi bangunan, beban juga diakibatkan 
tekanan dari tanah dan air. Berikut perhitungan dari tekanan 
dan air pada dinding dan lantai basement : 
Data Perencanaan : 
- q = Beban pejalan kaki sebesar 100 kg/m2 
- h = 1,8 m 
- γt = 1,550 t/m3 
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- φ = 1,8 
Gambar 4.4.1.1 Beban tanah pada basement 
Ka = tg2 (45o – φ/2) 
  = tg2 (45o – 1,8/2) = 0,94 
Pa1 = q . Ka . h 
  = 0,1 t/m2 . 0,94 . 1,8 m = 0,17 t/m 
Pa2 = 0,5 h2 γt Ka 
  = 0,5 . (1,8 m)2 . 1,55 t/m3 . 0,94 = 2,35 t/m 
qUplift = γt . h . Ka 
   = 1,55 t/m3 . 1,8 m . 0,94 = 2,62 t/m2 
4.4.1.2 Perhitungan Tulangan Plat lantai Basement 
Gaya yang terjadi pada plat lantai basement 
merupakan gaya output dari SAP 2000 akibat beban Uplift. 
Data perencanaan : 
o Tebal plat  = 20 cm 
o Selimut Beton = 25 mm 
o Mutu beton fc’ = 30 MPa 
o Mutu Baja tul. fy = 420 MPa 










Dari Pemodelan SAP2000 didapat Gaya berikut : 
Dari tabel diatas menunjukkan momen terbesar berada 
pada area 161 dengan kombinasi 1,2D + 1,6Uplift. Sehingga 
Pada Perhitungan ini ditinjau pada area 161. 
Output SAP2000 : 
Mu11 = 10683,05 Kgm 
Mu22 = 9068,61 kgm 
Tinggi Efektif Pelat Bordes dan Tangga  
dx  = tebal pelat – selimut beton – ½ Ø  
 = 200mm - 25mm – 13mm/2   
 = 168,5 mm   
dy  = tebal pelat – selimut beton – Ø – ½.Ø  
 = 200mm - 25mm -16mm – 16mm/2  
 = 155,5 mm   













] = 0,0286  
SNI 2847-2013 pasal B.8.4.3 
ρmaks = 0,05 ρb = 0,0143    
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SNI 2847-2013 pasal B.8.4.3 








 Penulangan plat arah 1-1 













1000 𝑚𝑚 .  (168,5 𝑚𝑚)2















= 0,0134 <  ρmaks = 0,0143 
Asmin  = 
1,4 ×𝑏𝑤 × 𝑑
𝑓𝑦
= 
1,4 ×1000 𝑚𝑚 × 168,5 𝑚𝑚
420
  
= 561,667 mm2 
Asperlu  = ρ . b . d  
= 0,0134 1000mm 168,5 mm  
= 2263,02 mm2 > Asmin = 561,667mm2 
Jadi, digunakan Asperlu = 2263,02 mm2 
Kontrol jarak spasi tulangan 
Smax ≤ 3 . h 
   ≤ 3 . 200 mm 
   ≤ 600 mm  
SNI 2847-2013 pasal 7.6.4 
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Dipakai tulangan Ø 13, sehingga jarak antar 
tulangan  
Sperlu  = 




0,25 .  𝜋 .  (168,5 𝑚𝑚)2 .  1000 𝑚𝑚
2263,02 𝑚𝑚2
 = 58,62 mm 
Sperlu  = 58,62 mm < Smax = 600 mm 
Dengan pembulatan kebawah, maka Spakai = 50 mm 
Tulangan yang dipakai Ø 13 – 50 mm 
Aspakai   = 
0,25 .  𝜋 .  𝑑2 .  𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
   = 
0,25 .  𝜋 .  (13𝑚𝑚)2 .  1000𝑚𝑚
50 𝑚𝑚2
  
= 2653,30 mm2 > Asperlu = 2263,02 mm2 
(memenuhi) 
 Penulangan plat arah 2-2 













1000 𝑚𝑚 .  (155,5 𝑚𝑚)2
  















= 0,0134 < ρmaks = 0,0143 
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Asmin  = 
1,4 ×𝑏𝑤 × 𝑑
𝑓𝑦
= 
1,4 ×1000 𝑚𝑚 × 155,5 𝑚𝑚
420
  
= 518,33 mm2 
Asperlu  = ρ . b . d  
= 0,0134 1000mm 155,5 mm  
= 2254,62 mm2 > Asmin = 518,333 mm2 
Jadi, digunakan Asperlu = 2254,62 mm2 
 
Kontrol jarak spasi tulangan 
Smax ≤ 3 . h 
   ≤ 3 . 200 mm 
   ≤ 600 mm    
SNI 2847-2013 pasal 7.6.4 
Dipakai tulangan Ø 13, sehingga jarak antar 
tulangan  
S  = 




0,25 .  𝜋 .  (155,5 𝑚𝑚)2 .  1000 𝑚𝑚
2254,62 𝑚𝑚2
 = 58,84 mm 
S  = 58,84 mm < Smax = 600 mm 
Dengan pembulatan kebawah, maka Spakai = 50 mm 
Tulangan yang dipakai Ø 13 – 50 mm 
Aspakai   = 





   = 
0,25 .  𝜋 .  (13𝑚𝑚)2 .  1000𝑚𝑚
50 𝑚𝑚2
  
= 2653,30 mm2 > Asperlu = 2254,62 mm2 
(memenuhi) 
 
Gambar 4.4.1.2 Detail Penulangan Plat Basement 
 
4.4.1.3 Perhitungan Tulangan Dinding Basement 
Gaya yang terjadi pada Dinding basement 
merupakan gaya output dari SAP 2000 akibat beban 
lateral. 
Data perencanaan : 
o Tebal plat  = 20 cm 
o Selimut Beton = 40 mm 
o Mutu beton fc’ = 30 MPa 
o Mutu Baja tul. fy = 420 MPa 
o Diameter tul. = 13 mm 
 





Dari tabel diatas menunjukkan momen 
terbesar berada pada area 788 dengan kombinasi 
Plateral. Sehingga Pada Perhitungan ini ditinjau 
pada area 788. 
Output SAP2000 : 
Mu11 = 2288,22 Kgm 
Mu22 = 1794,01 kgm 
Tinggi Efektif Pelat Bordes dan Tangga 
dx  = tebal pelat – selimut beton – ½ Ø 
  = 200mm - 40mm – 13mm/2  
  = 153,5 mm   
dy  = tebal pelat – selimut beton – Ø – ½.Ø 
  = 200mm - 40mm -13mm – 13mm/2 
  = 140,5 mm   













] = 0,0286  
SNI 2847-2013 pasal B.8.4.3 
ρmaks = 0,05 ρb = 0,0143    
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SNI 2847-2013 pasal B.8.4.3 







 Penulangan plat arah 1-1 














1000 𝑚𝑚 .  (153,5 𝑚𝑚)2
  















= 0,0032 < ρmaks = 0,0143 
Asmin  = 
1,4 ×𝑏𝑤 × 𝑑
𝑓𝑦
= 
1,4 ×1000 𝑚𝑚 × 153,5 𝑚𝑚
420
  
= 511,667 mm2 
Asperlu  = ρ . b . d  
= 0,0032 1000mm 153,5 mm  
= 491,2 mm2 < Asmin = 511,667 mm2 
Jadi, digunakan Asperlu = Asmin = 511,667 mm2 
Kontrol jarak spasi tulangan 
Smax ≤ 3 . h 
   ≤ 3 . 200 mm 
   ≤ 600 mm   
SNI 2847-2013 pasal 7.6.4 
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Dipakai tulangan Ø 13, sehingga jarak antar 
tulangan  
S  = 




0,25 .  𝜋 .  (153,5 𝑚𝑚)2 .  1000 𝑚𝑚
511,667 𝑚𝑚2
 = 259,28 mm 
S  = 259,28 mm < Smax = 600 mm 
Dengan pembulatan kebawah, maka Spakai = 250 
mm 
Tulangan yang dipakai Ø 13 – 250 mm 
Aspakai   = 
0,25 .  𝜋 .  𝑑2 .  𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
   = 
0,25 .  𝜋 .  (13𝑚𝑚)2 .  1000𝑚𝑚
250 𝑚𝑚2
  
= 530,66 mm2 > Asperlu = 511,667mm2 
(memenuhi) 
 Penulangan plat arah 2-2 














1000 𝑚𝑚 .  (130,5 𝑚𝑚)2
  















= 0,003 < ρmaks = 0,0143 
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Asmin  = 
1,4 ×𝑏𝑤 × 𝑑
𝑓𝑦
= 
1,4 ×1000 𝑚𝑚 × 140,5 𝑚𝑚
420
  
= 468,33 mm2 
Asperlu  = ρ . b . d  
= 0,003 1000mm 140,5 mm  
= 421,5 mm2 < Asmin = 468,33 mm2 
Jadi, digunakan Asperlu = Asmin = 468,33 mm2 
 
Kontrol jarak spasi tulangan 
Smax ≤ 3 . h 
   ≤ 3 . 200 mm 
   ≤ 600 mm    
SNI 2847-2013 pasal 7.6.4 
Dipakai tulangan Ø 13, sehingga jarak antar 
tulangan  
S  = 
0,25 .  𝜋 .  𝑑2 .  𝑏
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 
  = 
0,25 .  𝜋 .  (140,5 𝑚𝑚)2 .  1000 𝑚𝑚
468,33 𝑚𝑚2
  
  = 283,27 mm < Smax = 600 mm 
Dengan pembulatan kebawah, maka Spakai = 280mm 
Tulangan yang dipakai Ø 13 – 260 mm 
Aspakai   = 




   = 
0,25 .  𝜋 .  (13𝑚𝑚)2 .  1000𝑚𝑚
280 𝑚𝑚2
  
= 473,8 mm2 > Asperlu = 468,33 mm2 
 (memenuhi) 
Gambar 4.4.1.3 Detail Penulangan Dinding Basement 
4.4.2 Perhitungan Tulangan Sloof 
Perhitungan tulangan sloof S1 (50×70)cm AS elevasi 
-4,1m. Berikut ini adalah data perencanaan sloof 
berdasarkan gambar denah basement, hasil output dan 
diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000. Selanjutnya 
akan dihitung dengan metode SRPMM. 
Data Perencanaan sloof: 
 Tipe sloof   : S1 
 Bentang balok   : 10000 mm 
 Dimensi sloof (b sloof)  : 450 mm 
 Dimensi sloof (h sloof)  : 650 mm 
 Kuat Tekan Beton (fc’)  : 30 𝑁/𝑚𝑚² 
D13-250
D13-260




 Kuat Leleh Tul. Lentur (fy) : 420 𝑁/𝑚𝑚² 
 Kuat Leleh Tul. Geser (fyv) : 320 𝑁/𝑚𝑚² 
 Kuat Leleh Tul. Puntir (fyt) : 420 𝑁/𝑚𝑚² 
 Diameter Tulangan Lentur : D 28 
 Diameter Tulangan Geser  : ø 12 
Diameter Tulangan Puntir : ø 16 
Jarak Spasi Tul. Sejajar  : 25 mm 
(SNI 2847:2013, Pasal 7.6.1) 
Tebal selimut beton (t decking) : 50 mm 
(SNI 2847:2013, Pasal 7.7.1 (c)) 
Faktor β1   : 0,85 
(SNI 2847:2013, Pasal 10.2.7.3) 
Faktor reduksi kekuatan lentur : 0,8 
Faktor reduksi kekuatan geser : 0,75 
Faktor reduksi kekuatan puntir : 0,75 
Maka, tinggi efektif sloof: 
𝑑 = ℎ − 𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑡𝑢𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 − 1
2
∅𝑡𝑢𝑙. 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 




= 624𝑚𝑚  




= 500𝑚𝑚+ 12𝑚𝑚 +
1
2
28𝑚𝑚 = 76 𝑚𝑚  
Hasil output dan diagram dari analisa SAP 2000 
  Untuk perhitungan tulangan puntir dicari frame 
pada SAP 2000 dengan momen paling besar. Sehingga 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Hasil Output Torsi 
Kombinasi : 1,2D+1,6Uplift 
 
Momen Puntir : 369200 Nmm 
 
Hasil Output Diagram Momen Lentur 




Momen Tumpuan Kiri  : 641899100 Nmm 
Momen Lapangan : -397191900 Nmm 
Momen Rumpuan Kanan : 642797900 Nmm 
Hasil Output Diagram Gaya Geser 
Berdasarkan hasil output dan diagram gaya dalam akibat 





Vu= 411865,9 N (Vu diambil tepat pada muka kolom) 
Ketentuan perhitungan tulangan balok menggunakan 




Gambar 4-0-6 Gaya Lintang Balok pada SRPMM 
Periksa kecukupan dimensi penampang terhadap geser, 
lentur dan puntir. Ukuran sloof yang dipakai = 50/70 
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Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan penampang 
beton 
𝐴𝑐𝑝 = 𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  
= 500𝑚𝑚 × 7000𝑚𝑚 = 350000 𝑚𝑚2  
Parimeter luar irisan penampang beton 𝐴𝑐𝑝 
𝑃𝑐𝑝 = 2 × (𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 + ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘)  
= 2 × (500𝑚𝑚 + 700𝑚𝑚) = 2400 𝑚𝑚  
Luas penampang dibatasi AS tulangan sengkang 
𝐴𝑜ℎ = (𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 × 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) × (ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ×
𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)  
= (500𝑚𝑚 − 2 × 50𝑚𝑚 − 12𝑚𝑚) × (700𝑚𝑚 − 2 ×
50𝑚𝑚 − 12𝑚𝑚)  
= 228144 𝑚𝑚2  
Keliling penampang dibatasi AS tulangan sengkang 
𝑃𝑜ℎ = 2 × [(𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 × 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) + (ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ×
𝑡𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 − ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)]  
= 2 × [(500 − 2 × 50𝑚𝑚 − 12𝑚𝑚) + (700𝑚𝑚 − 2 ×
50𝑚𝑚 − 12𝑚𝑚)  
= 456288 𝑚𝑚  
1. Perhitungan Tulangan Puntir 
Berdasarkan output SAP 2000 diperoleh momen puntir 
terbesar 
Momen Puntir Ultimate 
Akibat kombinasi: 1,2D+1,6Uplift 
𝑇𝑢 = 369200 𝑁𝑚𝑚  
 










= 492266,67 𝑁𝑚𝑚  
 
Geser Ultimate 
Akibat kombinasi: 1,2D+1,6Uplift 
Pengaruh puntir dapat diabaikan bila momen puntir 



















= 17403028,45 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Pengaruh Momen Puntir 
𝑇𝑢 < 𝑇𝑢𝑚𝑖𝑛 maka tulangan puntir diabaikan 
𝑇𝑢 > 𝑇𝑢𝑚𝑖𝑛 maka memerlukan tulangan puntir  
 
𝑇𝑢 = 369200 𝑁𝑚𝑚 < 𝑇𝑢𝑚𝑖𝑛 = 17403028,45  𝑁𝑚𝑚  
(tidak memerlukan tulangan puntir) 
Karena h penampang lebih besar dari 30 cm maka 
dipasang tulangan puntir minimum. 
2. Perhitungan Tulangan Lentur 








× 624𝑚𝑚 = 367,06 𝑚𝑚  
Garis Netral Maksimum 
𝑋𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝑋𝑏  
= 0,75 × 367,06𝑚𝑚  
= 275,29 𝑚𝑚  
246 
Garis Netral Minimum 
𝑋𝑚𝑖𝑛 = 𝑑
′  
= 76 𝑚𝑚  
Garis Netral Rencana (Asumsi) 
𝑋𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 = 0,65 × 𝑋𝑏  
= 0,65 × 367,06𝑚𝑚  
= 239𝑚𝑚  
Komponen Beton Tertekan 
𝐶𝑐′ = 0,85 × 𝑓𝑐′ × 𝑏 × 𝛽1 × 𝑋𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎  
= 0,85 × 30
𝑁
𝑚𝑚2
× 500𝑚𝑚 × 0,85 × 239𝑚𝑚  
= 2590163 𝑁  
 
















= 6167,05 𝑚𝑚2  
 
 Momen Nominal Tulangan Lentur Tunggal 




= 2580,36 𝑚𝑚2 × 420 
𝑁
𝑚𝑚2




= 1353165644 𝑁𝑚𝑚  
 
a. Daerah Tumpuan Kiri 
Diambil momen terbesar, akibat dari kombinasi: 
1,2D+1,6Uplift 
𝑀𝑢 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 = 641899100 𝑁𝑚𝑚  
 











= 802373875 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Momen Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
𝑀𝑛𝑠 ≥ 0  maka perlu tulangan lentur tekan  
𝑀𝑛𝑠 ≤ 0  maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
 
𝑀𝑛𝑠 = 𝑀𝑛 −𝑀𝑛𝑐  
= 802373875 𝑁𝑚𝑚− 1353165644 𝑁𝑚𝑚  
= −550791769 𝑁𝑚𝑚  
 
𝑀𝑛𝑠 = −550791769 𝑁𝑚𝑚 ≥ 0  
(tidak perlu tulangan lentur tekan) 
Sehingga untuk analisis selanjutnya digunakan 
perencanaan tulangan tunggal. 
 






















) = 0,03  
𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝜌𝑏   (SNI 2847:2013, 
Lampiran B.10.3.3) 







= 0,0033  







= 16,47  
248 
𝜌       =
1
𝑚













= 0,011  
  
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 < 0,011 < 0,022 (memenuhi) 
 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑏 × 𝑑  
= 0,011 × 500𝑚𝑚 × 624𝑚𝑚  
= 3359,45 𝑚𝑚²  








= 615,75 𝑚𝑚2  
Jumlah Tulangan Pasang 
Luasan tulangan perlu tarik+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi atas balok (top) 




= 3359,45  𝑚𝑚2 + 0  









= 5,4 𝑏𝑢𝑎ℎ  
≈ 6 𝑏𝑢𝑎ℎ  
 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝑛 × 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟  
= 6 × 615,75 𝑚𝑚2  




𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 3694,51 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
3359,45 𝑚𝑚²   (memenuhi) 
 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun lebih dari satu 
lapis 
 
Direncanakan tulangan lentur 1 lapis 6D28  
 









= 41,6 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 41,6 𝑚𝑚 > 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
 
Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok  
 Kekuatan momen positif pada muka joint tidak 
boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif 
atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok 
tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen 




×𝑀𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛(−)  
(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1) 
Maka berdasarkan pengecekan ini dilakukan dengan 
meninjau tulangan pasang: 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 6𝐷28  
= 6 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  
= 3694,51 𝑚𝑚²  
250 
𝐴𝑠′𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 6𝐷28  
= 6 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  








× 3694,51 𝑚𝑚²  
 3694,51 𝑚𝑚2 ≥ 1231,5 𝑚𝑚² (memenuhi) 
 
Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan: 6D28 
Kontrol kemampuan penampang 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 6D28 = 3694,51 𝑚𝑚² 





3694,51  𝑚𝑚2×420 𝑁/𝑚𝑚²
0,85×30 𝑁/𝑚𝑚2× 500𝑚𝑚
  
= 121,7 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 500 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 121,7 𝑚𝑚   
= 1551675 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 3694,51 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 1551694,2 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(1551694,2 𝑁 × (624𝑚𝑚 − 76𝑚𝑚))  
251 
 
= 1724154197,85 𝑁𝑚𝑚  
 
Maka, 
𝜃𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  
0,8 × 1724154197,85 𝑁𝑚𝑚 > 641899100 𝑁𝑚𝑚  
1379323358,28 Nmm >641899100 Nmm  
 (memenuhi) 
Jadi, penulangan lentur untuk sloof S1 (50/70) untuk 
daerah tumpuan kiri: 
Tulangan Lentur susun 1 lapis = 6D28 
 
b. Daerah Tumpuan Kanan 
Diambil momen terbesar, akibat dari kombinasi: 
1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 
𝑀𝑢 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 = 642797900 𝑁𝑚𝑚  
 









= 803497375 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Momen Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
𝑀𝑛𝑠 ≥ 0  maka perlu tulangan lentur tekan  
𝑀𝑛𝑠 ≤ 0  maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
 
𝑀𝑛𝑠 = 𝑀𝑛 −𝑀𝑛𝑐  
= 803497375 𝑁𝑚𝑚− 1353165644 𝑁𝑚𝑚  
= −549668269 𝑁𝑚𝑚  
252 
 
𝑀𝑛𝑠 = −549668269 𝑁𝑚𝑚 < 0  
(tidak perlu tul. lentur tekan) 
Sehingga untuk analisis selanjutnya digunakan 
perencanaan tulangan tunggal. 
 






















) = 0,03  
𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝜌𝑏  
(SNI 2847:2013, Lampiran B.10.3.3) 







= 0,0033  







= 16,47  
𝜌       =
1
𝑚













= 0,011  
  
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 < 0,011 < 0,022 (memenuhi) 
 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑏 × 𝑑  
= 0,011 × 500𝑚𝑚 × 624𝑚𝑚  
= 3359,45 𝑚𝑚²  
253 
 








= 615,75 𝑚𝑚2  
Jumlah Tulangan Pasang 
Luasan tulangan perlu tarik+ luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi atas balok (top) 




= 3359,45  𝑚𝑚2 + 0  









= 5,4 𝑏𝑢𝑎ℎ  
≈ 6 𝑏𝑢𝑎ℎ  
 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝑛 × 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟  
= 6 × 615,75 𝑚𝑚2  
= 3694,51 𝑚𝑚²  
Kontrol 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 3694,51 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 =
3359,45 𝑚𝑚²   (memenuhi) 
 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun lebih dari satu 
lapis 
 
Direncanakan tulangan lentur 1 lapis 6D28  
 
254 









= 41,6 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 41,6 𝑚𝑚 > 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
 
Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok  
 Kekuatan momen positif pada muka joint tidak 
boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif 
atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok 
tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen 




×𝑀𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛(−)  
(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1) 
Maka berdasarkan pengecekan ini dilakukan dengan 
meninjau tulangan pasang: 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 6𝐷28  
= 6 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  
= 3694,51 𝑚𝑚²  
𝐴𝑠′𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 6𝐷28  
= 6 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  








× 3694,51 𝑚𝑚²  
 3694,51 𝑚𝑚2 ≥ 1231,5 𝑚𝑚² (memenuhi) 
 
Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan: 6D28 
Kontrol kemampuan penampang 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 6D28 = 3694,51 𝑚𝑚² 
255 
 





3694,51  𝑚𝑚2×420 𝑁/𝑚𝑚²
0,85×30 𝑁/𝑚𝑚2× 500𝑚𝑚
  
= 121,7 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 500 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 121,7 𝑚𝑚   
= 1551675 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 3694,51 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 1551694,2 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(1551694,2 𝑁 × (624𝑚𝑚 − 76𝑚𝑚))  
= 1724154197,85 𝑁𝑚𝑚  
 
Maka, 
𝜃𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  
0,8 × 1724154197,85 𝑁𝑚𝑚 > 641899100 𝑁𝑚𝑚  
1379323358,28 Nmm >641899100 Nmm  
 (memenuhi) 
Jadi, penulangan lentur untuk sloof S1 (50/70) untuk 
daerah tumpuan kanan: 
256 
Tulangan Lentur susun 1 lapis = 6D28 
 
c. Daerah Lapangan 
Diambil momen terbesar, akibat dari kombinasi: 
1,2D+1L+1Ey+0,3Ex 
𝑀𝑢 𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = 397191900 𝑁𝑚𝑚  
 









= 496489875 𝑁𝑚𝑚  
 
Cek Momen Nominal Tulangan Lentur Rangkap 
Syarat: 
𝑀𝑛𝑠 ≥ 0  maka perlu tulangan lentur tekan  
𝑀𝑛𝑠 ≤ 0  maka tidak perlu tulangan lentur tekan 
 
𝑀𝑛𝑠 = 𝑀𝑛 −𝑀𝑛𝑐  
= 496489875 𝑁𝑚𝑚 − 1353165644 𝑁𝑚𝑚  
= −856675769 𝑁𝑚𝑚  
 
𝑀𝑛𝑠 = −856675769 𝑁𝑚𝑚 ≤ 0 (tidak perlu tul. lentur 
tekan) 
Sehingga untuk analisis selanjutnya digunakan 
perencanaan tulangan tunggal. 
 






















) = 0,03  
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𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75 × 𝜌𝑏   (SNI 2847:2013, 
Lampiran B.10.3.3) 







= 0,0033  







= 16,47  
𝜌       =
1
𝑚













= 0,006  
  
𝜌𝑚𝑖𝑛 < 𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥  
0,0033 < 0,006 < 0,022 (memenuhi) 
 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑏 × 𝑑  
= 0,006 × 500𝑚𝑚 × 624𝑚𝑚  
= 2000 𝑚𝑚²  








= 615,75 𝑚𝑚2  
Jumlah Tulangan Pasang 
Luasan tulangan perlu + luasan tambahan puntir 
longitudinal sisi atas balok (top) 




= 2000  𝑚𝑚2 + 0  







= 3,3 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈
4 𝑏𝑢𝑎ℎ  
258 
 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝑛 × 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟  
= 4 × 615,75 𝑚𝑚2  
= 2463 𝑚𝑚²  
Kontrol 
𝐴𝑠′ 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 1231,5 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠′ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0 𝑚𝑚²  
(memenuhi) 
 
Kontrol Jarak Spasi Tulangan 
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun lebih dari satu 
lapis 
 
Direncanakan tulangan lentur 1 lapis 4D28. 
 









= 88 𝑚𝑚  
Syarat: 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 88 𝑚𝑚 ≥ 𝑆𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 25 𝑚𝑚  susun 1 lapis 
 
 
Maka dipasang tulangan lentur sloof S1 (50/70) untuk 
daerah lapangan: 
Tulangan Lentur susun 1 lapis = 4D28 
 
Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok  
 Kekuatan momen positif pada muka joint tidak 
boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif 
atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok 
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tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen 




×𝑀𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛(−)  
(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1) 
Maka berdasarkan pengecekan ini dilakukan dengan 
meninjau tulangan pasang: 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 4𝐷28  
= 4 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  
= 2463 𝑚𝑚²  
𝐴𝑠′𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 4𝐷28  
= 4 × 0,25 × 3,14 × (28𝑚𝑚)2  








× 2463 𝑚𝑚²  
 2463  𝑚𝑚2 ≥ 821 𝑚𝑚² (memenuhi) 
Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan: 4D28 
Kontrol kemampuan penampang 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 4D28 = 2463 𝑚𝑚² 








= 81,13 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 500 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 81,13 𝑚𝑚   
=  1034407,5𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
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= 2463 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
= 1034463,629 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(1034463,629 𝑁 × (589𝑚𝑚 − 61𝑚𝑚))  
= 1099557596 𝑁𝑚𝑚  
Maka, 
𝜃𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  
0,8 × 1099557596 𝑁𝑚𝑚 > 401728300 𝑁𝑚𝑚  
1684687187 Nmm >401728300 Nmm  
 (memenuhi) 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛 2D28 = 1231,5  𝑚𝑚² 





1231,5  𝑚𝑚2×420 𝑁/𝑚𝑚²
0,85×30 𝑁/𝑚𝑚2× 450𝑚𝑚
  
= 45,07 𝑚𝑚  
𝐶𝑐′  = 0,85 × 𝑏 × 𝑓𝑐′ × 𝑎  
= 0,85 × 450 𝑚𝑚 × 30 𝑁/𝑚𝑚2 × 45,07 𝑚𝑚   
= 517178,25 𝑁  
𝐶𝑠′  = 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 × 𝑓𝑦  
= 1231,5 𝑚𝑚² × 420 𝑁/𝑚𝑚2   
261 
 
= 517178,25 𝑁  
𝑀𝑛 = (𝐶𝑐′ × (𝑑 −
𝑎
2
)) + (𝐶𝑠′ × (𝑑 − 𝑑′))  




(517178,25 𝑁 × (589𝑚𝑚 − 61𝑚𝑚))  
= 566033493,4 𝑁𝑚𝑚  
Maka, 
𝜃𝑀𝑛𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 > 𝑀𝑢  
0,8 × 566033493,4 𝑁𝑚𝑚 > 58476840 𝑁𝑚𝑚  
452826794,7 Nmm >58476840 Nmm  
 (memenuhi) 
Jadi, penulangan lentur untuk balok B1 (45/65) As L[3-14] 
untuk daerah lapngan: 
Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 4D28 
Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2D28 
 
Perhitungan panjang penyaluran tulangan balok B1 
Tarik dan tekan yang dihitung pada tulangan 
disetiap penampang komponen struktur beton harus 
disalurkan pada masing-masing sisi penampang tersebut 
melalui panjang penanaman, kait, batang ulir berkepala 
(headed deformed bar) atau alat mekanis atau kombinasi 
darinya. Kait kepala (heads) tidak boleh digunakan untuk 
menyalurkan batang tulangan dalam kondisi tekan. 
(SNI 2847:2013, Pasal 12.1.1) 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
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Panjang penyaluran untuk batang tulangan ulir dan 
kawat ulir dalam kondisi tarik, 𝑙𝑑 harus ditentukan sesuai 










tapi 𝑙𝑑 tidak boleh kurang dari 300 mm. 
(SNI 2847:2013, Pasal 12.2.1) 
 








𝜓𝑡 = 1,3 (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(a)) 
𝜓𝑒 = 1 (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(b)) 
𝜆 = 1 (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(d)) 















)28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑 = 1641,879𝑚𝑚  
 
Cek syarat: 
𝑙𝑑 ≥ 300 𝑚𝑚  
1641,879𝑚𝑚 ≥ 300𝑚𝑚  memenuhi 
 




× 𝑙𝑑  





= 1517,088 𝑚𝑚 ≈ 1600 𝑚𝑚  
maka panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
1600 mm. 











) × 𝑑𝑏 
Dengan: 
𝜓𝑒 dan λ = 1 
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)× 28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑ℎ = 515,297 𝑚𝑚  
 
Cek syarat: 
𝑙𝑑ℎ ≥ 8𝑑𝑏   (SNI 2847:2013, Pasal 12.5.1) 
515,297 𝑚𝑚 ≥ 8 × 28 𝑚𝑚   memenuhi 
𝑙𝑑ℎ ≥ 224 𝑚𝑚   (SNI 2847:2013, Pasal 12.5.1) 
515,297 𝑚𝑚 ≥ 150 𝑚𝑚   memenuhi 





𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 𝑓𝑦) × 𝑑𝑏  








) 28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑𝑐 = 515,297 𝑚𝑚  
 
𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 𝑓𝑦) × 𝑑𝑏  
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𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 420
𝑁
𝑚𝑚2
) ×  28𝑚𝑚  
𝑙𝑑𝑐 = 505,68 𝑚𝑚  
 
Dipilih yang terbesar, sehingga 𝑙𝑑𝑐 = 515,297 𝑚𝑚 




× 𝑙𝑑𝑐  




× 515,297   𝑚𝑚 
= 476,13 𝑚𝑚 ≈ 500 𝑚𝑚  
maka panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan 
500mm. 
Cek syarat: 
𝑙𝑑𝑐 ≥ 200 𝑚𝑚  
500 𝑚𝑚 ≥ 200 𝑚𝑚  memenuhi 
 
Gambar 0-7Penulangan Lentur Sloof S1 
Perhitungan panjang penyaluran tulangan balok S1 
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Tarik dan tekan yang dihitung pada tulangan disetiap 
penampang komponen struktur beton harus disalurkan 
pada masing-masing sisi penampang tersebut melalui 
panjang penanaman, kait, batang ulir berkepala (headed 
deformed bar) atau alat mekanis atau kombinasi darinya. 
Kait kepala (heads) tidak boleh digunakan untuk 
menyalurkan batang tulangan dalam kondisi tekan. 
(SNI 2847:2013, Pasal 12.1.1) 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
Panjang penyaluran untuk batang tulangan ulir dan 
kawat ulir dalam kondisi tarik, 𝑙𝑑 harus ditentukan sesuai 










tapi 𝑙𝑑 tidak boleh kurang dari 300 mm. 
(SNI 2847:2013, Pasal 12.2.1) 
 
(SNI 2847:2013, Pasal 12.2.2) 
Digunakan persamaan 
𝑙𝑑 = (




𝜓𝑡 = 1,3  (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(a)) 
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𝜓𝑒 = 1  (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(b)) 
𝜆 = 1  (SNI 2847:2013, Pasal 12.2.4(d)) 













)28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑 = 1641,879𝑚𝑚  
Cek syarat: 
𝑙𝑑 ≥ 300 𝑚𝑚  
1641,879𝑚𝑚 ≥ 300𝑚𝑚  memenuhi 
 




× 𝑙𝑑  





= 1482,42 𝑚𝑚 ≈ 1500 𝑚𝑚  
maka panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
1500 mm. 












) × 𝑑𝑏 
Dengan: 
𝜓𝑒 dan λ = 1 








)× 28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑ℎ = 515,297 𝑚𝑚  
Cek syarat: 
𝑙𝑑ℎ ≥ 8𝑑𝑏   (SNI 2847:2013, Pasal 12.5.1) 
515,297 𝑚𝑚 ≥ 8 × 28 𝑚𝑚   memenuhi 
𝑙𝑑ℎ ≥ 224 𝑚𝑚   (SNI 2847:2013, Pasal 12.5.1) 
515,297 𝑚𝑚 ≥ 150 𝑚𝑚   memenuhi 





𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 𝑓𝑦) × 𝑑𝑏  








) 28 𝑚𝑚  
𝑙𝑑𝑐 = 515,297 𝑚𝑚  
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𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 𝑓𝑦) × 𝑑𝑏  
𝑙𝑑𝑐 = (0,043 × 420
𝑁
𝑚𝑚2
) ×  28𝑚𝑚  
𝑙𝑑𝑐 = 505,68 𝑚𝑚  
Dipilih yang terbesar, sehingga 𝑙𝑑𝑐 = 515,297 𝑚𝑚 




× 𝑙𝑑𝑐  




× 515,297   𝑚𝑚 
= 465,25 𝑚𝑚 ≈ 500 𝑚𝑚  
maka panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan 
500mm. 
Cek syarat: 
𝑙𝑑𝑐 ≥ 200 𝑚𝑚  
500 𝑚𝑚 ≥ 200 𝑚𝑚  memenuhi 
 
a.) Perhitungan Tulangan Geser 
Data Perencanaan balok sebagai berikut: 
fc’  = 30 N/mm² 
fy  = 320 N/mm² 
β1  = 0,85 
Øreduksi = 0,75 
Lebar  = 500 mm 
Tinggi  = 700 mm 
Øsengkang = 12 mm 
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Gambar 4-0-82 Peerencanaan Geser untuk Balok SRPMM 
Gaya geser terfaktor = 411871,2 N 












(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a)) 
Dimana: 
𝑉𝑢1  : gaya geser pada muka perletakan 
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𝑀𝑛𝑙  : momen nominal aktual balok daerah tumpuan 
(kiri) 
𝑀𝑛𝑟  : momen nominal aktual balok daerah tumpuan 
(kanan) 








+ 411871,2N  
= 550575,3 𝑁  
Kuat Geser Beton 
Vc = 0,17 × λ × √fc′ × b × d  
(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1) 
 
Dengan: 
λ  = 1 , untuk beton normal 
 𝑉𝑐 = 0,17 × 𝜆 × √𝑓𝑐′ × 𝑏 × 𝑑 
= 0,17 × 1 × √30
𝑁
𝑚𝑚2
× 500𝑚𝑚 × 624𝑚𝑚  
= 295167,7 𝑁  
 








× 500𝑚𝑚 × 624𝑚𝑚  
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× √30𝑁/𝑚𝑚² × 500𝑚𝑚 × 624𝑚𝑚  








× √30𝑁/𝑚𝑚² × 500𝑚𝑚 ×
624 𝑚𝑚  
= 1157520,3 𝑁  
 
Pembagian Wilayah Geser Balok 
Wilayah balok dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu: 
1.) Wilayah tumpuan seperempat bentang bersih balok 
dari muka kolom. 
2.) Wilayah lapangan dimulai dari akhir wilayah 
tumpuan sampai ketengah bentang balok. 
 
Penulangan Geser Balok 
a. Wilayah Tumpuan 
𝑉𝑢 = 580905 𝑁  
 
Cek Kondisi: 
Kondisi Geser 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 × ∅ × 𝑉𝑐  Tidak perlu tulangan geser 
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580905 𝑁 ≤ 110687,89 𝑁 (Tidak memenuhi) 
Kondisi Geser 2 
0,5 × ∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ × 𝑉𝑐  Tulangan geser 
minimum 
110687,89 𝑁 ≤ 580905 𝑁 ≤ 221375,78 𝑁 (Tidak 
memenuhi) 
Kondisi Geser 3 
∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  Tulangan 
geser minimum 
221375,78 𝑁 ≤ 580905 𝑁 ≤ 300625,8 𝑁 (Tidak 
memenuhi) 
Kondisi Geser 4 
∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥)  Perlu 
tulangan geser 
300625,8 𝑁 ≤ 580905 𝑁 ≤ 655445,93 𝑁 
(memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 









= 479372,29 𝑁  
Direncanakan menggunakan tulangan geser Ø12mm, 









× 𝜋 × (12𝑚𝑚)2  
= 226,19𝑚𝑚²  









= 95,73 𝑚𝑚, 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 95𝑚𝑚  










95𝑚𝑚 ≤ 156𝑚𝑚 (memenuhi) 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 300  
95𝑚𝑚 ≤ 300  (memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser ∅12 − 95𝑚𝑚. 
 
















= 290452,5 𝑁  
Cek Kondisi: 
Kondisi Geser 1 
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𝑉𝑢 ≤ 0,5 × ∅ × 𝑉𝑐  Tidak perlu tulangan geser 
290452,5 𝑁 ≤ 110687,89 𝑁 (tidak memenuhi) 
Kondisi Geser 2 
0,5 × ∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅× 𝑉𝑐  Tulangan 
geser minimum 
110687,89 𝑁 ≤ 290452,5 𝑁 ≤ 221375,78 𝑁 
(Tidak memenuhi) 
Kondisi Geser 3 
∅ × 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  Tulangan 
geser minimum 
221375,78 𝑁 ≤ 290452,5 𝑁 ≤ 300625,8 𝑁 
(memenuhi) 
 
Dipasang tulangan geser lapangan= ∅12 − 155𝑚𝑚 









155𝑚𝑚 ≤ 156𝑚𝑚 (memenuhi) 
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ 300  
155𝑚𝑚 ≤ 300  (memenuhi) 
Sehingga dipakai tulangan geser ∅12 − 155𝑚𝑚. 











Torsi - - 
Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 6D28 6D28 
Tumpuan Kanan 6D28 6D28 
Lapangan 4D28 4D28 
Geser 
Tumpuan Lapangan 

















Torsi - - 
Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 7D28 7D28 
Tumpuan Kanan 7D28 7D28 
Lapangan 5D28 5D28 
Geser 
Tumpuan Lapangan 









Q); 1(Q-T);  
2(P-Q); 2(Q-T); 
3(P-Q); 3(Q-T); 
4(Q-T)     
Torsi - - 
Lentur Tarik Tekan 
Tumpuan Kiri 3D28 3D28 
Tumpuan Kanan 3D28 3D28 
Lapangan 2D28 2D28 
Geser 
Tumpuan Lapangan 




4.4.3 Perhitungan Pile Cap dan Tiang Pancang 
Pondasi merupakan bagian dari struktur bawah dari 
suatu bangunan. Pondasi memiliki fungsi sebagai penopang 
beban atau gaya total dari suatu gedung yang kemudian 
disalurkan kedalam tanah tanpa adanya keruntuhan tanah 
dan penurunan yang tidak merata pada bangunan. 
Dalam perencanaan suatu pondasi harus 
mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya adalah 
kondisi dan struktur tanah yang dapat mempengaruhi daya 
dukung tanah dalam memikul susatu beban yang terjadi. 
Suatu pondasi yang baik tidak hanya kuat dan aman namun 
juga harus ditinjau dari segi keamanan dan memungkinkan 
pelaksanaannya dilapangan. 
1. Data Perncanaan 
Tipe pondasi  : P1 
Kedalam tiang pancang : 22,7 m 
Diameter tiang pancang : 45 cm = 0,45 m 
P ijin bahan  : 134,9 ton 
Berat tiang pancang per m : 0,24 ton/m 
Dimensi kolom  : 50/50 cm 
Mutu beton pile cap : 30 Mpa 
Mutu baja pile cap  : 420 Mpa 
Tebal selimut beton : 75 mm = 0,75 m 
(SNI 2847:2013, Pasal 7.7.1(a)) 
Keliling tiang pancang : 𝜋 × 𝐷 = 𝜋 × 0,45𝑚 
= 1,41 𝑚  
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Luas tiang pancang (Ap) :
1
4




𝜋 × (0,45𝑚)2  
 = 0,159 𝑚2 
Luas selimut tiang pancang(As): 𝜋 × 𝐷 ×
(𝐿 −
𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 
= 𝜋 × 0,45𝑚
× (25𝑚 − 2,3𝑚) 
= 32,085 𝑚2  
2. Perhitungan Daya Dukung Ijin 
Daya dukung ijin pondasi dihitung dari data SPT, 
diperoleh dari nilai penetrasi dan dalam perhitungannya 
menggunakan Metode Mayerhoff dan faktor keamanan 
𝑆𝐹1 = 3. Dari data SPT dengan kedalaman 25 m 
didapatkan nilai sebagai berikut: 
Nilai SPT ujung tiang (N-Value) = 16 
Besar nilai rata-rata SPT Sepanjang tiang (Nav) = 9,9  
3. Perhitungan Daya Dukung Pondasi Tunggal 




= 40 × 0,159𝑚2 × 16 +
32,085𝑚2 × 9,9 
5
  
= 165,33𝑡𝑜𝑛  
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= 55,11 𝑡𝑜𝑛  
Kekuatan bahan berdasarkan data tiang pancang dari PT. 
Wijaya Karya Beton untuk tipe C adalah ?̅? 𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 =
134,9 𝑡𝑜𝑛 
Cek persyaratan: 
𝑃?̅?  𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ < ?̅? 𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛  
55,11 𝑡𝑜𝑛 < 134,9 𝑡𝑜𝑛   OK 
4. Perhitungan Kebutuhan Tiang Pancang 
Diketahui OUTPUT SAP 2000 sebagi berikut: 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L 
P = 206706,22 kg 
 = 206,71 ton 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L+1Ex 
P = 208520,81 kg 
 = 208,52 ton 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L+1Ey 
P = 220696,65 kg 
 = 220,70 ton 
Dipilih P dengan nilai terbesar, sehingga didapatkan 
nilai P max = 220,70 ton 
1.) Perencanaan Dimensi Pile Cap Tipe 1 
Perhitungan beban pondasi sebelum ditambahkan 
berat sendiri pile cap: 
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𝑃𝑚𝑎𝑥 = 220,70 ton + 








= 4,005 ≈ 5 𝑏𝑢𝑎ℎ 
Maka direncanakan tiang pancang sebanyak 4buah. 
Pada perencanaan pondasi tiang pancang dalam 
kelompok jarak antar tiang pancang (S): 
Perhitungan jarak antar tiang pancang (s) : 
2,5 × 𝐷 ≤ 𝑆 ≤ 3 × 𝐷  
2,5 × 45𝑐𝑚 ≤ 𝑆 ≤ 3 × 45𝑐𝑚  
112,5 𝑐𝑚 ≤ 𝑆 ≤ 135 𝑐𝑚  
Maka dipakai S = 112,5≈113  cm 
 
Sedangkan perhitungan jarak tiang pancang ke tepi 
pile cap (S’) diperkirakan : 
1,5 × 𝐷 ≤ 𝑆 ≤ 2 × 𝐷  
1,5 × 45 𝑐𝑚 ≤ 𝑆 ≤ 2 × 45 𝑐𝑚  
67,5 𝑐𝑚 ≤ 𝑆 ≤ 90 𝑐𝑚  
Maka dipakai S’ = 68cm 
(Mekanika Tanak dalam Praktek Rekayasa Jilid 2, 
Karl Terzaghi dan Ralph B.Peck) 
Periksa ulang kebutuhan tiang pancang setelah 
ditemukan dimensi pile cap: 
Perhitungan beban pondasi setelah ditambahkan berat 
sendiri pile cap dengan tebal pile cap diasumsikan 
55cm. 
𝑃𝑚𝑎𝑥  =  220,70 ton 
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𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑝 =
(2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚² × 3𝑚 ×
3𝑚 × 0,55𝑚)  
=    11,88 𝑡𝑜𝑛 








= 4,15 ≈ 5𝑏𝑢𝑎ℎ 
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan ukuran 
panjang dan lebar pile cap adalah: 
 
Gambar Penampang Pile Cap Tipe 1 
Jadi, dibutuhkan 5 buah tiang pancang dengan 
dimensi penampang pile cap (3x3 m) 
5. Perhitungan Daya Dukung Pile Berdasarkan Efisiensi 
perhitungan daya dukung pile dalam kelompok 
haruslah mempertimbangkan efisiensi dari hubungan 
tersebut: 
Efisiensi (η) = 1 −  𝜃 
(𝑛 − 1)𝑚 + (𝑚 − 1)𝑛
90 .  𝑚 .  𝑛
 
Dimana : 
m = banyaknya tiang dalam 1 baris 
n  = banyaknya baris 
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D = Diameter tiang pancang 
s  = jarak antar As tiang pancang 
θ  = arc tg D/s 
  = arc tg 45/112,5 =0,229  
(ANALISA DAN DESAIN PONDASI Jilid 2 hal 379, 
Joseph E. Bowles) 
Efisiensi (η) = 1 −  0,229 
(2 − 1)2 + (2 − 1)2
90 .  2.  2
 
  = 0,999 
?̅?𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ = η × 𝑃?̅?  𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 
  = 0,999 × 55,11 𝑡𝑜𝑛 = 55,105 𝑡𝑜𝑛 
Cek syarat: 
?̅?𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ < ?̅?𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛  
55,105 𝑡𝑜𝑛 < 134,9 𝑡𝑜𝑛   OK 
?̅?𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔 × ?̅?𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 
   = 5 × 55,105 𝑡𝑜𝑛 
= 275,53 𝑡𝑜𝑛  
Karena dimensi penampang pile cap dan tiang pancang 
sudah diperoleh, maka dilakukan pengecekan akhir 
antara 𝑃𝑢𝑚𝑎𝑥 ≤ ?̅?𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 
Beban pondasi setelah ditambah berat sendiri tiang 
pancang dan pile cap: 
𝑃𝑢     = 220,70ton 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑝 = (2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚² × 3𝑚 × 3𝑚 ×
0,55𝑚)    =    11,88 𝑡𝑜𝑛 
283 
 




22,7𝑚 × 5)    =    27,24    𝑡𝑜𝑛 
     =  258,74 𝑡𝑜𝑛 
Cek syarat: 
𝑃𝑢𝑚𝑎𝑥 ≤ ?̅?𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
258,74 𝑡𝑜𝑛 ≤ 274,79 𝑡𝑜𝑛  OK 








= 0,031 𝑘𝑔/𝑚𝑚²  
= 0,31 𝑁/𝑚𝑚²  
 
6. Perhitungan Geser Satu Arah pada Pile Cap 
Luasan Tributari At (mm²) 
𝐴𝑡  =
𝐿 𝑝𝑜𝑒𝑟 –𝐵 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 −  2 𝑡 𝑝𝑜𝑒𝑟
2
× 𝑏𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝 
  =
3000𝑚𝑚 –500𝑚𝑚 −  2𝑑
2
× 3000 𝑚𝑚 
= (1250 𝑚𝑚 − 𝑑) × 3000 𝑚𝑚  
= 3750000 𝑚𝑚² − 3000 𝑚𝑚². 𝑑  
 
Beban Gaya Geser Vu (N) 
𝑉𝑢  = 𝑞𝑡 × 𝐴𝑡 
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  = 0,31 𝑁/𝑚𝑚² × (3750000 𝑚𝑚² −
3000 𝑚𝑚². 𝑑) 
  = 1148025,612 − 918,42𝑑 
 
Gaya Geser yang Mampu Dipikul oleh Beton Vc (N) 
𝑉𝑐  = 0,17 × √30 𝑁/𝑚𝑚² × 𝑏𝑤 × 𝑑 
(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1) 
 
Syarat: 
𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐  
1148025,612 − 918,42𝑑 ≤ 0,8 × 0,17 × √30 ×
2475 × 𝑑  
1148025,612 − 918,42𝑑 ≤ 2235𝑑  
1147532,63 ≤ 3153,42 𝑑  
𝑑 ≤ 364,09 𝑚𝑚  
 
7. Perhitungan Geser Dua Arah pada Pile Cap 
Perencanaan pelat atau pondasi telapak aksi dua 
arah, untuk beton non-prategang, makan Vc harus 
memenuhi persamaan berikut dengan mengambil nilai 
Vc terkecil. 
𝑉𝑐 = 0,17 × (1 +
2
𝛽𝑐






βc = rasio dari sisi panjang terhadap sisi 
pendek kolom 
βc = 500/500 = 1 
bo = keliling dari penampang kritis 
 
𝑉𝑐 = 0,083 × (
𝛼𝑠𝑑
𝑏𝑜
+ 2)  𝑥 √𝑓𝑐′ 𝑥 𝑏𝑜 𝑥 𝑑 
Dimana : 
 
αs = 40 untuk kolom tengah 
αs = 30 untuk kolom tepi 
αs = 20 untuk kolom sudut 
 
𝑉𝑐  = 0,33 × √𝑓𝑐′ × 𝑏𝑜 × 𝑑 
(SNI 2847:2013, Pasal 11.11.2.1 (a), (b), (c)) 
Luasan Tributari At (mm²) 
𝐴𝑡  = (𝑙𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝 × 𝑏𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝) − ((ℎ𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 +
𝑡𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝) × (𝑏𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 + 𝑡𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝)) 
= (3000𝑚𝑚 × 3000𝑚𝑚) −
((500𝑚𝑚 + 𝑑) × (500𝑚𝑚 + 𝑑))  
= 8750000 − 1000𝑑 − 𝑑²  
Beban Gaya Geser Vu (N) 
𝑉𝑢  = 𝑞𝑡 × 𝐴𝑡 
  = 0,3 × (8750000 − 1000𝑑 − 𝑑²) 




𝑉𝑐 = 0,17 × (1 +
2
𝛽𝑐
)  𝑥 √𝑓𝑐′ 𝑥 𝑏𝑜 𝑥 𝑑  
(SNI 2847:2013, Pasal 11.11.2.1 (a)) 
 = 0,17 × (1 +
2
1
)  × √30
𝑁
𝑚𝑚2
 × (2 ×
(500𝑚𝑚 + 500𝑚𝑚) + 4𝑑) ×  𝑑  
  = 0,17 × 3 ×  5,48 × (2000 + 4𝑑) ×  𝑑 
= 5586,77𝑑 +  11,174𝑑²  
 
Cek syarat: 
𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐  
2678726,43 + 306,14𝑑 + 0,31𝑑² ≤ 0,8 ×
(5586,77𝑑 +  11,174𝑑²)  






























Akar yang memenuhi syarat adalah d1= 209,35. 
 
Persamaan 2 
𝑉𝑐 = 0,083 × (
𝛼𝑠𝑑
𝑏𝑜
+ 2)  𝑥 √𝑓𝑐′ 𝑥 𝑏𝑜 𝑥 𝑑 
(SNI 2847:2013, Pasal 11.11.2.1 (b)) 
= 0,083 × (
40×𝑑
(2×(500+500)+4𝑑)
+ 2) × √30 × (2 ×
(500 + 500) + 4𝑑) 𝑥 𝑑  
= 0,083 × (
40𝑑
(2000+4𝑑)
+ 2) × 5,48 × (2000 +
4𝑑) × 𝑑  
= 7302,97𝑑 + 18,26𝑑²  
Cek syarat: 
𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐  
2678726,43 + 306,14𝑑 + 0,31𝑑2 ≤
0,8(7302,97𝑑 + 18,26𝑑²)  





























Akar yang memenuhi syarat adalah d1= 226,68. 
 
Persamaan 3 
𝑉𝑐  = 0,33 × √𝑓𝑐′ × 𝑏𝑜 × 𝑑 
(SNI 2847:2013, Pasal 11.11.2.1 (c)) 
= 0,33 × √30 × (2 × (500 + 500) + 4𝑑) × 𝑑  
= 0,33 × 5,48 × (2000 + 4𝑑) × 𝑑  
= 1,8 × (2000𝑑 + 4𝑑2)  
= 3614,97𝑑 + 7,23𝑑2 
Cek syarat: 
𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐  
2678726,43 + 306,14𝑑 + 0,31𝑑² ≤
0,8(3614,97𝑑 + 7,23𝑑2 )  






























Akar yang memenuhi syarat adalah d1= 390,33. 
 
Maka dipakai d = 390,33 mm 
Dipakai h =tebal selimut+D tul.Poer+½D tul.Poer+ 
D rencana 
  =75mm+ 19mm + ½ . 19mm + 390,33mm 
   = 493 mm ≈500 mm 
 
Cek berdasarkan panjang penyaluran tulangan 
kolom 
Panjang sambungan lewatan kolom 
Ld = 0,071×fy×db 
(SNI 2847:2013 Pasal 12.16.1) 
= 0,071×420Mpa×19mm 
= 566,58 mm 
 
Cek persyaratan: 
Ld≥ 300 mm 
566,58mm≥ 300 mm  memenuhi 
 
Bengkokan 90o ditambah perpanjangan 12 db pada 
ujung bebas kait. 
L = 12 d 
= 12 x 19 mm 
= 228 mm 
Ld vertikal = 566,58 mm – 228 mm 
   = 338,58 mm 
300 mm < 338,58 mm (memenuhi) 
Maka dipakai tinggi poer 550 mm. 
 
8. Perhitungan Daya Dukung Tiang dalam Kelompok 
Dari output SAP 2000 didapatkan gaya-gaya dalam 
sebagai berikut: 
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Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L 
P = 206706,22 kg 
Mx = -22,81 kgm 
My = 144,88 kgm 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L+1Ex 
P = 208520,81 kg 
Mx = 16,05 kgm 
My = 2802,67 kgm 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L+1Ey 
P = 220696,65 kg 
Mx = -21,5 kgm 
My = 224,72 kgm 
P Akibat Pengaruh Beban Sementara 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L+1Ey 
P = 220696,65 kg 
Mx = -21,5 kgm 
My = 224,72 kgm 
 
Beban vertikal yang bekerja akibat pengaruh beban 
sementara adalah sebagai berikut: 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝 = (2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 × 3𝑚 ×
3𝑚 × 0,5𝑚)                      =    10,8 𝑡𝑜𝑛 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚  =  220,7 𝑡𝑜𝑛 
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𝛴𝑃     = 231,5 𝑡𝑜𝑛 
 
Gambar Penampang Pile Cap Akibat Beban Sementara 
Tabel  Perhitungan Jarak X dan Y 
 X (m) X2 (m) 
X1 0,8 0,64 
X2 0,8 0,64 
X3 0,8 0,64 
X4 0,8 0,64 
X5 0 0 
∑X2  2,56 
 Y (m) Y2 (m) 
Y1 0,8 0,64 
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Y2 0,8 0,64 
Y3 0,8 0,64 
Y4 0,8 0,64 
Y5 0 0 
∑Y2  2,56 
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Maka beban maksimum yang diterima satu tiang pancang 
adalah P1 = 46,38 ton 
 
Berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk 
Gedung (PPIUG) pasal 1.2(2), untuk daya dukung tiang 
yang diizinkan dengan memakai kombinasi beban 
sementara dapat dinaikkan sampai 30%. 
 
Pmax =   P1≤ Pijin tanah  
= 46,38 ton     ≤ 55,11 𝑡𝑜𝑛  
= 46,38 ton      ≤ 55,11 𝑡𝑜𝑛  memenuhi 
 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L+1Ex 
P = 208520,81 kg 
Mx = 16,05 kgm 
My = 2802,67 kgm 
 
Beban vertikal yang bekerja akibat pengaruh beban 
sementara adalah sebagai berikut: 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝 = (2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 × 3𝑚 ×
3𝑚 × 0,5𝑚)    =    10,8 𝑡𝑜𝑛 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚  =  208,52 𝑡𝑜𝑛 
𝛴𝑃     =  219,32 𝑡𝑜𝑛 
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Gambar Penampang Pile Cap Akibat Beban Sementara 
Tabel  Perhitungan Jarak X dan Y 
 X (m) X2 (m) 
X1 0,8 0,64 
X2 0,8 0,64 
X3 0,8 0,64 
X4 0,8 0,64 
X5 0 0 
∑X2  2,56 
 Y (m) Y2 (m) 
Y1 0,8 0,64 
Y2 0,8 0,64 
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Y3 0,8 0,64 
Y4 0,8 0,64 
Y5 0 0 
∑Y2  2,56 
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= 43,86 ton 
 
Maka beban maksimum yang diterima satu tiang pancang 
adalah P = 44,75 ton 
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Berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk 
Gedung (PPIUG) pasal 1.2(2), untuk daya dukung tiang 
yang diizinkan dengan memakai kombinasi beban 
sementara dapat dinaikkan sampai 30%. 
 
Pmax =   P1≤ Pijin tanah  
= 44,75 ton     ≤ 55,11 𝑡𝑜𝑛  
= 44,75 ton      ≤ 55,11 𝑡𝑜𝑛  memenuhi 
 
P Akibat Pengaruh Beban Tetap 
Akibat Beban Kombinasi : 1D+1L 
P = 206706,22 kg 
Mx = -22,81 kgm 
My = 144,88 kgm 
 
Beban vertikal yang bekerja akibat pengaruh beban 
sementara adalah sebagai berikut: 
 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑝𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝 = (2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 × 3𝑚 ×
3𝑚 × 0,5𝑚)    =     10,8 𝑡𝑜𝑛 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚  =  206,72 𝑡𝑜𝑛 




Gambar Penampang Pile Cap Akibat Beban Sementara 
Tabel  Perhitungan Jarak X dan Y 
 X (m) X2 (m) 
X1 0,8 0,64 
X2 0,8 0,64 
X3 0,8 0,64 
X4 0,8 0,64 
X5 0 0 
∑X2  2,56 
 Y (m) Y2 (m) 
Y1 0,8 0,64 
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Y2 0,8 0,64 
Y3 0,8 0,64 
Y4 0,8 0,64 
Y5 0 0 
∑Y2  2,56 
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Maka beban maksimum yang diterima satu tiang pancang 
adalah P = 43,55 ton 
 
Berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk 
Gedung (PPIUG) pasal 1.2(2), untuk daya dukung tiang 
yang diizinkan dengan memakai kombinasi beban 
sementara dapat dinaikkan sampai 30%. 
 
Pmax =   P1≤ Pijin tanah  
= 43,55 ton     ≤ 55,11𝑡𝑜𝑛  
= 43,55 ton      ≤ 55,11 𝑡𝑜𝑛  memenuhi 
 
9. Perencanaan Tulangan Lentur 
Pada perencanaan tulangan lentur, pile cap diasumsikan 
sebagai balok kantilever jepit dengan perletakan jepit pada 
kolom yang dibebani oleh reaksi tiang pancang dan berat 
sendiri pile cap. Pada perencanaan penulangan ini 
digunakan pengaruh beban sementara, karena P beban 
sementara lebih besar daripada P beban tetap. 
Data Perencanaan: 
Dimensi pile cap  :3m x 3m x 0,55m 
Jumlah tiang pancang : 5 buah 
Dimensi kolom  : 50cm x50cm 
Mutu beton (fc’) : 30Mpa 
Mutu baja (fy)  : 420Mpa 
Diameter Tul. utama : 19mm 
Selimut beton  :75mm=0,075m 
h   : 500mm 
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φ   : 0,8 
dx  = h – decking – ½ . Ø tul. Lentur 
 = 500 mm – 75 mm – ½ . 19 mm 
 = 416 mm 
dy = h – decking – Ø tul. Lentur – ½ . Ø tul. Lentur 
 = 500 mm – 75 mm – 19 mm – ½ . 19 mm 
 = 397 mm 
 
Penulangan Pile Cap Arah X 
Pembebanan yang terjadi pada poer adalah : 
𝑞𝑢 = (2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚
3 × 3𝑚 × 3𝑚 × 0,5𝑚)  
= 10,8 𝑡𝑜𝑛  
 
Pmax = P1 beban tiang dari bawah akibat beban (1D+ 
1L+1Ex) 
P = P1 x (n tiang pacang/2) 
 = 44,75 ton x (4/2) 
 = 89,49 ton 
 
Momen yang terjadi pada poer adalah : 
Mu = (Mq – Mp) x 1,4 
 =((qu.½ bl)–(Pxjarak as tiang ke tepi kolom))x1,4 
 = ((10,8𝑡𝑜𝑛. ½ . 0,65)–( 46,38 ton x0,5m))x1,4 
 = - 27,81 ton 
 = -278115,08 Nmm 




















3000 𝑚𝑚 𝑥 (416 mm)2
 








0,85 𝑥 30 𝑀𝑃𝑎
 





 (1 − √1 − 






 (1 − √1 − 
2 .   16,47 .  0,0007 N/𝑚𝑚2
420 𝑀𝑃𝑎
) 
 = 0,000002 
 
ρbalance = 























 = 0,0033 
 
ρmax = 0,75 x ρbalance 
 = 0,75 x 0,03 
 = 0,225 
 
Syarat : 
ρmin < ρperlu < ρmax 
0,0033 > 0,000002< 0,0225 (tidak memenuhi) 
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Maka dipakai ρmin = 0,0033 
 
As perlu = ρpakai x b x dx 
  = 0,0033 x 3000 mm x 416 mm 
  = 3965 mm2 
 
Syarat spasi antar tulangan 
S ≤ Smaks 
Smaks = 2h 
 = 2 x 500 mm 
 = 1000mm 
S = 




0,25 𝑥 3,14 𝑥 (19𝑚𝑚)2 𝑥 3000 𝑚𝑚
3965 𝑚𝑚2
 
 = 214,52 mm < 1000 mm (OK) 
Spakai = 200 mm 
 
Tulangan yang dipakai Ø19 – 200 
 
Aspakai = 




0,25 𝑥 3,14 𝑥 19𝑚𝑚2 𝑥 3000 𝑚𝑚
200
 
 = 4252,93 mm2 
 
Syarat : 
Aspakai > Asperlu 
4252,93 mm2 > 3965 mm2  Memenuhi 
 
Penulangan Pile Cap Arah Y 
Pembebanan yang terjadi pada poer adalah : 
𝑞𝑢 = (2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚
3 × 3𝑚 × 3𝑚 × 0,5𝑚)  
=    10,8 𝑡𝑜𝑛  
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Pmax = P1 beban tiang dari bawah akibat beban (1D+ 
1L+1Ey) 
P = P1 x (n tiang pacang/2) 
 = 46,38 ton x (4/2) 
 = 92,75 ton 
 
Momen yang terjadi pada poer adalah : 
Mu = (Mq – Mp) x 1,4 
 =((qu.½ bl)–(Pxjarak as tiang ke tepi kolom))x1,4 
 = ((10,8𝑡𝑜𝑛. ½ . 0,65)–( 46,38 ton x0,5m))x1,4 
 = -85,86 ton 
 = -858661,73 Nmm 


















3000 𝑚𝑚 𝑥 (416 mm)2
 








0,85 𝑥 30 𝑀𝑃𝑎
 





 (1 − √1 − 






 (1 − √1 − 
2 .   16,47 .0,0000031 N/𝑚𝑚2
420 𝑀𝑃𝑎
) 
 = 0,000000007 
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ρbalance = 























 = 0,0033 
 
ρmax = 0,75 x ρbalance 
 = 0,75 x 0,03 
 = 0,225 
 
Syarat : 
ρmin < ρperlu < ρmax 
0,0033 > 0,000000007< 0,0225 (tidak memenuhi) 
 
Maka dipakai ρmin = 0,0033 
 
As perlu = ρpakai x b x dx 
  = 0,0033 x 3000 mm x 416 mm 
  = 3965 mm2 
 
Syarat spasi antar tulangan 
S ≤ Smaks 
Smaks = 2h 
 = 2 x 500 mm 
 = 1000mm 
S = 




0,25 𝑥 3,14 𝑥 (19𝑚𝑚)2 𝑥 3000 𝑚𝑚
3965 𝑚𝑚2
 
 = 214,52 mm < 1000 mm (OK) 




Tulangan yang dipakai Ø19 – 200 
 
Aspakai = 




0,25 𝑥 3,14 𝑥 19𝑚𝑚2 𝑥 3000 𝑚𝑚
200
 
 = 4252,93 mm2 
 
Syarat : 
Aspakai > Asperlu 
4252,93 mm2 > 3965 mm2  Memenuhi 
 
 
Gambar Penulangan Pile Cap 
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BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Gedung SMA Al Hikmah Surabaya yang mampu menahan 
beban gempa dengan metode Sistem Rangka Pemikul Momen 
Mengengah (SRPMM) dan mempunyai dimensi struktur 
sesuai dengan persyaratan SNI 2847:2013, SNI 03-1729-
2002, SNI 03-1729-2002 sebagai berikut: 
5.1.1 Struktur Sekunder 
1. Pelat 
Pelat lantai 1 hingga lantai 3 adalah pelat dua arah 
setebal 12cm dengan tulangan tumpuan dan lapangan 
∅12 − 200𝑚𝑚. Pelat atap adalah pelat dua arah setebal 
12cm dengan tulangan lapangan dan tumpuan ∅10 −
200𝑚𝑚. 
2. Tangga 
a. Lebar injakan tangga = 19cm 
b. Tinggi tanjakan tangga = 27 cm 
c. Pelat tangga memilik ketebalan= 12 cm dengan 
penulangan memanjang Ø10-50 dan penulangan 
melintang Ø10-160.  
3. Atap 
a. Profil Gording LLC 150.75.20.4,5 
b. Penggantung Gording ∅10 
c. Ikatan angin ∅10 
d. Profil Kuda-kuda wf 250.125.6.9 
e. Profil kolom pendek wf 250.125.6.9 
f. Tebal pelat landas 12mm 
5.1.2 Struktur Primer 
1. Balok 
a. Balok B1 dengan dimensi 45/65 dengan tulangan 
torsi 2D16, penulangan lentur tumpuan tekan 2D28, 
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penulangan lentur tumpuan tarik 8D28 dan 
penulangan geser tumpuan Ø12-85 serta geser  
lapangan Ø12-145. 
b. Balok B2 dengan dimensi 35/50 dengan tulangan 
torsi 2D16, penulangan lentur tumpuan kiri tekan 
2D28, penulangan lentur tumpuan kiri tarik 3D28, 
penulangan lentur tumpuan kanan tekan 2D28, 
penulangan lentur tumpuan kanan tarik 5D28, 
penulangan lentur lapangan tekan 2D28, penulangan 
lentur lapangan tarik 2D28 dan penulangan geser 
tumpuan Ø12-75 serta geser tumpuan Ø12-100 dan 
lapangan Ø12-105. 
c. Balok B3 dengan dimensi 20/30 dengan tulangan 
torsi 2D16, penulangan lentur 2D28 dan penulangan 
geser Ø12-55. 
d. Balok B4 dengan dimensi 20/35 dengan penulangan 
lentur 2D28, dan penulangan geser Ø12-70. 
e. Balok B5 dengan dimensi 20/25 dengan tulangan 
torsi 2D16, penulangan lentur tumpuan kiri tekan 
2D22, penulangan lentur tumpuan kiri tarik 4D22, 
penulangan lentur tumpuan kanan 2D22, 
penulangan lentur lapangan 2D22, dan penulangan 
geser Ø12-45. 
f. Balok Bordes dengan dimensi 20/25 dengan 
tulangan lentur 2D22 dan tulangan geser Ø10-45. 
2. Kolom 
a. Kolom K1 dimensi 50/50 dengan penulangan lentur 
20D28 dan penulangan geser Ø10-65. 
b. Kolom K2 dimensi 40/40 dengan penulangan lentur 
8D28 dan penulangan geser Ø10-160. 
c. Kolom K3 dimensi 30/30 dengan penulangan lentur 





5.1.3 Struktur Bawah 
1. Basement 
a. Tebal Plat Lantai basement 20cm dengan 
penulangan memanjang Ø13-50 dan penulangan 
melintang Ø13-50 
b. Tebal dinding basement 20cm dengan penulangan 
horizontal Ø13-260 dan penulngan vertikal Ø13-
250. 
2. Sloof 
g. Sloof S1 dengan dimensi 50/70 dengan penulangan 
lentur tumpuan 6D28, lentur lapangan 4D28 dan 
tulangan geser Ø12-100. 
h. Sloof S2 dengan dimensi 40/55 dengan penulangan 
lentur tumpuan 7D28, lentur lapangan 5D28 dan 
tulangan geser Ø12-65. 
i. Sloof S3 dengan dimensi 25/35 dengan penulangan 
lentur tumpuan 4D28, lentur lapangan 2D28 dan 
tulangan geser Ø12-65. 
2. Tiang Pancang dan Pile Cap 
a. Digunakan tiang pancang dari PT. Wijaya Karya 
Beton dengan diameter 45cm (tipe C) untuk pondasi 
tipe P1 dan P2, sedangkan untuk pondasi tipe P3 
menggunakan tiang pancang dengan diameter 35cm 
(tipe C). 
b. Kedalaman tiang pancang 25m (panjang 
pancang=22,5m). 
c. Digunakan penulangan lentur pile cap D19-200 
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